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1 Einfihrung und Aufgabenstellung

Der Klimawandel ist eine der groBen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Samtliche
gesellschaftlichen Gruppen und Wirtschaftssektoren sind davon betroffen und missen sich
den daraus erwachsenden Frage- und Problemstellungen zuwenden. In der Energieversor-
gung erfordert der Zielkonflikt aus Versorgungssicherheit, Preiswirdigkeit und Klimavertrag-
lichkeit neue Strategien. Eine Schlisselposition kommt dabei einer Effizienz-Offensive
zu: durch intelligente Reduzierung der Nachfrage und die Anwendung sowohl neuer als auch
bewahrter Technologien muss eine nachhaltige Reduktion des Energieeinsatzes und der
dadurch bedingten Emissionen erreicht werden.

Um Antworten auf diese drangenden Fragen zu finden, wurde durch den ,Zukunft Metropol-
region Rhein-Neckar e.V.“ die Arbeitsgruppe ,Sicherstellung der Energieversorgung“
ins Leben gerufen. Die Region bietet einen Lebensraum mit hoher Lebensqualitat, wirtschaft-
licher Leistungsfahigkeit und herausragenden wissenschaftlichen Standorten. Die Region will
die bereits erreichte Exzellenz im Bereich der Energieversorgung und Energieeffizienz weiter
ausbauen. Die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) will Vorbild fir den schonenden und
nachhaltigen Umgang mit Energie sein.

Das Thema Warmeversorgung von Privat- und Gewerbekunden ist ein zentrales Thema der
Arbeitsgruppe, denn hier bindet die Erwarmung der Geb&ude und des Brauchwassers Uber
70% der eingesetzten Primarenergietrager. Entsprechend groB ist das Optimierungspotenzi-
al in diesem Bereich. Die in hocheffizienter Kraft-Warme-Kopplung erzeugte Fernwarme wird
in der Metropolregion bereits seit Jahrzehnten genutzt und vermeidet Jahr um Jahr groB3e
Mengen klimarelevanter Emissionen.

Um diesen Weg konsequent weiter zu beschreiten, haben neun Versorgungsunternehmen
der Region sowie die Carl Freudenberg KG aus Weinheim ( ,Kernteam*) unter Federfiihrung
der MVV Energie AG im Rahmen der Arbeitsgruppe ,Sicherstellung der Energieversorgung*
das Projekt ,,Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar* durchgefihrt. Ziel dieser
Kooperation war es zunachst, gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen ENERKO eine
Bestandserhebung der aktuellen Warmeversorgung in der Metropolregion durchzuflhren.
Der sogenannte ,,Warmeatlas“ zeigt nun erstmals in hoher Auflésung, wo im untersuchten
Gebiet mit welchem Energietréger in welchem MaBe geheizt wird. Die Auswertung dieser
Daten eréffnet die Mdglichkeit einer Identifikation der unter wirtschaftlichen und ékologischen
Gesichtspunkten ginstigsten Verdichtung und Ausweitung der bestehenden Fernwarmever-
sorgungsgebiete.

Der vorliegende Bericht fasst die im Rahmen der Studie erarbeiteten Grundlagen und Er-
gebnisse zusammen. Aufbauend auf den Status quo im Warmemarkt werden Prognosen
zum zukiinftigen Energiebedarf entwickelt und daraus das Potenzial flir einen weiteren
Fernwarmeausbau berechnet. Diese Fernwarme-Projekte werden hinsichtlich Ihrer Wirt-
schaftlichkeit und 6kologischen Folgen bewertet. Der Bericht schlieBt mit einer zusam-
menfassenden Bewertung und konkreten Handlungsempfehlungen zum Fernwarme-
ausbau fUr die beteiligten Unternehmen.
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2 Bestandsaufnahme und Analysen

Ziel der Bestandsaufnahme ist eine moglichst kleinrdumige Erfassung des Wéarmebedarfs
und der Warmequellen im zu untersuchenden Gebiet. Die Metropolregion Rhein-Neckar
(MRN) ist mit einer Ost-West-Ausdehnung von Buchen bis Bad Bergzabern und einer Nord-
Sud-Ausdehnung von Bensheim bis Germersheim so gro3 und bezlglich der Versorgungssi-
tuation heterogen, dass der fir eine Fernwarmestudie an sich winschenswerte Arbeitsan-
satz einer grundsatzlich gebaudescharfen Ermittlung des Energiebedarfs aus organisatori-
schen (Datenbeschaffung), finanziellen und zeitlichen Griinden nicht darstellbar ist.

Es werden daher in einem mehrstufigen Konzept zunachst auf Stadt- bzw. Gemeindeebene
die relevanten Struktur- und Energiedaten erhoben und damit eine Ubersicht des gesamten
Energiebedarfs und des gesamten Energietragereinsatzes sowie der sich daraus ergeben-
den CO,-Emssionen in der Region erstellt. In einer zweiten Bearbeitungsstufe wird fur die
heute zu einem groBen Teil bereits fernwarmeversorgten Versorgungsgebiete der Kern-
teamunternehmen eine detaillierte, gebaudescharfe Analyse auf Basis der Daten aus den
Verbrauchsabrechnungen durchgefihrt. Eine Gesamtiibersicht lber die Metropolregion gibt
Bild 2-1. In Bild 2-2 sind die Versorgungsgebiete der Kernteamunternehmen gekennzeich-
net.

Zur Erreichung der genannten Ziele umfasst die Bestandsaufnahme Erhebungen und Aus-
wertungen zu

e allgemeinen statistischen Daten (Einwohner, Gemeinden, Flachennutzung etc.),

e Karten- und GIS-Material,

e Daten und Unterlagen zu Energieversorgern / Netzbetreibern,

e Daten zu Erzeugungsanlagen Strom und / oder Warme,

e Daten zu den Erzeugungs- und Verteilanlagen, den eingesetzten Brennstoffmengen und
den erzeugten Strom- und Warmemengen,

e Absatzmengen der Unternehmen des Kernteams (Jahresverbrauchsabrechnung).

2.1  Strukturdaten des Untersuchungsgebiets

Zur Erfassung der Strukturdaten des Untersuchungsgebiets werden im Wesentlichen die von
der MRN veréffentlichten Daten (Homepage der MRN [1]) bzw. die Daten der statistischen
Landesémter (Statistik lokal, Ausgabe 2006 [2]) herangezogen.

Detaillierte gemeindescharfe Auswertungen dieser Daten sind in den Tabellen in Anlage 2-
1/1 bis 2-1/9 und auf Kreisebene in den Grafiken in Anlage 2-2 bis 2-8 zusammengestellt.

In der MRN leben auf einer Flache von knapp 5.640 Quadratkilometern rd. 2,4 Millionen
Einwohner. Damit ist die Region der siebtgr6Bte Ballungsraum Deutschlands. Die MRN um-
fasst in den drei Bundeslandern Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Wurttemberg innerhalb
von 20 Kreisen und kreisfreien Stadten rd. 290 Gemeinden. Davon leben mehr als 600.000
Einwohner in den GroBstadten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg.
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Bestandsaufnahme in 2 Stufen
Stufe 1: Erhebung fir Metropolregion (gesamt) auf Stadt-/Gemeindeebene

L LLELEIIT

[[] Rheintand-Prat
B Hessen
O Baden-Wiorttemberg

Metropolregion Rhein-Meckar:
- rd. 290 Gemeinden in 3 Bundeslandern
- rd. 2,4 Mio. Einwohner
| | = [ - rd. 5.600 gkm
20 km — - 62 Energieversorger | Stadtwerke

Bild 2-1: Ubersichtskarte Metropolregion Rhein-Neckar mit Gemeindegrenzen

Bestandsaufnahme in 2 Stufen

Stufe 2: Detaillierte Schwerpunkt-Erhebung fiir Versorgungsgebiete
der Kernteam-Unternehmen

Schwetzingen/
Oftersheim

Schwerpunkte in der Metropolregion mit
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Bild 2-2: Ubersichtskarte MRN mit Untersuchungs-Schwerpunkten
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In den von den Kernteamunternehmen versorgten Stadten und Gemeinden lebt mit rd.
790.000 Einwohnern etwa ein Drittel der Gesamtbevdlkerung der MRN. Im Einzugsbereich
von Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg ist die MRN sehr dicht besiedelt (>2.000 EW je
km?). Es gibt aber im Odenwald und in der Pfalz landliche Rdume, in denen weniger als 100
Menschen je km? leben (vgl. Anlagen 2-1/1 bis 2-1/9). Im Durchschnitt leben in der MRN
420 EW je km2 (zum Vergleich: Bundesrepublik 231, Hessen 289, Rheinland-Pfalz 204, Ba-
den-Wirttemberg 300 EW je km?) In Bild 2-3 ist die Bevdlkerungsverteilung in der MRN ge-
meindescharf dargestellt.

Von den insgesamt 5.640 km? bzw. 564.000 ha Fléche sind rd. 17% Siedlungs- und Ver-
kehrsflachen, 42% Landwirtschaftliche Flachen und 38% Waldflache (Anlagen 2-3 und 2-4).
Eine gemeindescharfe grafische Darstellung zeigt Bild 2-4.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschéftigten belduft sich auf 760.000. Davon
sind knapp 190.000 bzw. ein Viertel in den rd. 1.200 Betrieben des Verarbeitenden Gewer-
bes tatig. Beschaftigungsschwerpunkte sind die drei groBen Stadte Mann-
heim/Ludwigshafen/Heidelberg (Anlagen 2-5 und 2-6).

GemaR Statistik gibt es in der MRN rd. 0,5 Mio. Wohngebaude mit insgesamt rd. 1,1 Mio.
Wohnungen. Die gesamte zur Verfligung stehende Wohnflache belduft sich auf 99 Mio. m2.
Daraus ergibt sich eine spezifische Wohnflache von 42 m? je Einwohner (Anlagen 2-7 und 2-
8).

Einwohner in Stidten und Gemeinden in der MRN

nety
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15 000 b&E 102000 |14
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Bild 2-3: Ubersichtskarte MRN mit Einwohnern in Stadten und Gemeinden
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Nutzung der Bodenfliche je Gemeinde

Frachninstming in Elten und Gemenden
Fiic he = =m

Bild 2-4: Ubersichtskarte MRN mit Nutzung der Bodenflache je Gemeinde

2.2  Strukturen der Energieversorgung und Warmebedarf in der Region

Im folgenden werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme bzgl. der Strukturen der Ener-
gie- und Warmeversorgung in der MRN mit den Energieversorgungsunternehmen, den
Strom- und Wéarmeerzeugungsanlagen, dem Energie- bzw. Warmebedarf (Warmeatlas) und
den aktuellen rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen zusammengefasst.

2.2.1 Energieversorgungsunternehmen Strom und Gas

In der MRN sind 62 Unternehmen als Energieversorger tatig (Regionalversorger, Stadt- und
Gemeindewerke). Davon sind 35 Unternehmen (auch) Gasversorger. Das Bild 2-5 gibt einen
Uberblick tber die Lage der Versorgungsgebiete der in der BGW-Statistik gefiihrten Gasver-
sorgungsunternehmen. Eine tabellarische Auflistung aller Versorgungsunternehmen in der
MRN ist in Anlage 2-9 beigefiigt. Die Anlagen 2-10/1 bis 2-10/5 enthalten eine Auflistung
der Gemeinden mit den zustandigen Versorgungsunternehmen Gas und Strom.

Die Kernteamunternehmen betreiben in 39 der 290 Gemeinden mit rd. 1,1 Mio. Einwohnern
die Gasversorgung. Als Stromversorger sind sie in 7 Gemeinden mit 0,77 Mio. Einwohnern
tatig.



ENERKO GmbH Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar — Endbericht

Die weiteren groBen Gas- und Stromversorger in der MRN sind:

e Gasversorger:

- Thiga Rheinhessen-Pfalz: 72 Gemeinden, 0,24 Mio.
- Pfalzgas: 63 Gemeinden, 0,13 Mio.
- HSE (HEAG): 11 Gemeinden, 0,11 Mio.

e Stromversorger:

- EnBW Regional: 58 Gemeinden, 0,44 Mio.
- Pfalzwerke: 143 Gemeinden, 0,29 Mio.
- EWR: 5 Gemeinden, 0,14 Mio.
- HSE (HEAG): 16 Gemeinden, 0,13 Mio.

EW
EW
EW

EW
EW
EW
EW

Gasversorgungsunternehmen und Stadtwerke in der MRN
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Bild 2-5: Ubersichtskarte MRN mit Versorgungsgebieten der Gasversorgungsunternehmen
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2.2.2 Anlagen zur Warme- und Stromerzeugung in der MRN

Beziiglich der Warme- und Stromerzeugungsanlagen in der MRN ist zunachst zu unter-
scheiden zwischen den "groBen" mit fossilen Brennstoffen befeuerten, genehmigungsbeddirf-
tigen Anlagen mit mehr als 20 MW Feuerungswéarmeleistung und den kleineren, ebenfalls
fossil befeuerten Anlagen. Hinzu kommen die Anlagen zur thermischen Verwertung des
Restmdlls, die mit regenerativen Brennstoffen betriebenen Anlagen (Holz / Biomasse / Bio-
gas etc) und das Kernkraftwerk Biblis.

GroBe Strom- und Wérmeerzeugungsanlagen

Die groBen, mit fossilen Brennstoffen befeuerten Anlagen sind zur Teilnahme am Emissi-
onshandel verpflichtet und werden mit den zugeteilten und tatséchlich emittierten CO,-
Mengen in einer von der Deutschen Emissionshandelsstelle veréffentlichten Liste, der sog.
"DEHST"-Liste, gefuhrt [3]. Als Datenbasis fir die Fernwdrme-Studie wird diese Liste mit
Stand 2007 (inkl. der emittierten CO,-Mengen 2006) herangezogen. Ein Auszug fir die An-
lagen in der MRN ist in den Anlagen 2-11/1 und 2-11/2 beigefugt. Inklusive der Fernwéarme-
Erzeugungsanlagen der Kernteamunternehmen sind darin 53 Anlagen mit fossilen Brenn-
stoffen gefuhrt. Das Restmullheizkraftwerk der MVV st in der DEHST-Liste enthalten, da
neben den Mullkesseln auch funf konventionelle erdgasgefeuerte Dampferzeuger installiert
sind. Einen Uberblick der rdumlichen Verteilung der Erzeugungsanlagen in der MRN gibt das
Luftbild in Anlage 2-12.

In der DEHST-Liste sind die Daten zum jéhrlichen Brennstoffeinsatz und zur Strom- und
Warmeerzeugung - soweit aus den Angaben der Betreiberunternehmen bekannt - aufge-
fuhrt. Far alle Gbrigen Anlagen wurden die Werte rechnerisch ermittelt auf Basis von:

e denin 2006 emittierten CO,-Mengen gem. Meldung an die DEHST

e den Erkenntnissen aus der gemeinsamen Diskussion mit dem Kernteam bzgl. der in den
Anlagen eingesetzten Brennstoffe und des Anlagentyps mit typischen Wirkungsgraden
(z.B. KWK-Anlage als GuD-HKW, GT-HKW, DT-HKW oder reine Kesselanlagen bzw.
Warmeerzeuger).

Die in der MRN in den groBen fossil befeuerten Anlagen erzeugten Strom- und Warmemen-
gen belaufen sich damit auf rd. 12.000 GWh/a Strom und 14.600 GWh/a Warme.

Hinzu kommen rd. 18.200 GWh Strom und 3.900 GWh Wé&rme aus den groBen Anlagen, die
nicht in der DEHST-Liste geflihrt sind (vgl. Anlage 2-11/2). Dies sind

- Kernkraftwerk Biblis (14.250 GWh/a Strom),

- die Biomasse-(Heiz-)Kraftwerke in Mannheim, Frankenthal und Buchen,

- die Hausmudllverbrennungsanlage der GML Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
(Verstromung im FHKW der TWL),

- die Klarschlammverbrennungsanlage der BASF
und

- das neue GuD-Heizkraftwerk der BASF (Inbetriebnahme 2005, in der DEHST-
Liste noch nicht verdffentlicht).
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Insgesamt wurden in 2006 in den groBen Erzeugungsanlagen in der MRN 18.500 GWh
Waérme flr Prozesswarme und Fernwarme/Heizzwecke und 30.200 GWh Strom mit dem
KKW Biblis (bzw. 15.950 GWh ohne das KKW Biblis) erzeugt.

Fernwédrme-Erzeugung und Verteilung

Als Fernwarme-Versorgungsunternehmen sind in der Metropolregion die Kernteamunter-
nehmen FRN, MVV, Heidelberger Stadtwerke, SW Schwetzingen, SW Speyer, SW Viern-
heim und TWL tatig. In allen nachfolgend genannten Anlagen wird Strom und Wé&rme in
Kraft-Warme-Kopplung erzeugt

Die GKM Grosskraftwerk Mannheim AG betreibt mit dem Kohle(heiz-)kraftwerk am Standort
Mannheim die groBte Fernwarmeerzeugungsanlage in der MRN und liefert die Fernwarme
(HeiBwasser, max. 1.000 MW) flr die Fernwarmesysteme in Mannheim, Heidelberg, Schwet-
zingen/Oftersheim und Bruhl. Zusétzlich beliefert das GKM einige an das Werksareal an-
grenzende bzw. in unmittelbarer Umgebung befindliche industrielle Abnehmer direkt mit
Heizdampf.

Die MVV betreibt zur Fernwarmeversorgung in Mannheim und Brihl ein ausgedehntes
Fernwarmenetz und die beiden Spitzen-/Reserveheizwerke Nord (70 MW,,) und Vogelstang
(130 MWy,). Die Fernwarme bezieht MVV zu anndhernd 100% von GKM.

Die Fernwarme Rhein Neckar GmbH FRN (Tochterunternehmen der MVV und EnBW (je
50 %) betreibt die Fernwarmetransportleitungen nach Heidelberg und nach Schwetzingen
und versorgt eine US-Kaserne sowie das Inselnetz in Edingen-Neckarhausen. Einen Uber-
blick der rdumlichen Lage der Erzeugungsanlagen in Mannheim und der Fernwarmenetze in
Mannheim, Brihl und Neckarhausen gibt das Luftbild in Anlage 2-13/1.

Die TWL betreiben ein zentrales Fernwarme-System, das aus dem Hausmdillheizkraftwerk
und dem mit Erdgas/Heizél EL gefeuerten GuD-Heizkraftwerk am Standort IndustriestraBBe
gespeist wird (installiert rd. 130 MW,). Weiterhin betreiben TWL im Norden Ludwigshafens
das Warmenetz Pfingstweide. Dieses wird vorwiegend Uber die Warmeauskopplung aus der
Klarschlammverbrennungsanlage der BASF gespeist. Zur Spitzen- und Reserveversorgung
sind im Heizwerk Pfingstweide der TWL HeiBwasserkessel installiert (25,5 MWy,).

Dariiber hinaus werden von TWL zahlreiche Inselnetze und Objektversorgungen im Stadtge-
biet Ludwigshafens auf Basis erdgasgefeuerter BHKW-Anlagen betrieben. In Anlage 2-13/2
sind die Lage der Erzeugungsanlagen und Fernwarme-Netze im Stadtgebiet Ludwigshafen
dargestellt.

Die Stadtwerke Speyer betreiben ein Fernwarmenetz mit einem Erdgas-/HEL-gefeuerten
Dampfturbinen-Heizkraftwerk (25 MWy) und zwei Inselnetze mit Holzhackschnitzel-
Feuerungen. Die Lage des HKW und des Fernwarme-Netzes im Stadtgebiet Speyer zeigt die
Anlage 2-13/3.

Die Stadtwerke Viernheim betreiben ein Fernwarmenetz, das aus der erdgasgefeuerten
BHKW-Anlage mit Spitzenkesseln am Standort "Am Essigzapfen" (4 x 700 kW, max. rd.
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10 MWy,) versorgt wird. Die Lage des BHKW und des Fernwarme-Netzes ist in Anlage 2-
13/4 dargestellt.

Die Freudenberg Service KG betreibt die Erzeugungsanlagen (GuD-Heizkraftwerk mit GT
5,5 MW, und DT 9,2 MW, Warmeleistung rd. 40 MWy,), Kompressions- und Absorptions-
Kaltemaschinen, die Dampf-Versorgungsnetze und die weiteren Netze zur Energie- und Me-
dienversorgung im Industriepark Freudenberg in Weinheim. Darlber hinaus versorgt Freu-
denberg nahe gelegene Industrieunternehmen mit Niederdruckdampf tber eine rd. 1 km lan-
ge Rohrleitungstrasse. Die Lage des HKW und des Industrieparks Freudenberg im Stadtge-
biet Weinheim zeigt die Anlage 2-13/5.

Die Stadtwerke Weinheim GmbH betreiben bisher keine Fernwarme-Anlagen, jedoch eine
Reihe von Objektversorgungen auf Basis von erdgasgefeuerten BHKW-Anlagen. Zudem ist
vorgesehen, dass die Stadtwerke Weinheim im Rahmen der Fernwarmeversorgung des
neuen Technologieparks Weinheim aus dem Industrieheizkraftwerk Freudenberg den Betrieb
des Verteilnetzes und die Warmelieferung an die Endkunden Gbernehmen.

Die Stadtwerke Heidelberg betreiben ein ausgedehntes Fernwarmenetz mit Spitzen-
/Reserveheizwerken an den Standorten Mitte (installiert 174 MWy,), Boxberg (installiert
40 MWy,), Hasenleiser (installiert 18,5 MWy) und Pfaffengrund (installiert 60 MW,). Die
Fernwarme — Grund- und Mittellast wird Gber eine Transportleitung durch Bezug von FRN
(mit Vorlieferant GKM) gedeckt. Einen Uberblick der Lage der Heizwerke in Heidelberg und
der Fernwarme-Netze in Heidelberg gibt das Luftbild in Anlage 2-13/6.

Die Stadtwerke Schwetzingen betreiben die Fernwarmeversorgung in Schwetzingen und
Oftersheim. Die Deckung des Fernwarmebedarfs erfolgt vollstdndig durch Bezug von FRN
(mit Vorlieferant GKM). Einen Uberblick der Lage der Fernwarme-Netze in Schwetzingen
und Oftersheim gibt das Luftbild in Anlage 2-13/7.

Kleine KWK-Anlagen (Inselnetze und Objektversorgung)

Uber die oben aufgefilhrten Fernwarme-Systeme der Kernteam-Unternehmen hinaus exis-
tiert in der MRN eine Vielzahl von kleineren Warmenetzen (Inselnetze von Energieversor-
gern oder privaten Betreibern) und Objektversorgungen auf Basis von KWK-Anlagen bzw.
BHKW-Anlagen. Zur Erfassung dieser Anlagen wurden folgende Unterlagen und Quellen
herangezogen:

e BHKW-Datenbank der Hessen-Energie [4], erganzt um eigene Recherchen und Plausibi-
litdtsprifungen durch ENERKO

¢ Angaben der Kernteamunternehmen zu eigenen Anlagen
e Referenzlisten von BHKW-Anbietern (Kuntschar & Schliter [5], Glizie [6])

e Abgleich mit den Angaben zu Biogasanlagen im Klimaschutzatlas MRN [7]

Diese Anlagen werden zu einem groBen Teil durch die in der MRN tatigen kommunalen und
regionalen Versorgungsunternehmen (auch Kernteamunternehmen), aber auch durch
Contractingunternehmen und Gebaude-/Objekteigentiimer betrieben. Die Anlagen sind nach
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Bundeslandern und Gemeinden in den Anlagen 2-14/1, 2-14/2 und 2-14/3 tabellarisch zu-
sammengestellt.

Insgesamt belduft sich danach die in kleineren KWK-Anlagen in der MRN installierte elektri-
sche Leistung auf rd. 41 MW, und die KWK-Warmeleistung fur die zugeordneten Fernwar-
mesysteme und Objektversorgungen auf 68 MWy,. Die jahrliche Stromerzeugung betragt rd.
144 GWh/a, die Warmeerzeugung in KWK rd. 240 GWh/a.

Regenerative Energien und EEG-Anlagen

Die groBen Biomasse-Anlagen zur Strom- und Wérmeerzeugung in der MRN sind bereits im
Rahmen der 0.g. Strom- und Warmeerzeugungsanlagen erfasst. Die Biogasanlagen (Biogas,
Deponiegas, Klargas) in der Region sind - soweit aus den Erhebungen im Klimaschutzatlas
MRN [7] und aus den ausgewerteten BHKW-Datenbanken bekannt - in der Auflistung in den
Anlagen 2-14/1 bis 2-14/3 enthalten.

Hinzu kommen als ausschlieBlich stromerzeugende Anlagen zunachst Windkraft-, Wasser-
kraft- und Fotovoltaikanlagen. Diese spielen bzgl. der Warmeversorgung in der MRN keine
Rolle. Sie werden jedoch gemaB den Erhebungen im Klimaschutzatlas MRN [7] und den
Daten im "Erneuerbare Energien-Konzept fir die Region Rheinpfalz" [30] und im "Erneuerba-
re Energien-Konzept fir die Region Rhein-Neckar" [31] mit ihrer Stromerzeugung im Rah-
men der Gesamt-Energiebilanz MRN berticksichtigt.

Die dezentrale Verwendung regenerativer Energien in der Warmeversorgung erfolgt auf Ba-
sis von

¢ biomassegefeuerten Kesselanlagen (Hackschnitzel, Pellets, Stlickholz)
e Solarwarme fir Brauchwarmwasser und Heizung

e Geothermie-Anlagen

Flachendeckende Erhebungen Uber die Anzahl und die Leistung dieser Anlagen in der MRN
liegen nicht vor. Es wird daher zunachst auf die im Klimaschutzatlas MRN [7] zusammenge-
stellten standortscharfen Anlagendaten zuriickgegriffen und ggf. rechnerisch mit spezifischen
Kennzahlen n&herungsweise auf den Beitrag dieser regenerativen Energietrager zur War-
meversorgung in der MRN (gesamt bzw. auf Gemeindeebene) geschlossen und diese Daten
mit den Daten aus den Erneuerbare Energien-Konzepten Rheinpfalz [30] und Rhein-Neckar
[31] abgeglichen.

e Kleine Biomasse-Anlagen:
- gem. [7] 17 Anlagen mit insgesamt rd. 13 MWy,, 31 GWh/a;
- in der Flache pauschaler Ansatz in Anlehnung an die Energiebilanz Baden-

Wairttemberg [12] (Anteil Feststoffe an nicht leitungsgebundenen Heizenergietrédgern
2,2%, davon 73% Holz)

e Solarthermie:

- gem. [7] 1.000 Anlagen in 20 Gemeinden, rd. 9.300 m? Kollektorflache, Ertrag rd.
0,9 GWh/a bzw. je Einwohner 10 kWh/a;
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- Hochrechnung auf die Gemeinden in der MRN Uber den durchschnittlichen spezifi-
schen Ertrag der obigen Anlagen; der resultierende Beitrag der Solarthermie zur
Warmeversorgung in der MRN betrégt rd. 20 GWh/a,

Geothermienutzung

Einen Beitrag zur regenerativen Strom- und Wéarmeversorgung kann in der MRN in Zukunft
die geothermische Strom- und Warmeerzeugung spielen. Dabei wird die nutzbare Warme
aus heiBem Tiefenwasser zur Warmeerzeugung (ohne bzw. mit Warmepumpe) oder zur ge-
koppelten Warme und Stromerzeugung in einem ORC-Prozess genutzt. Der ORC-Prozess
ist ein Dampfkraft-Prozess auf niedrigem Temperatur-/Druckniveau mit organischem Ar-
beitsfluid. Die Abwéarme des ORC-Prozesses kann flr die Fernwarme-Erzeugung genutzt
werden.

Die MVV Energiedienstleistungen GmbH (EDL) betreibt in Weinheim eine Geothermie-
Anlage mit einer thermischen Leistung von 2,4 MW zur Warmeversorgung des Freizeitbades
Miramar. Die jahrliche Warmeerzeugung belief sich in 2006 auf 1,3 GWh.

Weitere in der MRN in Betrieb befindliche Geothermie-Anlagen sind nicht bekannt.

In Landau/Pfalz wurde von der geo X GmbH unter der Beteiligung der Pfalzwerke und der
Energie Studwest in 2002 ein Projekt zur Errichtung eines geothermischen Heizkraftwerkes
gestartet. Im Rahmen des von der Transferstelle Bingen veranstalteten "10.Energietages
Rheinland-Pfalz" wurde das Projekt vorgestellt [8]. Die Anlage befindet sich zurzeit in der
Inbetriebsetzung und soll in 2008 in den kommerziellen Dauerbetrieb gehen. Bei einem In-
vestitionsvolumen von 20 Mio.€ soll die Anlage eine elekirische Leistung von 2 bis 2,5 MW
bei einer Auslastung von 7.600 Vollbenutzungsstunden erbringen. Der Strom soll in das Netz
der Energie Sldwest eingespeist und nach EEG vergtitet werden. Die Abwarme soll zu rd.
einem Viertel flr die Fernwarmeversorgung in Landau genutzt werden (max. 3 MW bei 1.800
Vollbenutzungsstunden). Zurzeit betreibt die Energie Siidwest in Landau zwei Fernwarmein-
seln mit Blockheizkraftwerken.

Die spezifische Investition des Geothermie-Kraftwerks liegt mit rd. 8.000 €/kW,, etwa doppelt
so hoch wie bei Biomassekraftwerken vergleichbarer GréoBenordnung und mehr als sechs-
mal so hoch wie bei erdgasgefeuerten Blockheizkraftwerken. Ob die Anlage langfristig wirt-
schaftlich betrieben werden kann, wird von der Stabilitat der geothermischen Parameter, der
langfristigen Verflgbarkeit der Anlage und der Einhaltung ihrer technischen Parameter ab-
héngen. Sie kann erst nach Vorliegen von Ergebnissen aus den ersten Betriebsjahren be-
wertet werden.

Ebenfalls im Rahmen des 10. Energietages Rheinland-Pfalz wurde das vom Land Rhein-
land-Pfalz geférderte Projekt "Geothermischer Ressourcenatlas Rheinland-Pfalz" des Insti-
tuts fur Geowissenschaften 1GeM in Mainz vorgestellt [9]. Belastbare Aussagen zum wirt-
schaftlich nutzbaren Potential liegen bisher noch nicht vor.
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Warmepumpen

In Warmepumpen wird Umgebungswéarme bzw. Erdwdrme in einem Kreisprozess mit i.d.R.
elektrisch betriebenem Verdichter auf ein héheres Temperaturniveau gebracht und so fir die
Raumheizung oder die Warmwasserbereitung nutzbar gemacht. Bei Arbeitszahlen von etwa
4 (Verhéltnis Warme-Output zu Strom-Input) ist der Stromeinsatz bzw. der Primarenergieein-
satz je MWh gem. dem Kraftwerksmix jedoch noch immer so hoch, dass die Warmepum-
penanwendung nicht als regenerative Energie bezeichnet werden kann.

Warmepumpen werden im Bereich der Raumheizung i.d.R. im kleinen Leistungsbereich ab
etwa 5 kW in Ein- und Mehrfamilienhdusern eingesetzt.

Die Abschéatzung des Beitrags der Warmepumpen-Anlagen zur Deckung des Heizwarmebe-
darfs in der MRN erfolgt ausgehend von den im Klimaschutzatlas MRN [7] aufgeflhrten An-
lagen (147 Anlagen in 143 Gemeinden mit insgesamt rd. 1,1 MWy, bzw. 1,8 GWhy/a). Hier-
aus ergibt sich fir diese Anlagen bzw. Gemeinden eine durchschnittliche spezifische Heiz-
warmebereitstellung von 5 kWhy/a je Einwohner. Eine Hochrechnung auf alle Gemeinden in
der MRN flhrt mit diesem Kennwert auf einen resultierender Beitrag der Warmepumpen zur
Warmeversorgung in der MRN von rd. 11 GWhy/a.

2.2.3 Energiebedarf, Warmeatlanten und Primarenergiebilanz

Die Ermittlung des Energiebedarfs und die Erstellung des Warmeatlasses erfolgt in zwei De-
taillierungsschritten:

(1) Gebaudescharfe Erhebung des Warmebedarfs fir die von den Kernteamunternehmen
versorgten Gemeinden auf Basis der Jahresverbrauchsabrechnungen.

(2) Gemeindescharfe Erhebung — flr die tbrigen Gemeinden der Metropolregion auf Basis
von Gasabsatzstatistiken, aktuellen Daten der Versorgungsunternehmen, Schornstein-
fegerdaten und von Energiebilanzen auf Landes-/Bundesebene.

Folgende Datenquellen werden fir die Bilanzierung herangezogen:

e Jahresverbrauchsabrechnungen Fernwarme/Gas/Strom/Wasser der Kernteamunter-
nehmen

e BGW-Gasstatistik 1996 mit Gasabsatzmengen auf Gemeindeebene; dies ist die letzte
verdffentlichte Gasstatistik mit gemeindescharfer Auflésung [10].

e Ergebnisse der Abfrage von Gas-/Fernwarme-/Stromabsatzmengen bei den EVU in der
MRN; alle EVU in der MRN waren mit Schreiben von MVV vom 22.03.2007 gebeten
worden, Absatzzahlen fir Strom, Gas und Wéarme in den von ihnen versorgten Gemein-
den zur Verflgung zu stellen.

Positive Rickmeldungen liegen von folgenden Versorgern vor:

- HSE/HEAG (Strom, Gas => gemeindescharf; Fernwarme => straBen bzw. anlagen-
scharf)
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- Pfalzwerke/Pfalzgas: grundsatzliche Bereitschaft, Daten zur Verflgung zu stellen;
Datenrlcklauf im Bereich Gas mit gebietsiibergreifenden Angaben (Anzahl Ortsnetze,
Versorgungsgrad, Kundenanzahl gesamt)

e Eigene Recherchen der ENERKO in Geschéftsberichten und Internet-Auftritten der EVU
(Strukturdaten der Netze Gas und Strom). Diese Recherchen ermdglichen den Daten-
abgleich auf Ebene der EVU, aufgrund der regionalen Aktivitaten vieler EVU jedoch nicht
immer gemeindescharf.

e Schornsteinfegerdaten: Uber die Umweltministerien der Lander waren die Schornstein-
fegerinnungen um Mitarbeit gebeten worden mit dem Ziel, die Anzahl und Leistung der
nicht leitungsgebunden beheizten Gebaude kehrbezirks- bzw. gemeindescharf zu erfas-
sen. Daten aus diesen Anfragen wurden nur fir 35 Kehrbezirke in Rheinland-Pfalz (ca.
70.000 Heizungsanlagen) gemeldet. Als Ursache fur die geringe Rulcklaufquote ist aus
Sicht der Schornsteinfeger der Zeit- und Kostenaufwand fiir die angefragten freiwilligen
und unentgeltlichen Auswertungen zu sehen.

e  Primarenergiebilanzen fir Deutschland [11] und Baden-Wrttemberg [12]

e Spezifische Verbrauchskennwerte Heizwdrme und Strom auf Basis von Erfahrungswer-
ten der ENERKO

Gebéaudescharfe Wéarmeatlanten auf Basis der Jahresverbrauchsabrechnungen (Be-
reich Kernteamunternehmen)

Die Erhebung wird fir die Versorgungsgebiete der FRN, MVV, der SW Heidelberg, SW
Schwetzingen, SW Speyer, SW Weinheim und TWL durchgefliihrt. Insgesamt deckt die ge-
b&udescharfe Verbrauchserhebung damit 39 der 290 Gemeinden mit 1,1 Mio. von gesamt
2,4 Mio. Einwohner in der MRN ab.

In der Grafik in Bild 2-6 ist die Systematik bei der Erstellung der Warmeatlanten dargestellt.
Aus den Jahresverbrauchsabrechnungen wurden zunéachst fiir alle Tarif- und Sonderkunden
die Gas-, Fernwarme, Strom- und Wasserverbrauchsmengen im flr 2006 relevanten Ab-
rechnungszeitraum in einer Datenbank erfasst. Alle Verbrauchsmengen wurden von ggf.
kirzeren oder langeren Abrechnungszeitrdumen auf das gesamte Jahr 2006 umgerechnet.
Wie die Auswertung der Gradtagzahlen im Zeitraum 1990 bis 2006 in der Anlage 2-15 zeigt,
ist das Gesamtjahr 2006 klimatisch im Vergleich zu den zurtickliegenden Jahren wie ein Nor-
maljahr einzustufen. Eine Klimakorrektur der Verbrauchswerte aus den Verbrauchsabrech-
nungen 2006 ist fur die Erstellung des Warmeatlasses daher nicht erforderlich.

Weiterhin wurden in der Datenbank die Hausanschlusskoordinaten der Gebaude erfasst.
Hierfir wurden die Hausanschlisse fir Wasser abgefragt, da i.d.R. vorausgesetzt werden
kann, dass alle Geb&ude Uber einen Wasseranschluss verfigen.
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Interne Dateien der EVU: - Tarifkunden
- Sonderkunden
Strom Gas Wasser Fernwarme
StraBe Hausnummer Kundennummern Koordinaten Verbrauchswerte

Leitdatei => auf Gebaudeebene

a

A 4

Plausibilitétsprifungen

L

Verbrduche
Vertragssituation

|

Anwendung der Kennwertmethode

. - Ausdruck von Fehladressen
Kennwertmatrix - Gebaudeeinteilung, Strukturdaten

- Wéarmebedarfsermittlung und -deckung

nach “Feineinstellung”

v

gebaudescharfer Warmeatlas

(Wohnungs-, Gebaudeebene, StraBe, Versorgungsgebiet)

Bild 2-6: Systematik bei der Erstellung der gebdudescharfen Warmeatlanten

Ziel der Verbrauchsdatenerfassung ist die Erstellung von gebdudescharfen "Warmeatlanten"”,
die Auswertungen zum Warmeverbrauch auf verschiedenen Aggregationsebenen ermdgli-
chen (z.B. objektscharf, straBenscharf oder stadtteilscharf).

Die Bilanzierung der fehlenden Verbrauchswerte der nicht leitungsgebundenen Heizenergie-
trager Ol, Kohle und Holz — im folgenden unter dem Oberbegriff "NLG" - erfolgt mittels der
bei der Erstellung von Warmeatlanten bewéahrten "Kennwertmethode". Dabei werden die
Korrelationen zwischen dem Warmeverbrauch (vorliegend flr alle gas- bzw. fernwarmever-
sorgten Gebaude) und dem Wasserverbrauch bzw. dem Warmeverbrauch und dem Strom-
verbrauch zur Ableitung des Warmebedarfs der NLG-beheizten Gebaude aus dem Wasser-
oder Stromverbrauch genutzt.

In den Grafiken in Anlage 2-16/1 bis 2-16/8 sind beispielhaft die Haufigkeitsverteilungen der
Verbrauchswerte Fernwarme/Gas/Strom und Wasser fur die SW Schwetzingen und SW Hei-
delberg dargestellt. Aufféllig ist zunachst die teilweise recht hohe Zahl an Verbrauchswerten
von "0". Um hier keine systematischen Fehler zu generieren, wurden diese Werte in den Kor-
relationsanalysen nicht berlcksichtigt.
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Die besten Korrelationsparameter zeigen die Auswertungen von:

e Fernwarmeverbrauch < Wasserverbrauch aus der Verbrauchsabrechnung SW Schwet-
zingen

e Fernwarmeverbrauch < Stromverbrauch aus der Verbrauchsabrechnung SW Heidelberg

Die Korrelationsanalysen mit den daraus ermittelten Regressionsgeraden sind dargestellt in
den Grafiken in Anlage 2-17/1 und 2-17/2. Die Regressionsgeraden werden zur Ermittlung
des Heizenergiebedarfs der nicht fernwarme- oder gasversorgten Gebaude herangezogen.
Prioritdt hat dabei die Ermittlung in Abhangigkeit vom Wasserverbrauch. Nur wenn keine
Wasserverbrauchsdaten vorliegen, wird auf die Ermittlung aus dem Stromverbrauch zurick-
gegriffen.

Die daraus entstandenen gebaudescharfen Warmeatlanten kénnen damit fir Auswertungen
zur Ermittlung des Fernwarme-Verdichtungs- und Ausbaupotentials herangezogen werden.
Die Grafiken in den Bildern 2-7 und 2-8 zeigen Beispiele fir die in Verbindung mit einem
GIS-Programm mdéglichen Auswertungen mit Darstellungen der Versorgungsart bzw. des
Jahresverbrauchs.
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Bild 2-8: Beispiel fur die gebdudescharfe Darstellung des Jahresverbrauchs
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Gemeindescharfer Warmeatlas MRN gesamt

Die Systematik und die Datengrundlagen zur Erhebung des Wéarmeatlasses auf Gemeinde-
ebene sind dargestellt im Bild 2-9.

ZielgroBe des Wéarmeatlasses ist der Heizenergieverbrauch (Raumwéarme + Warmwasser)
fir die Verbrauchssektoren Haushalte (HH) und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)
(im folgenden "HH+GHD") gemaB der Systematik der Primarenergiebilanz auf Bundesebene
ohne den Stromverbrauch fir Licht und Kraft.

Wichtigste Datenbasis fir die Bilanzierung bilden zun&chst die von den Kernteamunterneh-
men zur Verfligung gestellten Daten Gas/Fernwarme/Strom und die daraus im Warmeatlas
abgeleiteten Mengen der NLG-Energietrager (39 Gemeinden, rd. 1,1 Mio. EW bzw. rd. 1/3).

Fir eine Anzahl weiterer Gemeinden liegen dartber hinaus aus der flachendeckenden Da-
tenabfrage bei den EVU und aus Internet-Auftritten der Unternehmen aktuelle Gas-/Warme-
und Stromabsatzzahlen vor (Geschéaftsberichte, Strukturzahlen der Netze Gas + Strom fir
rd. 30 weitere Gemeinden mit 0,4 Mio. EW bzw. rd. 12% der Gesamtbevdlkerung der MRN).

Fir die Ubrigen Gemeinden wurden zunachst die gemeindescharfen Gasabsatzzahlen aus
der BGW-Statistik 1996 herangezogen und diese entsprechend dem in den obigen Gemein-
den zu verzeichnenden Verbrauchszuwachs im Zeitraum 1996 bis 2006 hochgerechnet.
Bild 2-10 zeigt gemeindescharf die Absatzmengen gem. der BGW-Statistik.

Stat. Landesamt Stadtverwaltungen/Stadtkreise
Gemeindeebene Kreisebene « statistische Jahrbiicher
+ Einwohner * Energieverbrauch im + Einwohner / Stadtteil
+ Gebaude Bergbau und + Beschéftigte
« Wohnungen verarbeitenden Gewerbe * Prognose
+ Beschaftigte nach Wirtschaftszweigen Einwohnerentwicklung
« Baufertigstellungen » Neubaugebiete/ FNP

* Energiekonzept

Zwischenergebnis
» Heizenergiebedarf

» Energietragereinsatz

Heizenergieatlas auf Gemeindeebene ——— ) Struktur des Warmemarktes
nach Verbrauchssektoren
und Priméarenergietragern

» Okobilanz Warmemarkt, z.B.

CcOo2
Grundkarte Energieversorger statistisches Material
+ Grundkarte mit + Angaben zum * ZfK/ AGFW
Gemeindegrenzen Energieeinsatz in den *BGW
Stédten « VDEW
* Plane

Bild 2-9: Datengrundlage zur Erstellung des Warmeatlas auf Gemeindeebene
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Zahlen zum Einsatz der nicht leitungsgebundenen Energietréger liegen nur fir die Gemein-
den vor, die von den Kernteamunternehmen versorgt werden (Warmeatlas). Fir die Ubrigen
Gemeinden eine rechnerische Ableitung vorgenommen. Die Werte werden wie folgt ermittelt:

(1) fdOr die von den Kernteamunternehmen versorgten Gemeinden:

e Ermittlung der spezifischen Heizenergieverbrauchszahlen je Einwohner in den durch
die Kernteamunternehmen versorgten Gemeinden

e Bildung der Korrelation spez. Heizenergieverbrauch als Funktion des Verhaltnisses
der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschéftigter zur Anzahl Einwohner je Ge-
meinde (vgl. Anlage 2-18)

(2) fir die Gbrigen Gemeinden

e Anwendung der ermittelten Regressionsfunktion zur Bestimmung des Gesamtheiz-
energieverbrauchs

e Ermittlung des Anteils NLG aus der Differenz zwischen rechnerischem Gesamtheiz-
energieverbrauch abzgl. leitungsgebundener Heizenergiemengen.

BGW Gasstatistik 1996
Abgabe e Gemeinde

Hegabe in MY
Summe in 1996:; sricpor oy
22.500 GWh'a (Ho) | 3o imon
|—! | R T S DO
20 km

Bild 2-10: Auswertung der BGW Gasstatistik 1996 auf Gemeindeebene
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Der Anteil an Heizwarme aus Solarthermie, Geothermie und Warmepumpen wird gemaf den
Ausfihrungen in Abschnitt 2.2.2 gemeindescharf mit den verfligbaren Daten aus dem Klima-
schutzatlas MRN [7] gebildet bzw. mit den daraus abgeleiteten spezifischen Ansatzen ge-
meindescharf hochgerechnet. Der Anteil an Kohle, Holz und Flissiggas wird in diesen Ge-
meinden geman den Verhaltnissen in der Energiebilanz Baden-Wirttemberg [12] bestimmt
bzw. bei Verfligbarkeit durch Daten aus dem Klimaschutzatlas erganzt (Biomasse-Heizung).
Der Anteil des Heizdls ergibt sich rechnerisch aus der Differenz von NLG abzgl. der Summe
Regenerative/Kohle/Flissiggas

Die Ergebnisse des gemeindescharfen Warmeatlasses der MRN sind in den Anlagen 2-19/1
bis 2-19/5 tabellarisch zusammengestellt. Eine Gegeniberstellung der Anteile der Heizener-
gietrager in der Metropolregion und in Deutschland zeigt Bild 2-11. Grafische Auswertungen
auf Kreisebene zeigen die Bilder 2-12 und 2-13. Weitere Auswertungen auf Ortsteilebene
sind flr die Ballungsgebiete Heidelberg/Ludwigshafen/Mannheim in den Anlagen 2-20 bis 2-
23 dargestellt.

Die Ergebnisse zeigen unter Einbeziehung der in Abschnitt 2.1 zusammengestellten Struk-
turdaten der MRN folgendes Bild bzgl. der Heizenergieversorgung in der Region:

e FUrdie 2,4 Mio. Einwohner in der MRN stehen rd. 513.000 Wohngeb&ude mit rd. 1,1 Mio.
Wohneinheiten und einer Wohnflache von 99 Mio.m? zur Verfigung. Daraus folgt eine
spezifische Wohnflache von rd. 42 m%/EW.

e Hinzu kommt eine Gebaudeflache von rd. 50 Mio.m2 fir den Bereich GHD (Gewer-
be/Handel/Dienstleistungen) mit seinen rd. 0,76 Mio. Beschaftigten.

e Bei einem Gesamt-Heizenergiebedarf von 22,0 Mio. GWh/a ergibt sich ein spezifischer
Heizenergiebedarf von rd. 150 kWh je m? und Jahr. Dieser Wert ist plausibel.

e Mehr als % des Heizenergiebedarfs wird aus den leitungsgebundenen Energietréagern
Erdgas und Fernwarme gedeckt. lhr Anteil am Warmemarkt HH+GHD ist in der MRN
deutlich héher als in Deutschland (vgl. Bild 2-11). Der Anteil der Fernwarmeversorgung
am Warmemarkt HH+GHD ist in der MRN ebenfalls wesentlich héher als in Deutschland.

e Insgesamt spielt im Warmemarkt HH+GHD in der MRN das Erdgas mit knapp 2/3
(63,3%) die dominierende Rolle, gefolgt von Heizdl (21,6%) und Fernwarme (13,0%). Die
weiteren Heizenergietrager Strom, Flissiggas, Kohle, Holz, Solarenergie und Umwelt-
wdarme spielen eine untergeordnete Rolle.

¢ In den Ballungszentren Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg liegt der Anteil der lei-
tungsgebundenen Heizenergietrager Erdgas und Fernwarme am Warmemarkt bei rd.
86%. Der Anteil des Heizbls wurde hier noch weiter zurlickgedrangt als in der Metropol-
region insgesamt. Die Fernwarme deckt in Mannheim bereits mehr als die Halfte des
Waéarmemarktes HH+GHD, in Heidelberg sind es gut 40% und in Ludwigshafen 16% (vgl.
Anlagen 2-20 bis 2-23).

Vor dem Hintergrund des bereits groBen Anteils der leitungsgebundenen Energietrager im
Raumwarmemarkt ist die ErschlieBung weiterer Fernwarme-Potentiale eine anspruchsvolle
Aufgabe.
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Warmeatlas MRN 2006 fiir Haushalte und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen
Anteile der Energietrager im Vergleich

Metrc_;polreglon 63,3% 13,%
Rhein-Neckar

1
Deutschland ) 47,2% 37,1% A 7,1%

[OGase MHeiz6l MFeste, Sonstige [EFernwarme

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Quelien: Anteil am Heizenergieverbrauch
1) AG Energiebilanzen e.V., Energieflussbild Deutschland 2003

Bild 2-11: Anteile der Heizenergietrager in der MRN und in Deutschland im Vergleich

Wirmeatlas MEN 2006 — Heizenergieverbrauch HH + GHD auf Kreisebene
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Bild 2-12: Uberblick Heizenergieverbrauch HH+GHD auf Kreisebene
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Warmeatlas MRN 2006 — Heizenergieverbrauch HH + GHD auf Kreisebene
Kreis (Einwohner)
T T T T
Rhein-Neckar-Kreis (532.800) (I W
4 | | | | | | | |
i [ e | | | | :
Neckar-Odenwald-Kreis (151.100) | ‘ ‘ : : : : : & Heizstrom
Mannheim (307.500) [l ‘ _ ‘ ‘ : | : : DEr‘t.jgés
) 1 | | | | | | | @ Flissiggas
Heidelberg (143.100) | ‘ || ‘ ‘I : ; ! || mHeizsl
Rhein-Pfalz-Kreis (148.700) ‘ ‘ || ! ! ! | | BFemwarme
- . ) | | | | | | | H Kohle
Sudliche WeinstraBe (110.900) ‘ | ] : : : : : : mHolz
Germersheim (125.300) [ i | ! ! ! | | BSonstige 1)
T | | | | | | | |
Bad Diirkheim (135.100) ] [ [ [ [ |
4 | | | | | | | |
Worms (81.300) [, l l l l l l
B | | | | | | | |
Speyer (50.300) | | : : : : : : :
Neustadt (53.900) m | | | | | | 1
B | | | | | | | |
Ludwigshafen (163.400) _ | : : : : : :
T | | | | | | | |
Landau (41.800) | ] | | | | | | |
4 | | | | | | | |
Frankenthal (47.500) [ W | | | | | |
T | | | | | | | |
BergstraBe (266.300) ; ; [—j : : : :
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500
1) Sonstige: Solarthermie, Geothermie, Warmepumpen Heizenergieverbrauch [GWh/a]

Bild 2-13: Heizenergieverbrauch Haushalte und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen nach E-
nergietragern auf Kreisebene

Energiebilanz MRN

In einem né&chsten Schritt wird der gemeindescharfe Warmeatlas auf eine Energiebilanz fir
die MRN erweitert. Diese bilanziert iber den Heizenergieeinsatz in den Sektoren Haushalte
und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen hinaus zunachst den Primérenergieeinsatz und den
Strom- und Warme-Output der Feuerungsanlagen in der Industrie und in der Fernwarme-
und Stromversorgung. Dies erfolgt auf Basis der im Rahmen dieser Untersuchung (Abschnitt
2.2.2) ermittelten Zahlenwerte.

Der Stromverbrauch in der MRN wird flr die einzelnen Sektoren auf Basis folgender Ansatze
hochgerechnet:

(1) Fir Gemeinden, fir die Angaben der EVU zu Stromabsatzmengen vorliegen (Kern-

team und Ergebnisse EVU-Umfrage):

Nutzung der vorliegenden Angaben zum gemeindescharfen Stromverbrauch, erweitert

um die Strom-Eigenerzeugung der Industrie (aus DEHST-Anlagenliste).

Aufteilung in Verbrauch fir HH+GHD und Industrie nach folgenden Ansétzen:

e spezifischer Verbrauch HH+GHD 3.275 kWh/a je Einwohner gem. dem Bundes-
durchschnitt aus der Energiebilanz Deutschland [11]
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e Stromverbrauch Industrie gem. der Differenz aus Gesamtstrommenge inkl. indus-
trieller Erzeugung abzgl. rechnerischem Verbrauch HH+GHD gem. spezifischem
Wert.

(2) Fdir die Ubrigen Gemeinden &hnliches Vorgehen wie bei der Ermittlung des Heizener-
gieverbrauchs:

e Ermittlung der spezifischen Stromverbrauchskennzahlen der Industrie je EW in den
Gemeinden mit vollstandig vorliegenden Verbrauchswerten

e Bildung der Korrelation spez. Stromverbrauch Industrie je EW als Funktion des Ver-
héaltnisses von Anzahl der in Betrieben des Produzierenden Gewerbes sozialversi-
cherungspflichtig Beschéaftigen zur Anzahl EW (vgl. Anlage 2-24). Ludwigshafen
wurde aufgrund des auBerordentlich hohen industriellen Stromverbrauchs (BASF) in
der Ermittlung der Regressionsfunktion nicht berlcksichtigt.

e Anwendung der ermittelten Regressionsfunktion zur Bestimmung des industriellen
Stromverbrauchs. Ggf. Strombezug Industrie aus diesen Werten abzgl. der indus-
triellen Eigenerzeugung.

e Gesamtverbrauch der Gemeinden als Summe Industrie und HH+GHD gem. spezifi-
schem Ansatz (Bundesdurchschnitt)

Der Stromeinsatz im Verkehr (Bahnstrom) wird gem. dem Wert aus der Energiebilanz fur
Deutschland linear herunterskaliert gem. dem Verhaltnis der Einwohnerzahlen Deutschland
gesamt <~ Metropolregion. Nicht bilanziert wird der Primarenergieeinsatz im Verkehr (z.B.
Mineral6le) und der stoffliche Einsatz von Primarenergie (z.B. Raffinerien).

Weiterhin wird fir die Energiebilanz die Ausgleichsregelung zum EEG-Strom berlcksichtigt.
Bundesweit lag der Anteil des EEG-Stroms an den Gesamtstromlieferungen an nicht privile-
gierte Letztverbraucher gem. VDN bei 10,35% [13]. Die industrielle Strom-Eigenerzeugung
ist bisher vom EEG-Umlageverfahren ausgenommen, so dass sie hier nicht berticksichtigt
wird. Da der Anteil der EEG-Stromerzeugung in der Metropolregion kleiner ist als der bun-
desweite Soll-Anteil, wird die entsprechende EEG-"Import"menge im Rahmen der Energiebi-
lanz berlcksichtigt.

Die mit diesen Ansatzen und Rahmenbedingungen erarbeiteten Energiebilanzen sind in den
Bildern 2-14 (mit BerUcksichtigung des Kernkraftwerkes Biblis) und 2-15 (ohne Kernkraft-
werk Biblis) in Form von Energieflussbildern dargestellt und in Bild 2-16 noch einmal in ver-
einfachter Form fUr die Bilanz ohne KKW Biblis.

Die Energiebilanzen zeigen fur den Istzustand 2006:

(1) Nutzung der Endenergie:

In der MRN werden in der Endnutzung 18,5 TWh Strom (ohne Stromexport) und
35,9 TWh Wé&rme eingesetzt. Beim Strom betrdgt der Anteil des Sektors HH+GHD
rd. 41%. Die Industrie setzt 56% des gesamten Stromaufkommens ein, der Verkehr
knapp 3%. Beim Warmeverbrauch tberwiegt der Sektor HH+GHD gegentiber der In-
dustrie leicht mit 54%.
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(2) Primarenergieeinsatz und Energieumwandlung

Betrachtung mit Kernkraftwerk Biblis:

Der Primérenergieeinsatz in der Metropolregion betragt rd. 117,7 TWh/a. Hierin
enthalten ist der Import von EEG-Strom.

Die Stromerzeugung in der MRN insgesamt betragt bei Beriicksichtigung von Bib-
lis 30,4 TWh/a und Ubersteigt damit deutlich den Bedarf, so dass die MRN in der
rechnerischen Gesamtbilanz 12,6 TWh/a Strom exportiert (bzw. 12,0 TWh/a bei
Abzug der EEG-Importe).

Die Stromerzeugung in KWK (Industrie, Versorgungswirtschaft und dezentrale
BHKW) erreicht mit 9,4 TWh/a in der MRN einen Anteil von knapp 31% und liegt
damit deutlich héher als im Bundesdurchschnitt (rd. 12% [14]).

Inkl. Stromexport betragt die nach Umwandlung genutzte Energie 67,0 TWh/a. Der
Primarenergienutzungsgrad betragt 56,9%.

Betrachtung ohne Kernkraftwerk Biblis (vgl. Bilder 2-15 und 2-16):

Das Kernkraftwerk Biblis ist gem. Atomkonsens in der Laufzeit begrenzt (rechneri-
sche Restlaufzeit Block A bis 2009, Block B bis 2010). Es wird daher in dieser Bi-
lanz und in den Bilanzen fir die Prognose 2030 nicht berlcksichtigt.

Der Primérenergieeinsatz in der Metropolregion belduft sich ohne Berlcksichti-
gung des KKW Biblis auf 74,5 TWh/a.

Die Stromerzeugung in der MRN betragt ohne KKW Biblis 16,1 TWh/a und reicht
damit nicht zur Deckung des Bedarfs von 18,5 TWh/a. Zuséatzlich zum Import von
EEG-Strom von 0,6 TWh/a wird daher in der Bilanz der Import von rd. 1,7 TWh/a
bericksichtigt.

Unterstellt man far den Importstrom die Erzeugung gem. dem deutschen Kraft-
werksmix [26], resultiert daraus ein Primdrenergieeinsatz von 4,74 TWh/a auBer-
halb der MRN.

Die Stromerzeugung in KWK (Industrie, Versorgungswirtschaft und dezentrale
BHKW) erreicht mit 9,4 TWh/a in der MRN einen Anteil von 58% bezogen auf die
Stromerzeugung. Bezogen auf das Gesamt-Stromaufkommen inkl. Import (EEG
und bundesdeutscher Kraftwerks-Mix) betragt die KWK-Quote rd. 51% und liegt
damit trotz des Strom-Imports deutlich héher als der Bundesdurchschnitt (rd. 12%
[14]).

Die nach Umwandlung genutzte Energie betragt rd. 54,0 TWh/a. Der Primarener-
gienutzungsgrad betragt 68% (Bild 2-16).
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Bild 2-14: Energiebilanz Metropolregion 2006 (mit Kernkraftwerk Biblis)
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Bild 2-15: Energiebilanz Metropolregion 2006 (ohne Kernkraftwerk Biblis)
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Priméarenergiebilanz Metropolregion Rhein-Neckar fiir 2006 7

TWh/a 2 79,2 TWh/a Verluste 24,8 TWh/a => nutzbar 54,4 TWh/a, n = 68,6%
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1) Das Kernkraftwerk Biblis ist in der Laufzeit begrenzt und wird daher im Rahmen dieser Energiebilanz nicht beriicksichtigt
2) rechn. Primérenergieeinsatz fiir Stromimport 1,66 TWh aus dem Verbundnetz; Stromerzeugung in KW der allgem. Versorg. und private Einspeiser [26]
3) aus dem Verbundnetz in die MRN importierte EEG-Strommengen (rechnerischer Ausgleich EEG-Quote)

Bild 2-16: Primarenergiebilanz MRN fir 2006 (ohne Kernkraftwerk Biblis)

CO,-Bilanz MRN

Die CO,-Bilanz fur die MRN wird auf Basis der Primérenergiebilanz in der Betrachtung ohne
das Kernkraftwerk Biblis hergeleitet. Hierzu werden die eingesetzten Primarenergiemengen
nach Energietrdgern mit den zugehdrigen spezifischen Emissionsfaktoren gewichtet. Dabei
werden gem. der Systematik des Umweltbundesamtes (UBA) zur Bestimmung der CO.-
Emissionen des deutschen Strommix [26] nur die direkten Emissionen, die beim Einsatz der
Primarenergietrager in den Energieanlagen anfallen, betrachtet. CO,-Emissionen aus den
vorgelagerten Erzeugungsstufen (sog. "indirekte Emissionen" z.B. bei der Brennstoffgewin-
nung und beim Transport) sind nicht enthalten.

Die spezifischen Emissionsfaktoren werden gem. den abgeleiteten Emissionsfaktoren (UBA
[27]) angesetzt mit:

Steinkohle: 94 t/TJ bzw. 338 kg/MWh (Hu)
Erdgas: 56 t/TJ bzw. 202 kg/MWh (Hu)
Heizdl leicht: 74 t/TJ bzw. 266 kg/MWh (Hu)

Siedlungsabfall, aufbereitet: 59,8 t/Td bzw. 215 kg/MWh
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Die dem Stromimport aus dem Verbundnetz zuzuordnenden CO,-Emissionen werden ge-
maB den Angaben des VDEW zum deutschen Kraftwerksmix mit 520 g/kWh angesetzt [28].

Auf dieser Basis ergibt sich fir die energiebedingten CO,-Emissionen in der MRN (ohne
Primarenergie fur Verkehr) ein Wert von 19,3 Mio. t/a. Die Ergebnisse der Bilanz sind in
Bild 2-17 dargestellt.

CO,-Emissionen aus der Warme- und Stromversorgung

Metropolregion Rhein-Neckar fiir 2006 ”

Stromimporte MRN
(deutscher Strommix 2));
0,86; 4%

Abfall, Reststoffe; 0,75;

4% Gas; 7,54; 39%

OGas

o]

M Steinkohle

W Abfall, Reststoffe

Stromimporte MRN (deutscher Strommix 2))

Steinkohle; 8,80; 46% gesamt: 19,34 Mio.t/a

01; 1,39; 7%

1) Basis Primérenergiebilanz fiir die Sektoren Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Industrie und Bahnstrom;
ohne Berticksichtigung der Stromlieferungen aus dem Kernkraftwerk Biblis)
CO,-Emissionen aus dem Primdrenergieeinsatz mit abgeleiteten Emissionsfaktoren gemaB Umweltbundesamt
2) CO ,-Emissionen fiir den Stromimport aus dem Verbundnetz geman dem deutschen Strommix (VDEW 2005, Kraftwerke der allgem. Versorg. und private Einspeiser)

Bild 2-17: Energiebedingte CO,-Emissionen in der MRN (ohne Priméarenergie fir Verkehr)

CO.-Einsparungen durch die Fernwdrme-Versorgung

Die Fernwarme-Versorgung vermeidet aufgrund der effizienten Warmebereitstellung in Kraft-
Warme-Kopplung gegenlber einer konventionellen Heizenergiebereitstellung aus mit fossi-
len Energietragern befeuerten dezentralen Warmeerzeugern erhebliche CO,-Emissionen.

Die CO,-Emissionen, die durch die Fernwarme-Erzeugung und -Verteilung aus dem GKM
und aus dem Restmdullheizkraftwerk der TWL und den Spitzen- und Reserveheizwerken ver-
ursacht werden, werden geman dem folgenden Berechnungsmodell ermittelt:

98% der Fernwarme-Erzeugung stammen aus den groBen KWK-Anlagen, 2% werden
aus erdgas-/heizélbefeuerten Warmeerzeugern gedeckt. Die Netzverluste der Fernwar-
me-Verteilnetze belaufen sich im Mittel auf 15%.
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e Die Fernwarme-Erzeugung in groBen Anlagen wie GKM und Restmdill-Kraftwerken ver-
ursacht eine StromeinbuBe von 180 kWh je MWh Fernwarme-Erzeugung. Die Fernwar-
me-Verteilung erfordert zusétzlich rd. 10 kWh Pumpstrom je MWh Fernwarme-
Erzeugung. Zum Ausgleich der StromeinbuBe wird Strombezug aus dem Verbundnetz
mit den CO,-Emissionen gemaB dem deutschen Kraftwerksmix mit 520 g/kWh angesetzt.

e Die Fernwarme-Erzeugung in Spitzenlast-Anlagen erfolgt i.d.R. auf Basis von Erdgas bei
niedrigen Nutzungsgraden von 85%. Netzverluste und Pumpstromaufwand sind auch
hier zu bericksichtigen.

e Die resultierende CO.-Emission flir die Fernwarme-Versorgung aus den groBen Syste-
men belduft sich auf 116 kg CO, je MWh Heizenergie.

¢ Die konventionelle Beheizung aus erdgasgefeuerten dezentralen Kesselanlagen verur-
sacht bei einem Nutzungsgrad von 90% als Mittelwert fir Niedertemperatur- und Brenn-
wert-Kesselanlagen einen COx-Ausstof3 von 224 kg CO, je MWh Heizenergie.

Ausgehend von der Fernwarme-Absatzmenge in den Stadten Heidelberg, Mannheim,
Schwetzingen, Oftersheim und Ludwigshafen in 2006 von insgesamt rd. 2,6 GWh/a verur-
sacht die Fernwarme-Versorgung CO,-Emissionen von jahrlich rd. 304.000 t. Bei Beheizung
aus Erdgas wiirde sich die zugeordnete CO,-Emission auf rd. 587.000 t/a belaufen. Damit
werden durch die groBen Fernwarme-Versorgungssysteme in der MRN gegenlber der kon-
ventionellen Heizenergieversorgung auf Basis Erdgas jahrlich rd. 280.000 t CO, vermieden.
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3 Prognosen zur Entwicklung des Energiemarktes
3.1  Politische und rechtliche Rahmenbedingungen

Die fur die kinftige Entwicklung des Warmemarktes bzw. Energiemarktes insgesamt rele-
vanten politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind mit ihrem aktuellen Stand im
Folgenden zusammengefasst.

Klimaschutz

Klimaschutz hat im politischen Raum einen hohen Stellenwert. Das Kyoto-Protokoll ist 2005
in Kraft getreten und enthélt Regelungen bis zum Jahr 2012. Im ,Post-Kyoto-Prozess® wird
zurzeit Uber Nachfolgeregelungen fir den anschlieBenden Zeitraum verhandelt, zuletzt auf
der UN-Klimaschutzkonferenz vom 3. bis 12. Dezember 2007 auf Bali.

Der Europaische Rat hat im Frihjahr 2007 das Ziel der EU bekréftigt, Gber das Jahr 2012
hinaus die Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenldber 1990 um 20% zu reduzieren. Glo-
bales Ziel der entwickelten Lander solle die gemeinsame Verringerung der Treibhausgas-
emissionen bis 2020 gegentiber 1990 in einer GréBenordnung von 30% sein, bis 2050 sogar
eine Verringerung um 60% bis 80% [15]. Konkretisiert wurde die Umsetzung dieser Ziele im
Januar 2008 mit dem Entwurf fir eine Richtlinie zur Férderung und Nutzung von Energie aus
erneuerbaren Quellen [29]. Diese sieht bis zum Jahr 2020 die Steigerung des Anteiles er-
neuerbarer Energie am Gesamtverbrauch in der EU auf 20% vor bei national unterschiedli-
chen Zielen. Fir Deutschland hat die EU — ausgehend von einem Anteil von 5,8% in 2005 —
fiir 2020 einen Zielwert von 18% vorgeschlagen. Uber die generelle Steigerung des Anteils
erneuerbarer Energietrager hinaus wird im Entwurf flr die Richtlinie ein von allen Mitglieds-
staaten zu erreichendes verbindliches Mindestziel von 10% flur den Anteil von Biokraftstoffen
am Benzin- und Dieselkraftstoffverbrauch aufgestellt.

Die deutsche Bundesregierung hat sich zu einer noch umfangreicheren Reduzierung gegen-
Uber dem Emissionsniveau von 1990 um insgesamt 40% bis zum Jahr 2020 verpflichtet. Zu
diesem Zweck hat sie ein integriertes Energie- und Klimaprogramm aufgelegt, das zurzeit in
rechtlich verbindliche Vorgaben umgesetzt wird [16].

CO.-Zertifikate - Handel

Im Januar 2005 hat die Europaische Union ein Emissionshandelssystem fir CO, eingefiihrt.
Der Umfang der insgesamt zulassigen Emissionen sowie die Zuteilung der Emissionsberech-
tigungen werden bis zum Jahr 2012 in Nationalen Allokationsplanen (NAP) geregelt. Nach
einer Pilotphase in den Jahren 2005 bis 2007 hat der NAP fir die zweite Handelsperiode von
2008-2012 (NAP Il) mit dem Zuteilungsgesetz 2012 Gesetzeskraft erlangt. Insgesamt stehen
danach in der Periode 2008-2012 jahresdurchschnittlich bis zu 453,1 Mio. Emissi-
onsberechtigungen (EUA — European Union Allowances) zur Verfliigung, wobei hierin auch
eine Neuanlagenreserve von 23 Mio. EUA und eine fir den Verkauf bzw. die Auktionierung
vorgesehene Menge von 40 Mio. EUA enthalten sind.

Im Vergleich zu den Emissionsniveaus von 2005 entspricht dies einer Minderungsvorgabe
von knapp 32 Mio. t CO2 (6,6%). Insgesamt werden nur noch fiir 80% der Emissionen von
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2005 kostenlose Emissionsberechtigungen zugeteilt. Fiir Stromerzeugungsanlagen werden —
in Abhangigkeit vom verwendeten Brennstoff und der Effizienz der Anlagen — noch maximal
etwa 83% der notwendigen Emissionsberechtigungen kostenlos zugeteilt.

Am 23. Januar 2008 hat die Europdische Kommission einen Vorschlag zur Anderung der
EU-Emissionshandelsrichtlinie vorgelegt. Danach sollen Stromerzeugungsanlagen, die der
Stromlieferung an Dritte dienen, keine kostenlosen Emissionsberechtigungen mehr erhalten.
Far die Warmeproduktion in KWK-Anlagen ist jedoch die Méglichkeit einer kostenlosen Zu-
teilung vorgesehen [17]. Zum Richtlinienvorschlag muss im Gesetzgebungsprozess eine
Eini-gung mit dem Européischen Parlament und den Mitgliedstaaten erfolgen. Fir diese Stu-
die wird unterstellt, dass alle Emissionszertifikate — wie im Richtlinienvorschlag der Kommis-
sion vorgesehen — ab 2013 EU-weit versteigert werden.

KWK-Gesetz

Mit dem Gesetz fir die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Warme-
Kopplung (Kraft-Warme-Kopplungsgesetz von 2002) werden Erhalt, Modernisierung und
Neubau von KWK-Anlagen geférdert. Das KWK-Gesetz trat am 1. April 2002 in Kraft.

Ein Entwurf eines neuen KWKG ist zurzeit in der Ressortabstimmung bzw. wurde am
05.12.2007 vom Kabinett beschlossen. Die wesentlichen Punkte sind [18]:

e PlanméBiges Auslaufen der Férderung von Bestandsanlagen gemafl dem geltenden
KWKG.

e Forderung des Neubaus und der Modernisierung von hocheffizienten KWK-Anlagen,
die bis Ende 2014 in Betrieb gehen unter Beibehaltung der bisher geltenden Syste-
matik. Die Forderdauer ist auf den Zeitraum bis Ende 2014 bzw. 30.000 Vollbenut-
zungsstunden begrenzt.

e Die Forderung wird auf Neuanlagen von mehr als 2 MW ausgeweitet sowie auf Anla-
gen, die im Rahmen der Eigenversorgung Strom an Unternehmen des Produzieren-
den Gewerbes liefern (industrielle KWK).

e Zusatzlich Férderung des Ausbaus von Nah- und Fernwarmenetzen durch einen In-
vestitionszuschuss fur neu verlegte Warmeversorgungsleitungen in Héhe von einem
Euro je Millimeter Nenndurchmesser pro Meter Trassenlange, max. jedoch 20% der
Investitionskosten.

e Weiterflhrung und Deckelung der KWK-Umlage auf derzeitigem Niveau (ca.
750 Mio. €/a), davon bis zu 150 Mio. €/a fir den Ausbau der Warmenetze.

Ob es Uber 2014 hinaus eine weitergehende Foérderung von KWK-Anlagen geben wird, ist
noch nicht absehbar. In dieser Studie wird von einer Fortschreibung der KWK-Férderung und
deren Modalitaten ausgegangen.

Energiesteuern

Das Energiesteuergesetz vom 15. Juli 2006 regelt die Besteuerung von Mineraldlen, Erdgas
und Kohle als Heiz- oder Kraftstoff in der Bundesrepublik Deutschland. Da zurzeit keine we-
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sentlichen Anderungen der Besteuerungssystematik abzusehen sind, wird von einem Fort-
bestand der Regelungen inkl. der Steuerbefreiung fir stromerzeugende Anlagen und KWK-
Anlagen ausgegangen.

Einsatz Erneuerbarer Energien zur Warmeerzeugung

Bundesebene: Erneuerbare Energien-Warme-Gesetz - EEWarmeG

Im Rahmen des integrierten Energie- und Klimaprogramms der Bundesregierung ist vom
Kabinett auch ein Entwurf flr ein Gesetz zur Férderung Erneuerbarer Energien im Warmebe-
reich (Erneuerbare-Energien-Warmegesetz — EEWarmeG) beschlossen worden [19]. Mit
diesem Gesetz soll erstmals die Pflicht eingefiihrt werden, bei der Versorgung von Gebau-
den mit Warme auf Erneuerbare Energie zurlickzugreifen. Dieses Gesetz ist gewissermalBen
das Pendant zum EEG fur den Wéarmesektor. Dort liegen ebenfalls groBe Einsparpotenziale
durch Nutzung Erneuerbarer Energien.

Der wesentliche Ansatzpunkt des EEWarmeG ist die Verpflichtung der Eigentimer von nach
dem 31.12.2008 errichteten Wohn- und beheizten Nichtwohngebauden, fir die Deckung des
Warmeenergiebedarfs anteilig Biomasse, Geothermie, solare Strahlungsenergie oder Um-
weltwarme einzusetzen. Alternativ kdnnen auch ErsatzmaBnahmen wie dezentrale KWK-
Anlagen, Anschluss an ein Nah-/Fernwarmesystem, Beheizung aus Warmepumpen oder
zusétzliche WarmeschutzmaBnahmen vorgenommen werden.

Die Beheizung aus KWK-basierter Fernwarme ist damit in der Diskussion um klimaschonen-
de Heizwarmebereitstellung dem Einsatz regenerativer Energietrager faktisch gleichgestellt.

In der ersten Entwurfsfassung des EEWarmeG vom 18.10.2007 war es vorgesehen, diese
Verpflichtungen auch auf den Gebaudebestand bei jeder grundsatzlichen Sanierung auszu-
weiten (Austausch Heizungsanlage, wesentliche Gebaudeerweiterung oder wesentliche
DammmaBnahme). Dieses Vorhaben ist von der Bundesregierung jedoch vor dem Hinter-
grund des zu erwartenden Widerstandes der Gebaude-/Wohnungswirtschaft und der priva-
ten Eigentimer kurzfristig zugunsten einer Aufstockung der begleitenden Férderprogramme
von 350 Mio.€/a auf 500 Mio.€/a aufgegeben worden. Die Lander kénnen jedoch eine Pflicht
zur Nutzung von erneuerbaren Energien auch im Gebaudebestand festlegen.

SchlieBlich erméachtigt u.a. das EEWarmeG die Gemeinden und Gemeindeverbande, aus
klimapolitischen Grinden den Anschluss- und Benutzungszwang an ein Nah- oder Fern-
warmenetz vorzusehen.

Landerebene Baden-Wirttemberqg: Erneuerbare-Warme-Gesetz - EWarmeG

Auf Landerebene hat die Landesregierung Baden-Wirttemberg bereits im Juli 2007 einen
Entwurf fir ein Gesetz zur Nutzung Erneuerbarer Warmeenergie in Baden-Warttemberg (Er-
neuerbare-Warme-Gesetz — EWarmeQG) vorgelegt, das am 07.11.2007 vom Land verab-
schiedet wurde und am 01.01.2008 in Kraft getreten ist [20].

Die Verpflichtungen, die das EEWarmeG zum Einsatz Regenerativer Energien fir den Neu-
baubereich vorsieht, werden in Baden-Wirttemberg durch das EWarmeG auf den Gebaude-
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bestand erweitert. Diese Verpflichtung qilt allerdings erst ab dem Stichtag 01.01.2010 und
nur dann, wenn bestehende Heizungsanlagen ausgetauscht werden.

Der Katalog regenerativer Energiequellen wird im EWarmeG um die Biodle und Biogas er-
weitert.

Es ist davon auszugehen, dass andere Bundeslander auf der Suche nach ordnungspoliti-
schen MaBnahmen zur Umsetzung der angestrebten CO,-Reduzierung ebenfalls Gesetze
ahnlich dem Modell in Baden-Wirttemberg erlassen werden.

Das EEWéarmeG, zusatzlich das EWarmeG in Baden-Wirttemberg und mdgliche klnftige
Gesetze in Hessen und Rheinland-Pfalz werden in den kommenden Jahren zu einer deutli-
chen Ausweitung des Einsatzes regenerativer Energien im Warmemarkt vor allem in Neu-
bauten, Uber die Ausweitung der Férderung bzw. die Gesetze auf Landerebene aber auch im
Gebaudebestand fuhren. ZielgroBe der Bundesregierung ist die Erhéhung des Anteils rege-
nerativer Energien im Warmemarkt bis zum Jahr 2020 auf 14 Prozent. Derzeit liegt dieser
Anteil bei weniger als 1 % (vgl. Bild 3-7).

BMWi-Férderprogramme EnEff.Warme und EnEff.Stadt

Die vom BMWi aktuell aufgelegten Férderprogramme EnEff.Warme und EnEff.Stadt sehen
die Férderung von FUE- und Demonstrationsvorhaben mit Einsatz innovativer Techniken vor.
Die Férderung z.B. des Fernwarme-Leitungsbaus im Rahmen der konventionellen Fernwéar-
me-versorgung ist nicht vorgesehen. Einige Fernwarme-Projekte in der MRN werden auf
Forderfahigkeit gepruft.

3.2 Entwicklung der Energiepreise

FUr die Prognosen zur Entwicklung der Energiepreise werden die Preisnotierungen fur Dritt-
landskohle, Importrohél, Heizél EL, Importgas, Kraftwerksgas und Strom (Base) herangezo-
gen. Historischen Daten werden aus den aktuellen Zusammenstellungen des Verbandes der
Industriellen Kraftwirtschaft (VIK) entnommen (Statistik der Energiewirtschaft, 2007 [21]).

Ausgehend vom Preisstand Sommer 2007 basieren die inflationsbereinigten Preisprognosen
auf den folgenden drei Szenarien:

(1) fur alle Brennstoffe und CO,

e Szenario 1 "Niedrig": Preissteigerung +/- 0% p.a.
e Szenario 2 "Mittel™: Preissteigerung @ 0,5% p.a.
e Szenario 3 "Hoch": Preissteigerung @ 2,0% p.a.

(2) fOr den Strompreis
e unter der Vorraussetzung, dass auch kunftig die CO,-Kosten eingepreist werden

e Strompreissteigerung in Abhangigkeit von der Entwicklung bei Brennstoff- und CO,-
Preisen gewichtet gemags:
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1/3 fix & 1/3 gaspreisabhangig < 1/3 abhangig von den CO,-Kosten

(3) fur den Fernwarme-Preis (Auskopplung Kraftwerk/Heizkraftwerk):

e Ausgehend von den fir 2008 von den Kernteamunternehmen erwarteten Preisen im
Bereich 11-20 €/ MWh mit Preissteigerung analog zur Strompreisentwicklung

In Bild 3-1 ist die historische Preisentwicklung seit 1970 und die aus den Anséatzen der drei
Szenarien resultierende rechnerische Fortfihrung fir die ausgewahlten Energietrager Strom,
Erdgas, Kohle und CO, dargestellt. Die Bilder 3-2, 3-3 und 3-4 zeigen flr alle hier betrachte-
ten Energietrager jeweils die historische Entwicklung seit 1970 und die Fortfilhrung geman
den drei Szenarien.

Far die Bewertung der Fernwarme-Ausbau-Szenarien wird im folgenden eine Preisentwick-
lung gemal dem Szenario 2 — "Mittel" unterstellt.
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Bild 3-1: Preisentwicklung ausgewahlter Energietrager fur die 3 Preisszenarien
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Bild 3-3: Preisentwicklung der Energietrager flr das Preisszenario 2 "Mittel"
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Bild 3-4: Preisentwicklung der Energietrager fir das Preisszenario 3 "Hochpreis"

3.3 Entwicklung des Energie-’'Warmemarktes in der Metropolregion bis 2030

Ausgangspunkt fur die Entwicklung des Energie- und Warmemarktes ist der bilanzierte Heiz-
energieverbrauch 2006 fir die zu beheizende Wohn- und Gewerbeflache in der MRN sowie
die im Rahmen der Gesamtenergiebilanz ermittelten Prozesswarme- und Stromverbrauchs-
mengen in der Industrie und im Bereich Haushalte und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen.

3.3.1 Prognose zur Entwicklung des Warmemarktes / Heizenergieeinsatzes

Die Energienachfrage zur Warmeversorgung von Gebauden als wesentliche EinflussgrdBe
auf den in Zukunft zu erwartenden Warmeabsatz und der Heizenergieverbrauch im Bereich
der Umwandlung werden neben der Bevdlkerungsentwicklung durch folgende weitere Fakto-
ren bestimmt:

e Entwicklung der Anzahl der Haushalte,

e  GroBe der Haushalte,

e  Abriss- und Neubauquoten,

e Wohn- und Gewerbeflachenbedarf je Einwohner bzw. je Beschaftigtem,

e  Ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen und Anforderungen an die energetische Sa-
nierung im Bestand (Energieeinsparverordnung EneV, Heizungsanlagenverordnung, Er-
neuerbare Energien-Warmegesetz EEWarmeG).
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e tatsachlicher Vollzug eigentlich obligatorischer MaBnahmen wie kontinuierliche Sanie-
rungsmaBnahmen im Gebaudebestand und Heizungsmodernisierung.

Das Bundesamt fir Bauwesen und Raumordnung (BBR) prognostizierte im Jahr 2006 [22]
fir die Kreise und kreisfreien Stadte der MRN bis 2020 einen Bevélkerungszuwachs von
insgesamt 2,2% bzw. 0,05 Mio. Einwohnern [22]. Fir die einzelnen Kreise / Stadte wird ge-
mafn dieser Prognose eine sehr unterschiedliche Entwicklung erwartet. Wahrend in den gro-
Ben Stadten von einer konstanten bis leicht ricklaufigen Einwohnerzahl ausgegangen wird
(Ludwigshafen -4% bis 2020, Heidelberg und Mannheim +/-0%), werden fir den landlicheren
Raum vom BBR Zuwéchse erwartet (Ldkrs. Bad Dirkheim +4,7% bis 2020, Ldkrs. Germers-
heim +6,5%, Rhein-Neckar-Kreis +6%).

Auf der anderen Seite ist z.B. in Heidelberg bei Entwicklung der stadtebaulichen MaBnahme
"Heidelberg Bahnstadt" [23] mit dem Zubau von 2.500 Wohnungen und der Ansiedlung von
rd. 5.000 weiteren Einwohnern zu rechnen. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 3%
bezogen auf die heutige Einwohnerzahl der Stadt. In Ludwigshafen sind aktuell wieder stei-
gende Bevoélkerungszahlen zu verzeichnen und vor dem Hintergrund neu ausgewiesener
Baugebiete und der fir Berufspendler relevanten steigenden Energiepreise wird auch bis
2020 mit einer Bevdlkerungszunahme gerechnet.

Entwicklung der Bevélkerung in der Metropolregion Rhein-Neckar bis 2020
Prognose des Bundesamtes fiir Bauwesen und Raumordnung

2,8
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2,6
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Bild 3-5: Bevolkerungsentwicklung in der Metropolregion [22]
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Eine Steigerung des Energiebedarfs wird tendenziell auch durch den wachsenden Flachen-
bedarf je Einwohner bzw. je Beschaftigtem verursacht. Bedarfsmindernde Effekte sind zu
erwarten aufgrund des stetig zunehmenden Warmedammstandards im Gebaudebestand und
stetigen Heizungsmodernisierungen. Das Verbraucherverhalten kann sowohl bedarfsstei-
gernden als auch bedarfsmindernden Einfluss haben und ist in erster Linie abhangig vom
Energiepreisniveau.

Grundsatzlich sind fur die Entwicklung des Warme- bzw. Heizenergiebedarfs folgende drei
Szenarien denkbar:

(1) Szenario 1:  "billige Energie"; geringe verbraucherseitige Bemiihungen um Verbesse-
rung des Warmedammstandards und Energieeffizienz der Heizungsanla-
gen

(2) Szenario 2: "weiter wie bisher"; mittlere Energiepreise und durchschnittliche Bemi-
hungen um Verbesserungen des Warmedammstandards; Modernisierun-
gen von Heizungsanlagen sind primar technisch bedingt (Erreichen der
Lebensdauer)

(3) Szenario 3: "Energieeffizienz"; hohe Energiepreise flhren zu verstarkten Einsparbe-
muhungen sowie erhéhtem Wéarmedammstandard und effizienterer Be-
heizung

Flr diese drei Prognosen werden — beruhend auf den allgemeinen Erfahrungswerten der
Waéarmebedarfsentwicklung der vergangenen Jahrzehnte — zunachst Annahmen getroffen
und beeinflussende Faktoren identifiziert. Diese beziehen sich auf Warmedammung,
Verbraucherverhalten, Heizungsmodernisierung, Umstellraten auf andere Energietréager und
Szenarien zum Neubau- / Flachenbedarf. Die Einflussfaktoren sind in Anlage 3-1 mit den
resultierenden jahrlichen Steigerungs-/Einspareffekten und dem Gesamteffekt Gber den Zeit-
horizont bis 2030 zusammengestellt.

Dariber hinaus wird es vor dem Hintergrund der Klimaschutzdiskussion und den aktuell ent-
wickelten und beschlossenen ordnungspolitischen MaBnahmen und Anreizprogrammen
(EEWéarmeG auf Bundesebene, EWarmeG auf Landesebene Ba-Wii) weitergehende Substi-
tutions- und Einspareffekte geben, welche differenzierter betrachtet werden miissen.

Insbesondere folgende Einflisse von EEWarmeG bzw. EWarmeG sind zu beachten:

e Es entsteht zunachst kein Handlungsbedarf, wenn neue bzw. bestehende Gebaude:

- zu einem ausreichenden Teil aus Biomasse oder Solarthermie beheizt werden
- bereits durch Warmepumpen mit einer Leistungszahl >4 beheizt werden

- aus kleinen objektbezogenen KWK-Anlagen oder aus einem Fernwarme-Netz ver-
sorgt werden, dessen Warme aus KWK-Anlagen bereitgestellt wird.

- bzgl. ihres Warmeschutzes die bestehenden Anforderungen (EnEV) um 1/3 GOber-
treffen
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sowie wenn die Umsetzung der Anforderungen eine unzumutbare wirtschaftliche Belas-
tung fur den Eigentlimer darstellen wirde.

Far alle mit Fernwarme aus KWK versorgten Gebaude in der MRN sind die Anforderun-
gen aus dem EEWarmeG bzw. EWarmeG bereits erfillt. Dies stellt die Beheizung aus
KWK-basierter Fernwarme in der Diskussion um klimaschonende Heizwarmebereitstel-
lung dem Einsatz regenerativer Energietrager faktisch gleich.

e Fir alle anderen Neubauten und mittel- bis langfristig auch fiir alle bestehenden Gebau-
de wird ein Handlungsbedarf hinsichtlich (Teil-)Umstellung auf regenerative Energietra-
ger (Biomasse, Biogas, Solarthermie etc.), Anschluss an KWK-basierte Fernwarme, In-
stallation von Warmepumpen oder Erhéhung des Dammstandards tber EnEV-Niveau
hinaus entstehen.

Um die Auswirkungen dieser Einflisse auf die Entwicklung des Heizwarmebedarfs und auf
die Anteile der einzelnen Heizenergietrager in der MRN gemeindescharf abzubilden, wurden
in Abhangigkeit vom bestehenden Heizenergietrager (Gas, Strom Heizdél, Flissiggas, Kohle)
Ansatze fur die Umsetzungswahrscheinlichkeit der verschiedenen MaBnahmen getroffen, die
sich den Gebaudebesitzern zur Einhaltung der Anforderungen aus EEWarmeG bzw. EWéar-
meG bieten. Diese Ansétze sind in der Tabelle in Anlage 3-2 zusammengestellt.

Im Rahmen des allgemeinen Prognoseszenarios 2 ("Weiter wie bisher") wird bzgl. der Um-
stellrate von Heizungsanlagen mit Gasfeuerung auf Fernwarme in vorhandenen Fernwarme-
Gebieten ein Wert von 0,5% der jahrlich sanierten Heizungsanlagen angesetzt (vgl. Anla-
ge 3-1, Szenario 2). Eine Forcierung des Fernwarme-Ausbaus durch die Versorgungsunter-
nehmen mit Verdrangung von Erdgas wurde nicht unterstellt. Auch bzgl. der Prognose zur
Umsetzung der Vorgaben von EEWarmeG und EWarmeG wird zunachst nicht davon ausge-
gangen, dass Versorgungsunternehmen auBerhalb vorhandener Fernwarme-Gebiete gezielt
den — in der Regel eigenen - Gasabsatzmarkt zurlickdrangen. Die Wahrscheinlichkeit des
Wechsels gasversorgter Kunden zur Fernwarme wird daher in der Tabelle in Anlage 3-2 zu
"Null" gesetzt. Die Auswirkungen eines auch in gasversorgten Gebieten forcierten Fernwar-
me-Ausbaus auf die Entwicklung der Heizenergietrdger werden im Rahmen der Untersu-
chung der Fernwarme-Ausbau- und Verdichtungspotentiale in Abschnitt 4 bewertet.

Aufgrund der Vielzahl der Einflussfaktoren auf die Prognosen — kontinuierliche Verbesserun-
gen in Warmeschutz und Energieeffizienz nach den Szenarien 1 bis 3, lberlagert mit den
vielschichtigen MaBnahmen aus EEWarmeG / EWarmeG — werden die langfristigen Effekte
aus Einsparung und Umstellung der Energietrager je nach Ausgangssituation (Anteile der
verschiedenen Energietrager) differieren und kénnen nur bezogen auf einzelne Gemeinden
oder auf aggregierter Ebene, z.B. auf Kreisebene oder flr die Metropolregion gesamt, ange-
geben werden. Stellvertretend sind in der Tabelle in Bild 3-6 die jahrlichen Einspar- bzw.
Zuwachsraten insgesamt und far die in der Metropolregion verwendeten Energietrager zu-
sammengestellt.
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Resultiererende Prognoseansétze im Basisszenario ("weiter wie bisher" mit additivem Einfluss EEWarmeG)

durchschnittliche jahrliche Heizstrom Erdgas Heiz6l |Fernwarme |Geothermie, |Biomasse Solar- Gesamt
Zuwachs-/Einsparraten im Fliissiggas Waéarme- thermie (| HH+GHD
Zeitraum 2006 bis 2030 Kohle pumpen

Heidelberg -3,5% -1,8% -4,3% 0,0% 18% 15% 17% -0,8%
Ludwigshafen -3,5% -1,8% -4,3% 0,7% 18% 18% 18% -1,0%
Mannheim -3,5% -1,8% -4,3% -0,2% 16% 13% 15% -0,7%
Schwetzingen/Oftersheim, Brihl -3,5% -1,5% -4,3% 2,0% 13% 12% 12%, -0,8%
Ubrige Gemeinden MRN -3,5% -1,9% -3,5% 47% 17% 13% 14%| -1,1%
MRN gesamt -3,5% -1,9% -4,1% 0,6% 17% 13% 14% -1,0%

1) bezogen auf den Gesamtverbrauch der iibrigen Gemeinden in der MRN; die Ansétze fir die einzelnen Gemeinden sind unterschiedlich

Bild 3-6: Prognoseansétze zur Entwicklung der Energietrager im Warmemarkt

Die Ergebnisse der Prognose zur Entwicklung des Heizenergieverbrauchs im Sektor HH und
GHD sind in Bild 3-7 fir die MRN dargestellt. Bild 3-8 zeigt die Mengen und Anteile der ein-
zelnen Heizenergietrager fur die Jahre 2006, 2020 und 2030. In Bild 3-9 ist die Aufteilung
der Heizenergietrager fur die Prognose 2030 auf Kreisebene dargestellt.

Aus der Darstellung in Bild 3-7 ist deutlich die sukzessive Heizenergieeinsparung zu ent-
nehmen, die in erster Linie auf die erhéhte Warmedammung und die Effizienzsteigerungen
im Umwandlungsbereich (Heizungsmodernisierung) zurtickzufiihren ist. Insgesamt ist geman
der Prognose flr das Jahr 2030 eine Einsparung von 4.700 GWh bzw. rd. 21% gegenulber
2006 zu erwarten.

Gleichzeitig ist eine Verschiebung zwischen den Energietradgern zu verzeichnen. Insbeson-
dere Heiz6l aber auch Erdgas werden vom Warmemarkt zurtickgedrangt, primar zugunsten
der regenerativen Energietrager Solarthermie und Holz / Biomasse. Der Anteil der regenera-
tiven Energietrager wachst gem. der Darstellung in Bild 3-8 von 0,5% in 2006 auf knapp 9%
in 2020 bzw. 14% in 2030. Das Ziel der Bundesregierung, den Anteil der regenerativen E-
nergietrager am Warmemarkt bis zum Jahr 2020 auf 14% zu steigern, wird nach dieser
Prognose fir die MRN erst in 2030 erreicht.

Auch die Fernwarme und die Warmepumpen werden Marktanteile gewinnen, weil bei einer
Versorgung mit Fernwarme oder Warmepumpen die Anforderungen des EEW&rmeG bzw.
des EWarmeG ebenfalls erfillt sind. Im Sinne des EEWarmeG bzw. EWarmeG sind der Ein-
satz KWK-basierter Fernwarme und Warmepumpen dem Einsatz regenerativer Energietra-
ger als gleichwertig einzustufen.

Der Anteil der Fernwarme steigt gem. der Darstellung in Bild 3-8 von 13% in 2006 auf knapp
17% in 2020 bzw. 19% in 2030. Der Anteil der Warmepumpen entwickelt sich von 0,1% in
2006 Uber 2% in 2020 bis auf 3,3% in 2030 und liegt damit in derselben GréBenordnung wie
die Solarthermie.

Waéarmepumpen und insbesondere die KWK-basierte Fernwarme kénnen mit diesen Marktan-
teilen erheblich dazu beitragen, dass das EEWarmeG und das EWarmeG in der kinftigen
Umsetzung ein umweltpolitischer Erfolg werden.
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Die Summe der im Sinne des EEWarmeG und des EW&rmeG umweltpolitisch als gleichwer-
tig eingestuften Energietrager Solarthermie, Biomasse, Fernwdrme und Warmepumpen be-
lauft sich fir die MRN gemé&B der Prognose auf rd. 28%. Im Sinne EEWarmeG und EWar-
meG wird die Zielsetzung der Bundesregierung, den Anteil regenerativer Energietrdger im
Warmemarkt bis 2020 auf 14% zu steigern, fir die MRN weit Gbertroffen.

Dies ist im Wesentlichen darauf zuriickzufiihren, dass die KWK-basierte Fernwarmeversor-
gung in den Ballungszentren der Metropolregion Uber Jahrzehnte konsequent ausgebaut
wurde und Kkiinftig einen noch héheren Anteil an der Warmeversorgung haben wird. Bereits
heute liegt der Anteil der Fernwarme am Heizwarmemarkt bei 13%. Zusammen mit den re-
generativen Energietrdgern Biomasse, Solarthermie und den Warmepumpen erreicht der
Anteil der EEWarmeG-geeigneten Heizenergietrager 13,6%. Dies ist eine hervorragende
Ausgangsposition, um die umweltpolitisch gewollten und gesetzlich verankerten Anforderun-
gen an den Klimaschutz im Warmemarkt der MRN nicht nur zu erfillen sondern bei weitem
zu Ubertreffen.

Entwicklung des Heizenergieverbrauchs HH+GHD in der MRN bis 2031
Szenario 2 : "weiter wie bisher" mit Einfluss EEWarmeG / EWarmeG

2020 Reduzierung Heizenergie
gesamt: 21%

Z
/////////////////////%

2,0%

Fernwédrme
16,8%

12.500 -

GWh/a

B Solarthermie (2006: 0,1% => 2030: 2,8%)
10.000 | | mHolz/Biomasse (2006: 0,4% => 2030: 11,3%) |
B Geothermie und Warmepumpen (2006: 0,1% => 2030: 3,3%)
@ Fernwarme MRN (Basis-Entwicklung) (2006: 13,0% => 2030: 19,1%) I
7500 | | g konle (2006: 0,1% => 2030: 0,1%) I
mOl (2006: 21,6% => 2030: 11,3%) o
5.000 | | DFlissiggas (2006: 0,4% => 2030: 0,2%) |
DOGas (2006: 63,3% => 2030: 51,3%) |
W Heizstrom (2006: 1,0% => 2030: 0,6%) |
|
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Bild 3-7: Prognose zur Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Warmemarkt HH und
GHD fir die MRN gesamt bis 2031
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Warmeatlas MRN — Anteile der Heizenergietrager 2006 — 2020 — 2030
gem. Szenario 2: ,,weiter wie bisher” mit Einfluss EEWarmeG / EWarmeG
Solarthermie; 20; 0,1%H°/% B':T,,Zsse; o7;
2006 gesamt: ) Wirmepumpen,
H . - ia* . (-7
22.000 GWh/a Heizstrom; 222; 1,0% Geothermie; 13; 0,1%
Fernwérme; 2.857;
Erdgas; 13.919; 63,3% 13,0%
Kohle; 24; 0,1%
Heizél; 4.754; 21,6%
Flussiggas; 95; 0,4%
2020 gesamt: Solarthermie; 326; Holz, Biomasse;
1,7% 1.351; 7,1%
19.020 GWh/a Wiirmepumpen
Heizstrom; 136; 0,7% Geothermie; 390; 2,0%
. . Oy
Erdgas; 10.732; 56,4%, Fernwirme; 3.191;
16,8%
Kohle; 16; 0,1%
Heizol; 2.823; 14,8%
Fliissiggas; 56; 0,3%
2030 gesamt: ; .
9 Solarthermie; 489; Holz, Bl.omasose,
17.290 GWh/a 2,8% 1.960; 11,3%
Heizstrom; 95; 0,6% Warmepumpen,
Geothermie; 570; 3,3%
Erdgas; 8.872; 51,3%
Fernwérme; 3.295;
19,1%
@ Solarthermie
B Holz, Biomasse
EWarmepumpen, Geothermie
EFernwarme Kohle; 12; 0,1%
HKohle
H Heizol _—
DFldssiggas Heizél; 1.958; 11,3%
OE
-] HrediS:lt?om Flissiggas; 39; 0,2%

Bild 3-8: Anteile der Heizenergietrager im Warmemarkt MRN 2006, 2020 und 2030
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Warmeatlas MRN — Heizenergieverbrauch HH + GHD auf Kreisebene, Prognose 2030

Kreis (Einwohner)

T T T
Rhein-Neckar-Kreis (532.800) | ‘ - : Y
4 | | |
Neckar-Odenwald-Kreis (151.100) [ S W] l l l l
B | | | | | |
Mannheim (307.500) ‘ || : ‘ ‘ i ! :
Heidelberg (143.100) ) | | | |  Heizstrom
B | | | | |
O Erd
Rhein-Pfalz-Kreis (148.700) : | N7 ! | | ragas
o . 1 | I I I I D Flussiggas
Sidliche WeinstraBe (110.900) [ NN | | | |
1 ‘ ‘ | | | m Heizol
Germersheim (125.300) [ VU | | |
1 | | | | | H Kohle
Bad Dirkheim (135.100) ! ! !
1 ! | | | | o Fernwarme
Worms (81.300) W | | | |
1 | | | | | EWarmepumpen,
Speyer (50.300) [ 'l ! ! ! ! ! Geothermie
f ! ! ! | | m Holz, Biomasse
Neustadt (53.900) I | | | | |
R I I I I | B Solarthermie
Ludwigshafen (163.400) . i) } ! !
7 | | | | | |
Landau (41.800) N | | | | |
4 | | | | | |
Frankenthal (47.500) [ |l ! ! | | |
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BergstraBe (266.300) ! ! !
Il Il Il Il Il Il
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Heizenergieverbrauch [GWh/a]

Bild 3-9: Heizenergieverbrauch HH und GHD nach Energietragern auf Kreisebene, Progno-

se flr das Jahr 2030

In den Anlagen 3-3 bis 3-5 ist die zeitliche Entwicklung des Heizenergiebedarfs HH und
GHD gemaB der Prognose flr die Stadte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen darge-
stellt. Der Zuwachs der regenerativen Energietrdger und auch der Warmepumpen wird in
diesen Stadten geringer sein als in der Flache bzw. als in Gesamtbetrachtung der MRN. Dies

ist zurickzufuhren auf folgende Zusammenhéange:

Die Bebauungsstruktur mit dem hdéheren Anteil an Mehrfamilienhdusern und Geschoss-
wohnungsbau erschwert den Einsatz der regenerativen Energietrager wie Solarenergie,
Holz/Biomasse und der Warmepumpen (z.B. nicht ausreichenden Platzverhaltnisse fur
den Einsatz von Pelletkesseln mit Holzbevorratung oder von Warmepumpenanlagen mit
Erdsonden).

Aufgrund des hdheren Anteils der Fernwarme sind die Anforderungen aus dem EWaér-
meG flr einen groBen Teil des Gebaudebestands bereits erfillt.

Die Fernwarme-Versorgung bietet den Gebaudeeigentiimern die Méglichkeit, die Anfor-
derungen aus dem EWarmeG bzw. aus dem EEWarmeG an eine effiziente und CO,-
arme Warmeversorgung ohne erhebliche zusatzliche finanzielle Belastung umzusetzen.
Dies wird zu verstarkter Fernwarme-Nachfrage im Gebaudebestand und im Neubaube-
reich mit entsprechender Fernwarme-Verdichtung und Fernwarme-Ausbau fihren.

Gerade aufgrund des groBen Fernwarmeanteils kénnen die umweltpolitischen Ziele im Sinne
EEWarmeG und EWarmeG in vollem Umfang erfillt werden.
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3.3.2 Prognose zu Energiebilanz und CO,-Bilanz fiir die MRN bis 2030
Energiebilanz MRN 2030

Basierend auf der Entwicklung des Heizenergieeinsatzes nach Energietragern wird zunéchst
der Primarenergieeinsatz zur Deckung der Warmenachfrage ermittelt. Fir die zuwachsende
Fernwarmeerzeugung werden die StromeinbuBe (bei Fernwarme aus GKM oder Restmiill-
HKW der TWL) bzw. der zuwachsende Primarenergieeinsatz und die zuwachsende KWK-
Stromerzeugung (bei BHKW-Anlagen) kalkuliert sowie anteilig der Primarenergieeinsatz
Gas/Ol in Spitzenkesselanlagen.

Prognosen zur Entwicklung des Energieabsatzes in der Industrie gestalten sich schwierig, da
Warme- und Stromeinsatz im Wesentlichen von Produktionsprozessen beeinflusst werden.
Es wird daher zunachst von gleichbleibenden Produktionsmengen ausgegangen. Dazu wer-
den sowohl bei Strom als auch bei Prozesswarme Einsparungen infolge von Effizienzsteige-
rungen in Héhe von pauschal 0,5% p.a. unterstellt.

Der Stromverbrauch im Verkehr sowie fir Licht und Kraft im Bereich HH+GHD wird — mit
guter Naherung — konstant gehalten, da Einsparbemihungen durch effizientere Beleuch-
tungs- und Antriebstechnik einhergehen mit steigenden Komfortanspriichen und zunehmen-
der Ausstattung mit Elektrogeraten.

Die Entwicklung der bundesweiten EEG-Quote bis 2030 wird bis 2013 gemaR der VDN-
Mittelfristprognose [13] angesetzt und Uber das Jahr 2013 hinaus fortgeschrieben geman der
Prognose ewi/EEFA [24]. Danach liegt der Prognosewert 2030 bei 24% bezogen auf den
gesamten Endverbrauch in Deutschland. Bezogen auf den nicht privilegierten Letztverbrauch
— das sind alle Endverbraucher abzgl. der Betriebe des produzierenden Gewerbes, auf deren
Endverbrauch gem. Hartefallregelung §16 EEG nur ein reduzierter Anteil EEG-Strom umge-
legt wird — betragt der EEG-Stromanteil in 2030 gem. der Prognose 30%.

Far die Erzeugung von EEG-Strom in der MRN wurde die Steigerungsrate analog dem Bun-
desdurchschnitt angesetzt. Damit bleibt die EEG-Rate in der MRN auch weiterhin unterhalb
des Bundesdurchschnitts und im Rahmen der Ausgleichsregelung wird EEG-Strom impor-
tiert.

Die mit diesen Ansatzen und Rahmenbedingungen erstellte Energiebilanz ist in Bild 3-10 in
Form eines Energieflussbildes und in Bild 3-11 als Balkendiagramm dargestellt.
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Bild 3-10: Energiebilanz Metropolregion 2030
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Primarenergiebilanz Metropolregion Rhein-Neckar fir 2030

TWh/a Z 69,3 TWh/a Verluste 20,6 TWh/a => nutzbar 48,7 TWh/a, n = 70,3%
75,0
70,0
65,0 - A Stromabgabe |
Verbundnetz 2)
60,0 - B Strom fiir MRN | 20,6
55,0 - OWarme B
50,0 O Verluste
45,0 1 O Nutzbar B
40,0 =
EEG-Strom 1)
35,0 - ||
O Regenerative
30,0 ||
B Abfall,
25,0 | Reststoffe B 48,7
20,0 | | mKohle | |
15,0 30,5 L mOI || 303
10,0 — OGas |
5,0 -
0,0
Primérenergie Umwandlung in Endenergie Nutzenergie

1) aus dem Verbundnetz in die MRN importierte EEG-Strommengen (rechnerischer Ausgleich EEG-Quote)
2) rechnerische Stromabgabe von mit fossilen Brennstoffen erzeugten Stroms aus der MRN in das Verbundnetz

Bild 3-11: Prognose der Priméarenergiebilanz MRN fir 2030

Die Prognose der Energiebilanz fir das Jahr 2030 zeigt:

(1)

(2)

Nutzung der Endenergie:

Der Endenergieeinsatz im Warmemarkt sinkt aufgrund der Einsparungen im Sektor
HH+GHD von 35,9 TWh/a in 2006 auf 30,3 TWh/a. Der gesamte Stromverbrauch fur
Licht und Kraft sinkt von 18,5 TWh/a auf 17,3 TWh/a. Dies ist zurlickzuflihren auf eine
Stromeinsparung in der Industrie in H6he von 0,5% p.a.. Fir die Ubrigen Sektoren wur-
de der Stromeinsatz fur Licht und Kraft als konstant angesetzt.

Primarenergieeinsatz und Energieumwandlung (bei gleicher Anlagenstruktur)

e Der Priméarenergieeinsatz in der Metropolregion belduft sich auf 69,3 TWh/a. Hierin

enthalten ist der Import von EEG-Strom in H6he von 2,2 TWh/a.

e Die Stromerzeugung in der MRN betragt 16,2 TWh/a und liegt damit ebenso hoch wie

in 2006. Zzgl. der zu importierenden EEG-Mengen Ubersteigt die Erzeugung den Be-
darf in der MRN, so dass rechnerisch Nicht-EEG-Strom in Hohe von 1,1 TWh/a ex-
portiert wird.

e Die nach Umwandlung genutzte Energie betragt 48,7 TWh/a. Der Primarenergienut-

zungsgrad betragt rd. 70% und liegt damit um 2% héher als 2006 (vgl. Bild 2-16)
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CO:-Bilanz MRN 2030

Auf Basis der Priméarenergiebilanz wird eine CO,-Bilanz fir die MRN erstellt. Wie in der CO»-
Bilanz fUr das Basisjahr 2006 werden die eingesetzten Primarenergiemengen nach Energie-
tragern mit den zugehdérigen spezifischen Emissionsfaktoren gewichtet. Flr die rechnerische
Stromabgabe in das Verbundnetz (1,1 TWh/a) wird eine CO,-Gutschrift gemaB den spezifi-
schen CO.-Emissionen im deutschen Kraftwerkspark angesetzt (520 g/kWh [28]). Die Er-
gebnisse der Bilanz sind in Bild 3-12 dargestellt.

Auf dieser Basis ergibt sich fir die energiebedingten CO,-Emissionen in der MRN (ohne
Primarenergie fir Verkehr) ein Wert von 15,6 Mio. t/a. Gegenlber den CO,-Emissionen in
2006 in Héhe von 19,3 Mio. t/a bedeutet das einen Ruckgang um 3,7 Mio. t/a bzw. 19%.

CO,-Emissionen aus der Warme- und Stromversorgung

Metropolregion Rhein-Neckar fiir 2030 ”
Stromimporte MRN
(deutscher Strommix 2));
0,00; 0%

Gas; 6,15; 38%

OGas
mol
M Steinkohle

Abfall, Reststoffe; 0,75;
5%

W Abfall, Reststoffe
@A Stromimporte MRN (deutscher Strommix 2))

01; 0,64; 4%

gesamt: 15,65 Mio.t/a 2) ‘

Steinkohle; 8,66; 53%

1) Basis Prognose der Primarenergiebilanz fiir die Sektoren Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Industrie und Bahnstrom fiir das Jahr 2030
CO,-Emissionen aus dem Primérenergieeinsatz mit abgeleiteten Emissionsfaktoren gemasB Umweltbundesamt

2) Keine Strominporte aus dem Verbundnetz (iber den EEG-Ausgleich hinaus erforderlich; CO ,-Gutschrift in Héhe von 0,55 Mio.t/a fir
Stromexport 1,1 TWh/a ist berticksichtigt.

Bild 3-12: Energiebedingte CO,-Emissionen in der MRN (ohne Primérenergie fiir Verkehr)
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4 Konzepte zum Ausbau der Fernwarmeversorgung in der MRN
4.1 Grundsatziiberlegungen und -auswertungen

Die Auswertung der Bestandsanalyse zeigt einen hohen Anteil leitungsgebundener Heiz-
energieversorgung in der MRN. Gleichzeitig schlagen sich in der Bedarfsprognose die Ein-
sparbemihungen der Verbraucher nieder. Eine substantielle Steigerung des Fernwarme-
Absatzes ist daher nur méglich durch die Substitution anderer konventioneller Heizenergie-
trager (im wesentlichen Ol und Erdgas). Trotz des bereits hohen Marktanteils der Fernwéarme
in den groBen Stadten bieten sich zusatzliche Absatzpotentiale durch

(1) Verdichtung entlang vorhandener Fernwarme-Trassen:
Substitutionspotentiale
a) fur Ol (wenig Kohle, wenig Nachtstrom)
b) Erdgas

(2) ErschlieBung neuer Gebiete
a) in der N&he vorhandener Trassen
b) Bau neuer Transportleitungen

(3) u.U. durch neue Méarkte: Kalte aus Fernwarme

Zur Erhéhung der Energieeffizienz in den weniger dicht besiedelten Gebieten der Metropol-
region bietet sich der Ausbau dezentraler KWK-Anlagen (in Ausweitung der heute bereits
erschlossenen Potentiale, vgl. BHKW-Datenbank Anlagen 2-14/1 bis 2-14/3) sowie die Nut-
zung regenerativer Energietrager an. Eine Ausweitung der "groBen Fernwarme" in die Flache
der MRN hat aufgrund der groBen Entfernungen bei gleichzeitig geringen Siedlungsdichten
keine Aussicht auf Wirtschaftlichkeit.

Fir die Versorgungsgebiete der Kernteamunternehmen wurden auf Basis des gebaude-
scharfen Warmeatlasses Auswertungen bzgl. der méglichen Verdichtung entlang vorhande-
ner Trassen vorgenommen. Eine Zusammenstellung der Ergebnisse zeigt die Tabelle in An-
lage 4-1.

Dartiber hinaus wurde im Rahmen der Studie eine Reihe von Teilkonzepten definiert und
hinsichtlich der Potentiale untersucht:

(1) Ludwigshafen: Verdichtung Zentralnetz, Erweiterung Richtung Berufsgenossenschaft-
liche Unfallklinik (BGU) und Oggersheim

(2) Heidelberg: Neubaugebiet Bahnstadt, Verdichtung Pfaffengrund, Rohrbach, Ausbau-
optionen Richtung Wieblingen, Eppelheim, Kirchheim

(3) Mannheim: Sandhofen, Casterfeld Mitte, Feudenheim Ost, Schénau Mitte + Nord, Un-
termihlaustrafe

(4) Schwetzingen: ErschlieBung ehemaliges Bundesbahn-Ausbesserungswerk
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(5) Speyer: Fernwarme-Verbund Mannheim < Speyer als Alternative fir ein neues Fern-
warme-Erzeugungskonzept am Standort Speyer

(6) Weinheim: Warmeversorgung aus dem Industrieheizkraftwerk Freudenberg flr den
neuen Technologiepark Weinheim in Kooperation mit den Stadtwerken Weinheim

Die wirtschaftliche Bewertung dieser Teilkonzepte erfolgt in bi- bzw. trilateraler Abstimmung
zwischen den Kernteamunternehmen und ENERKO und ist nicht Gegenstand dieses Be-
richts.

Um zu einer Gesamtaussage Uber das wirtschaftlich umsetzbare Fernwarme-Verdichtungs-
und -Ausbaupotenzial im Versorgungsbereich der Kernteamunternehmen zu gelangen, wur-
den ausgehend von Grundsatziberlegungen zur Wirtschaftlichkeit von Fernwarme-
ErschlieBungen anhand einer Modellrechnung KenngréBen ermittelt, die - als Randbedin-
gung in die Auswertungen des gebaudescharfen Warmeatlasses eingespeist — flachende-
ckende Gesamtbewertungen erméglichen. Die Ergebnisse dieser Systematik sind Gegens-
tand des Abschnitts 4.3.

411 Kalte aus Fernwarme - ein neuer Absatzmarkt?

Im Rahmen der Identifizierung méglicher neuer Absatzmérkte wurde im Kernteam ausfihr-
lich der Einsatz von Fernwarme flr die Klimatisierung von Gebauden mittels Absorptionskal-
temaschinen (AKM) diskutiert. Anhand folgender Aussagen kann die Einschatzung hierzu
zusammengefasst werden:

(1) Potentialabschéatzung:

e Die Fernwarme-Abgabe in der MRN liegt zz. bei ca. 2.850 GWh/a
davon entfallen ca. 2/3 auf Gebaude > 100 kW => rd. 1.900 GWh/a Heizwarme bzw.
rd. 1.300 MW Hdchstlast(bei kleineren Gebauden ist eine Klimazentrale unrealis-
tisch)

e Die Kuhllast wird abgeschéatzt auf rd. 1/3 der Heizlast
=> Kalteabsatzpotenzial 430 MW / 430 GWh/a
=> ca. 650 GWh/a zusétzlicher Fernwarme-Bedarf bei einer Arbeitszahl von 0,7 fir
AKM
=> zusatzliches Fernwarme-Absatzpotenzial rd. 22%

(2) Grenzkosten der Kélteerzeugung im Absorber im best case:

e Fernwarme-Preis: 30 €/ MWh, 1,5 MWh Fernwarme je MWh Kélte
=> Kéltepreis > 45 €/ MWh
(zzgl. Kapitaldienst, Wartung, Wasser, Strom)

(3) Grenzkosten der Kalteerzeugung im Kompressor :

e Strompreis: 120 €/ MWh, 0,25 MWh Strom je MWh Kalte
=> Kaltepreis > 30 €/ MWh
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(zzgl. Kapitaldienst (ca. 60% eines Absorbers), Wartung (deutlich weniger als beim
Absorber), Wasser (deutlich weniger als beim Absorber))

(4) Technische Herausforderungen fiir das Heizkraftwerk und den Fernwarme-
Netzbetreiber:

e Im Sommer muss die Vorlauftemperatur >= 86°C sein, das fihrt zu erhdéhter Strom-
einbuBe.

e Die Absorber benétigen wegen der geringen Temperaturspreizung (ca. 10°C) einen
sehr hohen HeiBwasserdurchsatz. Im Einzelfall muss geprtft werden, ob der Haus-
anschluss und das vorgelagerte Netz das leisten kdnnen; in der Regel sind Verstar-
kungsmaBnahmen erforderlich.

e Die Rucklauftemperatur im Fernwarme-Netz wird deutlich angehoben mit der Folge
erhdhter Netzverluste.

(5) Gesamtfazit

Kélte aus Fernwarme ist:

e stets eine technische Herausforderung,

e (Okonomisch fur das HKW und den Netzbetrieb selten vorteilhaft
e und auch fur den Kunden i.d.R. teurer als Kompressionskalte.

Vor diesem Hintergrund wird die Kélteerzeugung mittels Absorptionskaltemaschinen zur
Ausweitung des Fernwarme-Absatzes in der MRN von den Kernteam-Unternehmen als nicht
sinnvoll angesehen.

4.2 Wirtschaftliche Randbedingungen und Bewertungsmodell

In der wirtschaftlichen Bewertung der Fernwarme-Versorgung ist zunachst zu unterscheiden
zwischen der Preiswiirdigkeit aus Sicht des Kunden und der Wirtschaftlichkeit aus Sicht des
Betreibers. Beide Sichtweisen werden im Folgenden dargestellt und untersucht.

4.2.1 Heizkostenvergleich

GeméanB den von Wibera regelmaBig im Auftrag der AGFW durchgefliihrten Preisvergleichen
unter rd. 200 Fernwarme-Versorgern in Deutschland [25] ist das Fernwarme-Preisniveau frei
Endkunde sehr heterogen. Wie der aktuelle Preisvergleich Stand 1. April 2007 zeigt, liegen
die Preise (Mischpreise aus Arbeitspreis und Grund-/Leistungspreis) zwischen minimal
30 €/MWh und maximal 100 €/ MWh (netto) (vgl. Anlagen 4-2/1 bis 4-2/3). Die Mittelwerte fur
die 3 abgefragten Leistungs-GréBenklassen der befragten Fernwarme-Versorger liegen zwi-
schen 60 und 70 €/ MWh. Zu beachten ist, dass der Versorgungsumfang bzw. die Liefergren-
zen variieren (inkl. Hausanschluss, inkl. Hausanschluss und Warmeulbergabestation oder
inkl. Hausanschluss, Warmetbergabestation und Hauszentrale).

Die Bereitschaft der Gebaudeeigentiimer, Fernwarme einzusetzen, hangt maBgeblich von
den Heizkosten im Vergleich zu den anderen Energietragern ab. Zur Bewertung der Konkur-
renzfahigkeit wird Ublicherweise ein Heizkostenvergleich aufgestellt. Um belastbare Ergeb-
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nisse zu liefern, muss der Heizkostenvergleich Uber die reinen Energiebezugskosten aus
Arbeitspreis/Menge und ggf. Grund- oder Leistungspreis hinaus die jahrlichen Fixkosten aus
Kapitaldienst fur Investitionen in Anlagentechnik/Heizraum/Hausanschluss und ggf. Baukos-
tenzuschuss sowie Nebenkosten wie Versicherung, Wartung, Bedienungsaufwand und
Schornsteinfegergebiihr enthalten.

Die Ergebnisse eines aktuell im Rahmen der vorliegenden Studie mit Preisstand 3. Quartal
2007 erstellten Heizkostenvergleichs zeigt Bild 4-1. Darin sind die Jahresheizkosten (brutto)
fir die Beheizung von Gebauden der GréBenklassen 20 kW (EFH), 50 kW (MFH mit 6 bis 8
Wohneinheiten) und 200 kW (MFH mit 20 bis 30 Wohneinheiten bzw. kleineres Verwaltungs-
oder Birogebaude mit 2.000 bis 2.500 m?) mit den einzelnen fixen und verbrauchsabhangi-
gen Anteilen aufgetragen fir die Energietrager Heiz6él, Erdgas, Fernwarme und Holzpellets.

Far die Fernwérme ist hier ein Preismodell unterstellt mit Belieferung frei Hausanschluss. Die
Warmelbergabe muss vom Kunden investiert bzw. finanziert werden. Fir die GrdBenklasse
20 kW werden ein Hausanschlusskostenbeitrag (HAK) und ein Baukostenzuschuss (BKZ)
von jeweils 1.500 € unterstellt, fir die GréBenklasse 50 kW ein HAK von 1.500 € und ein
BKZ von 3.000 €. Fur die GréBenklasse 200 kW werden kein BKZ oder HAK unterstellt. Die
detaillierten Kostenaufstellungen sind fir die einzelnen GréBenklassen zusammengestellt in
den Anlagen 4-3/1 bis 4-3/3.

Wie der Vergleich zeigt, bietet die Fernwarme mit aktuellem Preisniveau und obigen Annah-
men gegendber allen anderen Energietragern das attraktivste Heizkostenniveau.

Bei steigenden Energiepreisen — hier unterstellt gemaB dem in Abschnitt 3.2 definierten
Szenario "wahrscheinlich" — erleichtern steigende Ol- und Gaspreisniveaus die Konkurrenzsi-
tuation fir die Fernwarme am Warmemarkt weiter, da die Fernwarme aus Kraft-Warme-
Kopplung Uber die StromeinbuBe an den Strompreis gebunden ist und fir diesen eine gerin-
gere Preissteigerungsrate zu erwarten ist als fir Ol oder Gas. In Bild 4-2 ist basierend auf
dem Heizkostenvergleich 2007 eine Prognose flir 2030 fir dieses Preisszenario dargestellt.
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Heizkosten €/a Heizkostenvergleich nach VDI 2067 / Stand Quartal 111/2007 Wirmepreis €MWh
35.000 20 kw, 50 kW, 200 kw,
30 75 290 MWh/a - 160
30.000 - Freist. Einfam.haus Mehrfam.haus 6-8 Wohneinh. Mehrfam.haus 20-30 Wohneinh.
r 140
126
25000 | 2 AA23 - 120
A 104 A 105
20.000 o | | 100
/\ 88 Ass|l /8%
O Verbrauchsgeb. Kosten [€/a] /\ 80 AT A6/ 80
15.000 1 @Grund-/ Leistungspreise [€/2] o o A6 L] i
B Betriebsgeb. Kosten [€/a] - 60
10.000 O Kapitalgeb. Kosten [€/a] || || || i
A Warmepreis [€/MWh] - - 40
5.000 - B B ' 20
0 T ‘ | T T T T T L T T T 0
(o]} Gas FW Pellets Ol Gas FW Pellets Ol Gas FW Pellets
Anmerkungen: 1) Preisstande: HEL (Rheinschiene) 50,0 €/MWh = 59,5 €/MWh inkl. Energie- und MW St
Pelletpreis 190 €/to = 38 €/MWh (inkl. MwSt)
2) Aktuelle Forderung von Pelletanlagen durch den Bund / BAFA gem- Anderung der Richtlinie
vom 25/07/07 ist berlicksichtigt mit Zuschuss 36 €/kW Nennwarmelstg.und mind. 1.500 €/Anl.
Bild 4-1: Heizkostenvergleich fir verschiedene Abnahmefélle, Preisstand 111/2007

Heizkostenvergleich nach VDI 2067 / Prognose 2030

Heizkosten €/a Waéarmepreis € MWh
35.000 20 kw, 50 kW, 200 kW,
30 MWh/a 75 MWh/a 290 MWh/a - 160
30.000 Freist. Einfam.haus Mehrfam.haus 6-8 Wohneinh Mehrfam.haus 20-30 Wohneinh. |
F 140
A\ 133
A 127
25.000 L 120
A 112
pee A106 100
OVerbrauchsgeb. Kosten [€/a] L84 A 79 /\ 80+ 80
15.000 - O Grund- / Leistungspreise [€/a] ] ] ] 1
B Betriebsgeb. Kosten [€/a] - 60
10.000 - OKapitalgeb. Kosten [€/a] || || || 1
A Warmepreis [€/MWh] - 40
5.000 - B - 20
0 T T T T T Tl T T T 0
(o]} Gas FW Pellets Ol Gas FW Pellets Ol Gas FW Pellets

Anmerkungen: 1) Preisstande: Hochrechnung aus 2007 gemaB dem Szenario "wahrscheinlich" mit
nominal 0,5%p.a. fir Gas, HEL und Pellets und fiir die Fernwérme strompreisabhéngig
2) Aktuelle Férderung von Pelletanlagen durch den Bund / BAFA gem- Anderung der Richtlinie
vom 25/07/07 ist berlicksichtigt mit Zuschuss 36 €/kW Nennwarmelstg.und mind. 1.500 €/Anl.

Bild 4-2: Heizkostenvergleich fir verschiedene Abnahmefélle, Prognose 2030 (nominal
zzgl. Kosteneffekten aus allgemeiner Preissteigerungsrate)
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4.2.2 Wirtschaftliche Bewertung fiir ein Fernwarme-Ausbauprojekt

Die Bewertung der Wirtschaftlichkeit der Fernwarme-Versorgung erfolgt beispielhaft fir die
ErschlieBung eines Neubaugebiets anhand einer dynamischen Erfolgsvorschaurechnung.
Als wesentliche volks- und betriebswirtschaftliche Randbedingungen werden zunédchst die
folgenden, im Kernteam abgestimmten Anséatze zugrunde gelegt (alle Kostenangaben und
Energiepreise netto zzgl. MwSt.):

e Betrachtungsdauer 20 Jahre, technische Lebensdauer auch 30 bis 40 Jahre
¢ Fremdkapital - Zinssatz 6,0%

¢ Aufwand fir Versicherungen 0,5% der Investition

e Betriebssteuern 0,1% der Investition

e Pumpstromeinsatz 1,0% der Fernwarme-Abgabe

e StromeinbuBe 0,180 MWh, je MWhy,

e Strompreis (base 2008, 70% Winter) 75 €/ MWh

e Personalbedarf fir Fernwarme-Transport 0,5 MA je 100 GWh/a;
50 T€ je MA und Jahr

e Personalbedarf fir Fernwéarme-Verteilung 3,0 MA je 100 GWh/a;
50 T€ je MA und Jahr

e Olnotierung (Basis 2007) 50 €/hl
e Fernwéarmepreis Endkunde 60 €/ MWh (Mischpreis 2007, netto)

Die Férderung des Fernwarme-Leitungsbaus aus dem neuen KWKG in H6he von bis zu 20%
der Investition wird berlicksichtigt.

Das ErschlieBungsgebiet (Heidelberg-Bahnstadt) umfasst eine Flache von rd. 100 ha und
soll ab 2009/2010 als gemischt genutztes Stadtquartier im Niedrigenergiehaus- bis Passiv-
haus-Standard innerhalb eines Zeitraums von rd. 10 Jahren bebaut werden. Bild 4-3 zeigt
die Lage des Gebiets und das geplante Flachen- und Nutzungsprogramm. Fir die Fernwar-
me-Versorgungslésung werden aus den vorgesehenen Wohnflachen unter Zugrundelegung
spez. Bedarfskennzahlen folgende BedarfsgréBen abgeschatzt:

e Spez. Heizenergieverbrauch 30 kWh/(m?2a) bis 50 kWh/(m?2a)

e Gesamt-Absatzpotential im Endausbau rd. 40 GWh/a bei Anschlusswert 35 MW und
Hoéchstlast 20 MW.

e Summe Fernwérme-Trassen rd. 10 km, rd. 500 Hausanschliisse/Ubergabestationen

e wenig Aufwand fir die auBere ErschlieBung erforderlich, da in der Eppelheimer StraBe
bereits eine Fernwarmetrasse vorhanden ist

¢ Investitionsansatz fur die ErschlieBung: 9,3 Mio.€
e ErschlieBungszeitraum: 5 Jahre
¢ Absatzentwicklung bis 100%: 9 Jahre
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| Heidelberg Bahnstadt
Rahmenplanung Stand Jan. 2007
<_| (Stadtplanun

Helzwerk Platfengrund
~-= yorf. Trasse Eppelheimer Str.
=== FW-Einspeisung von Mannheim

AR

Eldchen- und Nutzungsprogramm (Stand 2003,
hochgerechnet aus Verdffentl. der aurelis Real Estate): |
Gesamtgebiet rd. 116 ha

Vorgesehene BGF: rd. 1,0 Mio.m®

davon Wohnfi. 0,5 Mio.m?* { 5.000 bis 5.500 EW
davon Gewerbe/Dienstl. 0,5 Mio.m? / 7.000 Arbeitsplitze

Wirmebedarf: bel @ 50 kWhi/(m®a) => rd. 40 GWhia " : A = N TN T |
Summe Anschlussleistung rd. 35 MW WG O Gl '.\'J e e
Wirme- Hichstlast rd. 20 MW AR T pe—

Bild 4-3: Lage des Entwicklungsgebiets Heidelberg-Bahnstadt mit KenngréBen

Flr das innerhalb des Kernteams gewahlte und diskutierte Beispielprojekt zeigt die wirt-
schaftliche Bewertung anhand einer umfassenden Erfolgsvorschaurechnung, dass Fern-
warme-Projekte mit &hnlichen ErschlieBungszeitrdumen, Absatzentwicklungen und Fern-
warme-Beschaffungs- und Betriebskosten sowie ahnlichen Fernwarme-Erlésen bei spezifi-
schen ErschlieBungskosten (Investition) von ca. 200 €/(MWh/a) wirtschaftlich realisierbar
sind. Unter der Pramisse ahnlicher Rahmenbedingungen kénnen die spezifischen Erschlie-
Bungskosten daher als Bewertungskriterium flr Fernwarme-Ausbauprojekte herangezogen
werden.

Bei Anwendung dieses Bewertungsmodells ist zu beachten, dass sowohl die Fernwarme-
Gestehungspreise (zuwachsende Kosten) als auch die Endkundenpreise der Fernwarme-
Versorgungsunternehmen in  der MRN differieren. Wahrend die Fernwérme-
Gestehungskosten bei Auskopplung aus dem GKM oder bei Auskopplung aus einem Rest-
mullkraftwerk in der GréBenordnung 10 bis 15 €/ MWh liegen, belaufen sich die Warmege-
stehungskosten bei gasgefeuerten KWK-Anlagen auf 20 bis 30 €/ MWh (als zuwachsende
Warmerestkosten bei erhéhter Auslastung einer Anlage).

Die Fernwarmeerlose der Kernteamunternehmen differieren ebenfalls in Abhangigkeit von
den Gestehungskosten und liegen ausgehend von einer HEL-Notierung von 50 €/hl in einem
Bereich zwischen 55 €/MWh bis zu 75 €/MWh (Mischpreis aus Arbeitspreis, Grund-
/Leistungspreis und Messpreis).
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Far die Versorgungsgebiete der Kernteamunternehmen TWL, MVV, Heidelberger Stadtwer-
ke und Stadtwerke Schwetzingen liegen die Fernwarme-Mischpreise aufgrund ahnlicher Be-
schaffungskosten fir den Bezug aus der Restmiullverbrennung in Kombination mit Gas-
Spitzenlast (TWL) bzw. aus dem GKM (ubrige Unternehmen) in einem engen Bereich zwi-
schen 55 und 65 €/MWh. Fir diese Unternehmen ist das Bewertungsmodell daher mit den
0.9. Kostenansatzen Ubertragbar und wird zur groBflachigen Ermittlung der Verdichtungs-
und Ausbaupotenziale in diesen Versorgungsgebieten herangezogen.

Die Fernwarme-Versorgung in Speyer und die Warme fur die NeuerschlieBung des Techno-
logieparks Weinheim aus dem Industrieheizkraftwerk Freudenberg basieren auf erdgasge-
feuerten Heizkraftwerken. Die Gestehungskosten und auch die Endkundenpreise sind daher
héher anzusetzen als bei den Ubrigen Kernteamunternehmen und die Konkurrenzsituation
gegenlber der dezentralen Heizenergieversorgung ist schwieriger. Die groBflachige Ermitt-
lung der Verdichtungs- und Ausbaupotentiale mit obigen Parametern ist hier nicht sinnvoll.
Gleichwohl wird die Datenbasis aus den gebaudescharfen Warmeatlanten fiir Speyer und
Weinheim den Versorgungsunternehmen zur Verfigung gestellt und kann in weiterfihrenden
Arbeiten far differenzierte Ermittlungen genutzt werden.
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4.3 Verdichtungs- und Ausbaupotentiale

Far die Versorgungsgebiete der Kernteamunternehmen TWL, MVV, Heidelberger Stadtwer-
ke und Stadtwerke Schwetzingen werden auf Basis des Wéarmeatlasses Auswertungen bzgl.
der technisch und wirtschaftlich umsetzbaren Ausbaupotenziale durchgefiihrt. Dabei werden
im Unterschied zu den Anséatzen der Prognose (Abschnitt 3.3) explizit auch gasversorgte
Kunden als mégliches Potenzial fir den Anschluss an die Fernwarme berlcksichtigt.

Folgende Auswertungsschritte werden durchgefihrt:

(1) Gebaudescharfe Auswertungen des Heizenergieverbrauchs nach den Energietragern
Gas, Strom, Fernwarme und NLG (OI, Kohle etc., nicht leitungsgebunden)

(2) Ermittlung der erforderlichen Trassenldangen auf Basis der Hausanschlusskoordinaten
(3) Aggregation der Verbrauchswerte und der Trassenlangen auf StraBenebene

(4) [Investitionsermittlung auf Basis von pauschal 800 €/m Trasse zzgl. 5.000 € je Hausan-
schluss zzgl. Investitionen flr die evtl. erforderliche duBere ErschlieBung (stadtteil-
scharf auf Basis 1.000 € je m Trasse)

(5) Aggregation der Verbrauchsdaten und der Investitionen auf Stadtteil- bzw. Gemeinde-
ebene

(6) Bildung von 3 Potenzialklassen:
i) theoretisches Potenzial bei vollstdndiger Umstellung auf Fernwéarme
ii) Potenzial bei durchschnittlicher spezifischer Investition von max. 350 €/(MWh/a)
iif) Potenzial bei durchschnittlicher spezifischer Investition von max. 200 €/(MWh/a)

In der Anlage 4-4 sind die gebaudescharfe und die straBenscharfe Auswertung des Wéarme-
atlas geman obiger Schritte (1) bis (3) fir ein Beispiel dargestellt.

In Bild 4-4 ist eine Ubersicht iiber die Gesamtergebnisse auf Gemeindebene mit Heizener-
gieeinsatz nach Energietrdgern und Fernwarme-Ausbaupotenzialen (theoretisch bzw. bis
350 € /(MWh/a) bzw. bis 200 €/(MWh/a) dargestellt.

In den Anlagen 4-5/1 bis 4-5/8 sind die Ergebnisse der fir Ludwigshafen, Heidelberg,
Mannheim, Schwetzingen/Oftersheim und Brihl durchgefiihrten Auswertungen dargestellt
mit:

(1) Heizenergieeinsatz nach Energietragern auf Stadtteilebene

(2) Gegenulberstellung der Fernwarme-Ausbau-/Verdichtungspotentiale theoretisch <& bei
einer ErschlieBungsinvestition bis 350 €/(MWh/a) < bei einer ErschlieBungsinvestition
bis 200 €/(MWh/a)

jeweils fur:

Ludwigshafen in den Anlagen 4-5/1 und 4-5/2

Heidelberg in den Anlagen 4-5/3 und 4-5/4

Mannheim in den Anlagen 4-5/5 und 4-5/6
Schwetzingen/Oftersheim/Briihl/Weinheim in den Anlagen 4-5/7 und 4-5/8
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In den Anlagen 4-6/1 bis 4-6/4 ist anhand von Luftbildern die rdumliche Lage der gebaude-
scharf ermittelten Fernwdrme-Potentiale fir die Versorgungsgebiete Mannheim, Ludwigsha-
fen, Heidelberg und Schwetzingen/Oftersheim dargestellt.

FW-Ausbau-Potenziale in Abhéngigkeit von der ErschlieBungsinvestition
Ludwigshafen / Mannheim / Heidelberg / Schwetzingen+Oftersheim+Briihl

Oftersheim,
2500 &+ - - - - - - — = - | #%04 L ______________ ___ Briihl | __ _
FW-Schiene Rhein-Neckar: X 720 bis 1.470 GWh/a
2000 L - LT (bei max. 200 €/(MWh/a) bzw.350 €/(MWh/a)) |
1.500 M Heizol, Kohle etc.

B Heizstrom

1.000 | OGas

Heizenergiebedarf GWh/a

E Fernwérme

500 +

Bild 4-4: Auswertung Warmeatlas auf Gemeindebene und Fernwarme-Potenziale

4.4 Warmemarkt-Entwicklung im Szenario "Fernwarme-Ausbau”

Ausgehend von der Basis-Prognose zur Entwicklung des Wéarmemarktes in Abschnitt 3.3
(Szenario "weiter wie bisher") wird mit den in Abschnitt 4.3 ermittelten Fernwarme-Ausbau-
Potenzialen eine Prognose zur Wéarmemarktentwicklung fir das Szenario "Fernwarme-
Ausbau" aufgestellt. Dabei wird fUr die Versorgungsgebiete Ludwigshafen, Mannheim, Hei-
delberg und Schwetzingen/Oftersheim die sukzessive Umsetzung der ermittelten wirtschaftli-
chen Potentiale (ErschlieBungsinvestition <= 200 €/(MWh/a)) im Zeitraum bis 2030 unter-
stellt.

Fir die nicht gebaudescharf ausgewerteten Fernwarme-Versorgungsgebiete in der MRN
(z.B. Viernheim, Inselnetze und Objektversorgungen in Weinheim, Neustadt, Heppenheim,
Worms etc.) werden zur Abschatzung des mdéglichen Fernwarme-Ausbaupotenzials bei Ver-
dréangung von Erdgas &hnliche Verhaltnisse wie in Heidelberg unterstellt mit rd. 20% Aus-
baupotential bezogen auf den heutigen Warmemarkt HH+GHD.
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Die Ergebnisse der Prognose zur Entwicklung des Heizenergieverbrauchs in der MRN mit
den Anteilen der einzelnen Heizenergietrager sind in Bild 4-5 dargestellt. Bild 4-6 zeigt in
der unteren Flache die Entwicklung des Fernwarme-Absatzes im Basis-Szenario. Darauf
aufgesattelt sind die ermittelten Ausbaupotenziale in den einzelnen Fernwarme-
Versorgungsgebieten.

Aus dem GKM werden die Fernwarme-Systeme in Mannheim, Brihl, Heidelberg, Schwetzin-
gen und Oftersheim gespeist. Bild 4-7 zeigt die Entwicklung der Fernwarme-Abgabe des
GKM ausgehend von der heutigen Abgabe von rd. 950 MW und 2.700 GWh/a im Betrach-
tungszeitraum der Studie bis 2030/2031. Ohne forcierten Fernwarme-Ausbau wird aufgrund
der zu erwartenden Einspareffekte im Wohnungsbestand mit einem leichten Absatzriickgang
zu rechnen sein (dunkelgrine Flache).

Aufgesattelt auf dieses Basisszenario sind in der grin/wei3 schraffierten Flache die im Rah-
men der Auswertungen der verschiedenen Warmeatlanten ermittelten Fernwéarme-
Ausbaupotenziale zu Lasten von Ol, Gas und Strom fiir die Versorgungsgebiete Mannheim
(340 GWh), Heidelberg (288 GWh), Brihl (20 GWh) sowie Schwetzingen/Oftersheim
(69 GWh) dargestellt. Beztglich der Umsetzung dieser Potenziale wird eine lineare Entwick-
lung Uber den Gesamtbetrachtungszeitraum unterstellt. Das Gesamtpotenzial summiert sich
fir den Endausbau auf 717 GWh zzgl. der Netzverluste. Diese sind hier mit 12% bezogen
auf die Netzeinspeisung angesetzt und belaufen sich damit auf 98 GWh/a. Fir das Jahr
2030 wird mit diesen Zahlen eine Fernwarmeabgabe des GKM in Héhe von insgesamt rd.
3.500 GWh/a prognostiziert.

Bezlglich der Hoéchstlast der Warmeabgabe des GKM ergibt sich bei gleichbleibender Ab-
satzcharakteristik (2.840 Volllaststunden p.a.) eine rechnerische Entwicklung von heute rd.
950 bis 1.000 MW auf 1.230 MW im Jahr 2030/2031.

In Bild 4-8 ist die Aufteilung der einzelnen Heizenergietrager fur das Jahr 2030 auf Kreis-
ebene dargestellt. Bild 4-9 gibt einen Uberblick tiber die Mengen und Anteile der einzelnen
Heizenergietrager fur die Jahre 2006, 2020 und 2030. Daraus ist ersichtlich, dass der Markt-
anteil der Fernwarme durch gezielten Ausbau bis zum Jahr 2030 gegentiber dem Basis-
Szenario um gut 6% (bezogen auf die MRN gesamt) gesteigert werden kann (vgl. Bild 3-7).
Die Fernwdrme kann damit insgesamt einen Marktanteil von gut 25% bezogen auf den
Warmemarkt HH+GHD in der gesamten MRN erreichen. Diese zusatzlichen Marktanteile
gehen in erster Linie zu Lasten der Gasversorgung, deren Marktanteil in diesem Szenario
ausgehend von heute rd. 63% im Zeitraum bis 2030 um rd. 20% auf 46% zurlickgedrangt
wird.

Mit dem forcierten Ausbau der Fernwarme steigt der Anteil der Energietrager, die den Anfor-
derungen der Klimaschutzgesetze EEWarmeG und EWarmeG genligen (Summe Regenera-
tive, Warmepumpen und Fernwarme) auf 31% fir das Jahr 2020 und auf mehr als 40% fir
das Jahr 2030 (Bild 4-5). Im Vergleich zum Basis-Szenario (Bild 3-7) bedeutet dies einen
Zuwachs von 3% fur das Jahr 2020 bzw. von 6,5% fur das Jahr 2030.
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Bild 4-5: Prognose zur Entwicklung des Heizenergieverbrauchs HH+GHD fir die MRN bei
forciertem Fernwarme-Ausbau
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Bild 4-6: Prognose zur Entwicklung des Fernwarmeverbrauchs in der MRN bei forciertem

Fernwarme-Netzausbau
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Bild 4-7: Prognose zur Entwicklung der Warmeauskopplung im GKM bei forciertem Fern-
warme-Ausbau

Warmeatlas MRN — Heizenergieverbrauch HH + GHD auf Kreisebene
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Bild 4-8: Heizenergieverbrauch HH+GHD nach Energietragern auf Kreisebene, Prognose
"Fernwarme-Ausbau" fir das Jahr 2030
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Bild 4-9: Anteile der Heizenergietrager im Warmemarkt MRN 2006, 2020 und 2030 bei for-
ciertem Fernwarme-Ausbau
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4.5 Okologische Bewertung
4.5.1 Priméarenergiebilanz

Der gezielte Ausbau der Fernwarme in den Versorgungsgebieten der Kernteamunternehmen
ermdglicht aufgrund der effizienten Energienutzung in Kraft-Warme-Kopplung und der Ver-
drangung fossil befeuerter Warmeerzeuger eine Verbesserung der Primdrenergienutzung
und eine Reduzierung der CO,-Emissionen gegentiber dem Basis-Szenario.

Im Hinblick auf die Primarenergiebilanz 2030 in der MRN fiihrt dies — bei gegenliber dem
Basisszenario unveranderter Entwicklung der Endenergienachfrage — zu folgenden Effekten:

e Der dezentrale Erdgas- und Heizéleinsatz im Warmemarkt wird noch weiter verdréangt
und substituiert durch Fernwarme.

e Die additive Fernwarmeerzeugung basiert zu mehr als 95% auf der erhéhten Warmeaus-
kopplung aus dem GKM und aus den Restmiill- und Holzheizkraftwerken in Ludwigsha-
fen und Mannheim. Es ist davon auszugehen, dass der Kohleeinsatz im GKM und der
Restmill- und Holzeinsatz in den Anlagen in Ludwigshafen und Mannheim gegeniber
dem Basisszenario unverandert bleiben. Aufgrund der erhéhten Warmeauskopplung
sinkt die Stromerzeugung in diesen Anlagen gegenliber dem Basisszenario und muss
substituiert werden durch Stromerzeugung auBerhalb der MRN Dies bedingt additiven
Primérenergieeinsatz auBerhalb der MRN.

e Zur Deckung der Spitzenlasten in der Fernwarme wird die Erzeugung in den gas-
/heizdlbefeuerten Spitzen- und Reservekesselanlagen mit entsprechendem Erdgas- und
Heizbleinsatz unterstellt.

Die resultierende Primérenergiebilanz fir dieses Szenario ist dargestellt in Bild 4-10. Da-
nach ergibt sich folgende Situation:

e Der Primérenergieeinsatz belauft sich auf 68,5 TWh/a und reduziert sich damit gegen-
uber dem Basisszenario 2030 um 0,8 TWh/a (vgl. Bild 3-11). Hierin enthalten ist der Im-
port von EEG-Strom in H6he von 2,2 TWh/a.

e Die Stromerzeugung in der MRN reduziert sich gegenlber dem Basisszenario um
0,2 TWh/a. Damit reduziert sich auch die rechnerische Stromabgabe von "Nicht-EEG-
Strom" aus der MRN in das Verbundnetz von 1,1 TWh/a im Basis-Szenario auf
0,9 TWh/a.

e Die nach Umwandlung genutzte Energie betragt 48,5 TWh/a. Der Primarenergienut-
zungsgrad betréagt 70,8% und liegt damit um 0,5% héher als im Basisszenario (vgl. Bild 3-
11)
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Primérenergiebilanz MRN fur 2030, Szenario ,,FW-Ausbau“
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Bild 4-10: Prognose der Primarenergiebilanz MRN fur 2030, Szenario "Fernwarme-Ausbau”

4.5.2 CO,-Bilanz

Auf Basis der Primarenergiebilanz wird eine CO,-Bilanz fir die MRN fiir das Szenario "Fern-
warme-Ausbau" in 2030 erstellt. Wie in den CO,-Bilanzen fir das Basisjahr 2006 und das
Basisszenario 2030 werden die eingesetzten Primarenergiemengen nach Energietragern mit
den zugehdrigen spezifischen Emissionsfaktoren gewichtet. Fir die rechnerische Stromab-
gabe in das Verbundnetz wird eine CO,-Gutschrift gemaBn den spezifischen CO,-Emissionen
im deutschen Kraftwerkspark angesetzt (520 g/kWh [28]). Die Ergebnisse der Bilanz sind in
Bild 4-11 dargestellt.

Far die energiebedingten CO,-Emissionen in der MRN (ohne Primérenergie fur Verkehr)
ergibt sich ein Wert von 15,6 Mio. t/a. Gegeniber den CO,-Emissionen im Basisszenario
2030 in Hohe von 15,7 Mio. t/a bedeutet das einen Rickgang um 0,1 Mio. t/a bzw. knapp
1%.

In Bild 4-12 ist erganzend die Entwicklung der durch die Heizenergienachfrage verursachten
CO,-Emissionen in der MRN fiir den Zeitraum von heute bis 2030 im Szenario "Fernwarme-
Ausbau" dargestellt. Auch aus dieser Darstellung wird deutlich, dass durch den forcierten
Fernwarme-Ausbau der Kernteamunternehmen gegentber dem Basis-Szenario eine zusatz-
liche CO,-Einsparung von 100.000 t/a erreicht werden kann. Diese Menge entspricht rd. ei-
nem Drittel der bereits heute durch die Fernwarme-Versorgung gegentiber der Heizenergie-
bereitstellung aus Erdgas-Einzelheizungen erzielten Einsparung in Héhe von 280.000 t/a.
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CO,-Emissionen aus der Warme- und Stromversorgung

Metropolregion Rhein-Neckar fiir 2030, Szenario "FW-Ausbau"
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1) Basis Prognose der Primérenergiebilanz fiir die Sektoren Haushalte, Gewerbe/Handel/Dienstleistungen, Industrie und Bahnstrom fiir das Jahr 2030 im Szenario "FW-Ausbau"
CO,-Emissionen aus dem Primérenergieeinsatz mit abgeleiteten Emissionsfaktoren gemdB Umweltbundesamt

2) Keine Strominporte aus dem Verbundnetz iber den EEG-Ausgleich hinaus erforderlich; CO ,-Gutschrift in Hohe von 0,45 Mio.t/a fir
Stromexport 0,9 TWh/a ist beriicksichtigt.

Bild 4-11: Energiebedingte CO.-Emissionen in der MRN (ohne Priméarenergie fir Verkehr),
Prognose 2030 fiir das Szenario "Fernwarme-Ausbau”
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Bild 4-12: Prognose der Primarenergiebilanz MRN fur 2030, Szenario "Fernwarme-Ausbau"
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5 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen
5.1 Bestandsaufnahme des Energiemarktes in der MRN

Im Auftrag der zehn Unternehmen des Kernteams der Initiative Metropolregion Rhein-Neckar
hat ENERKO im Laufe des Jahres 2007 die vorliegende Fernwarmestudie fir die Metropol-
region erstellt.

Dabei wurden folgende Zielsetzungen verfolgt:

(1) Identifizierung und Quantifizierung von Potenzialen zur Verdichtung und zum Ausbau
der KWK - basierten Fernwarme in der Region

(2) Bereitstellung von fundierten Argumenten, Zahlen und Fakten zur Hervorhebung des
Nutzens von in hocheffizienter KWK erzeugter Fernwarme

(3) Starkung der Fernwarme-Marktposition im Hinblick auf langfristig knapper werdende
Ressourcen, steigende Energiepreise fiir Ol und Gas und das Erreichen von regiona-
len und nationalen Klimaschutzzielen

(4) Identifikation und Quantifizierung von Synergien bei Verbindung / Vernetzung beste-
hender und noch auszubauender Netze.

Fir diese Studie wurde zunachst ein Warmeatlas erstellt. Dazu wurde in einer Datenbank
der Heizenergiebedarf in der Metropolregion mit den Anteilen der einzelnen Energietréager
Erdgas, Fernwirme, Ol, Strom, Holz, Kohle, etc. bilanziert. Als Datenbasis diente in den von
den Kernteam-Unternehmen versorgten Stadten die Jahresverbrauchabrechnungen. Erfasst
wurden die Verbrauchsangaben zu Strom, Wasser, Erdgas und Fernwarme auf Zahlerebene
fir sdmtliche Kunden. Damit wurde sowohl eine sehr hohe Erfassungsgenauigkeit als auch
Aktualitdt des Warmeatlasses sichergestellt. DarGber hinaus wurde ein EDV-gestitztes In-
formationssystem zum Warmemarkt mit einer Visualisierung der Ergebnisse bis auf Gebau-
deebene fur die einzelnen Versorgungsunternehmen geschaffen.

Mit Hilfe des ENERKO-Kennwertverfahrens wurde fir die nicht-leitungsgebunden versorgten
Gebaude der Heizenergiebedarf aus den auch dort bekannten Informationen zum Verbrauch
von Strom und Wasser abgeleitet. Dazu hat ENERKO im Vorfeld umfangreiche Korrelations-
analysen zu Erdgas- bzw. Fernwarmeeinsatz und Wasser- und Strombedarf in den jeweili-
gen Gebauden durchgeflhrt.

In den Stadten und Gemeinden, die nicht von Kernteam-Unternehmen versorgt werden, wur-
den so weit wie mdéglich aggregierte Verbrauchszahlen der einzelnen Versorger erfragt. An-
sonsten wurden o6ffentlich zugangliche Datenquellen zum Energieeinsatz in diesen Berei-
chen verwandt.

Fir die Visualisierung der Untersuchungsergebnisse konnte in den vom Kernteam versorg-
ten Stadten und Gemeinden auf das jeweilige graphische Informationssystem mit Lage der
einzelnen Netze sowie samtlicher Hausanschlisse zurlickgegriffen werden. Dadurch ist auch
hier i.d.R. eine sehr hohe Auflésung und Qualitat der Ergebnisdarstellung sichergestellt. Die
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Ergebnisse des Warmeatlasses sind in den Bildern 5-1 und 5-2 dargestellt, Bild 5-3 zeigt
ein Auswertungsbeispiel.

In den Bereichen ,Haushalte” (HH) mit insgesamt 2,4 Mio. Einwohnern sowie ,Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen* (GHD) der Metropolregion werden zurzeit rd. 22.000 GWh/a Heiz-
energie bendtigt; der spezifische Heizenergieverbrauch liegt bei rd. 146 kWh/m2.

Dies ist ein gewaltiger Fortschritt: Anfang der 80-ger Jahre wurde bei der Erstellung des
ersten Warmeatlasses fur Mannheim ein spezifischer Verbrauch von mehr als
300 kWh/m? festgestellt. Diese Einsparerfolge wurden im Wesentlichen erreicht durch tech-
nischen Fortschritt bei den Heizungsanlagen und WarmeschutzmaBnahmen an der Gebau-
dehtlle. Allerdings ist der absolute Energieverbrauch in diesem Zeitraum ,,nur“ um
rund 28 % gesunken, weil die Einsparerfolge durch steigende Anspriiche der Nutzer
teilweise kompensiert wurden: so ist d Wohnflachenbedarf je Einwohner von damals rd. 30
m?2 pro Kopf inzwischen angestiegen auf rd. 42 m2 pro Kopf.

Wichtigster Energietrager in der Region ist inzwischen Erdgas mit einem Marktanteil von
iber 63%, gefolgt von Ol mit gut 21%. Auch hier ist eine weitgehende Umstrukturierung —
und damit verbunden eine erhebliche Entlastung bei den Emissionen - festzustellen : das
Emissionskataster Mannheim — Karlsruhe aus dem Jahr 1980 [32] weist Marktanteile von
{iber 70% fiir Ol und rd. 8% fiir feste Brennstoffe aus !

Die Fernwarme hat inzwischen einen Marktanteil von gut 13% erreicht und liegt damit weit
tber dem Bundesdurchschnitt von rd. 7%. Die Versorgungsunternehmen in der Metropol-
region setzen sei uber 30 Jahren konsequent auf den Fernwarmeausbau und haben
den Fernwarme - Absatz um mehr als den Faktor 4 gesteigert ! In Bild 5-2 wird auch
deutlich, dass sich die Fernwarmeversorgung im Wesentlichen auf die groBen Stadte an der
Rheinschiene mit Heidelberg, Ludwigshafen, Mannheim, Schwetzingen, Speyer und Viern-
heim konzentriert.

Bemerkenswert ist, dass die Fernwarmeerzeugung in der MRN zu mehr als 95% in hoch-
effizienter Kraft-Warme-Kopplung erfolgt.

Vor dem Hintergrund des bereits sehr groBen Anteils leitungsgebundener Energietrager im
Raum Ludwigshafen/Mannheim/Heidelberg ist die ErschlieBung weiterer Potenziale eine
anspruchsvolle Aufgabe.

Regenerative Energietrager spielen bisher in der MRN erst eine kleine Rolle: nur rd. 1% des
Heizenergiebedarfs werden mit regenerativen Energietrdgern abgedeckt. Bei der Stromver-
sorgung liegt der Anteil des in der MRN regenerativ erzeugten Stroms bei rd. 6%; die Anhe-
bung auf den Bundesdurchschnitt erfolgt entsprechend der Vorgaben des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes (EEG) durch bilanziellen Import aus anderen Regionen.
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Ausgangslage in der MRN

# Waiarmeatlas MRN: Gebdudescharfe / gemeindescharfe Erfassung des
Heizenergieverbrauchs nach Energietragern fiir Haushalte
und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen
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Bild 5-1: Warmeatlas Haushalte und Kleinverbraucher in der MRN 2006
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Kreis (Einwohner) ‘ ‘ ‘
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Bild 5-2 : Warmeatlas Haushalte und Kleinverbraucher in der MBN 2006 auf Kreisebene
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Wirmeatlas - Auswertungsbeispiel

Fernwirme Ausbaupolentiale
- Schwelzingen § Cftershaim-

. Haigid und ancess nicht Ieflungs-
pebunderss Energistrager (MLG)

() Erdgas
FW Matz
TS0 m |

Bild 5-3: Auswertungsbeispiel Warmeatlas in der MRN 2006 auf Gebaudeebene

In einem weiteren Schritt wurde eine Priméarenergiebilanz fur die MRN erarbeitet. In dieser
Priméarenergiebilanz wird der Einsatz der Primarenergietrager zur Strom- und Warmeerzeu-
gung in den Verbrauchssektoren Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen so-
wie Industrie erfasst. Im Rahmen der vorliegenden Fernwarmestudie wurden die Primér-
energieeinsatze im Sektor Verkehr sowie der stoffliche Einsatz in weiterverarbeitenden / ver-
edelnden Betrieben nicht mit berlcksichtigt. Die Bilanzierung wurde fir das Jahr 2006
durchgeflihrt auf Basis (Bilder 5-4 und 5-5):

e der Ergebnisse des 0.g. Warmeatlasses,

e der von der deutschen Emissionshandelsstelle verdffentlichten Daten zum CO»-AusstoR
der groBen Feuerungsanlagen,

e erganzender Betreiberdaten zu Fernwarme/Prozesswarme und Stromerzeugung,
e von Auswertungen von BHKW-Daten,

¢ des Klimaschutzatlasses Metropolregion mit Schwerpunkt auf regenerativen Energietra-
gen
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Priméarenergiebilanz Metropolregion Rhein-Neckar fiir 2006 ")
TWh/a X 79,2 TWh/a Verluste 24,8 TWh/a => nutzbar 54,4 TWh/a, n = 68,6%
85,0
75,0 - //// ////

L 17
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65,0 . = ’
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60,0 ||
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55,0 H
50,0 | O Nutzbar | |
45,0 - NEEG-Strom 3) | |
40,0 - PE fir Strom 2) |-
35,0 | O Regenerative
30,0 | ||
s50 HKohle 54,4
’ M Abfall,
20, I —  Reststoff =
0,0 37,4 .Otlas stoffe 35,9
15,0 | ||
10,0 | |OGas | |
5,0
0,0 T
Primérenergie Umwandlung in Endenergie Nutzenergie
1) Das Kernkraftwerk Biblis ist in der Laufzeit begrenzt und wird daher im Rahmen dieser Energiebilanz nicht berticksichtigt
2) rechn. Primdrenergieeinsatz fiir Stromimport 1,66 TWh aus dem Verbundnetz; Stromerzeugung in KW der allgem. Versorg. und private Einspeiser [26]
3) aus dem Verbundnetz in die MRN importierte EEG-Strommengen (rechnerischer Ausgleich EEG-Quote)

Bild 5-4: Aggregierte Primarenergiebilanz Metropolregion Rhein-Neckar fir das Jahr 2006

Insgesamt werden rund 79 TWh / a Primérenergie in der MRN eingesetzt; davon gehen
rd. 31 % bei der Umwandlung verloren. Im bundesdeutschen Durchschnitt liegen diese
Verluste bei etwa 36 %. Die Ursache fiir die effizientere Umwandlung in der MRN liegt
darin, dass der Strom fiir die Region zu rd. 58 % umweltfreundlich in Kraft-Warme-
Kopplung erzeugt wird. Der Anteil der KWK-Stromerzeugung in Deutschland liegt bei
nur rd. 12%. Die Bundesregierung strebt nun einen Anteil von 20 % KWK-Strom flir das Jahr
2020 an. Dieses Fernziel hat die Metropolregion schon vor langer Zeit erreicht und weit -
berschritten | Zu diesem auBerordentlich guten Ergebnis tragen in gleichem Umfang die 6f-
fentlichen Heizkraftwerke wie die industriellen Anlagen bei.
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Energiebilanz Metropolregion 2006 (ohne Kernkraftwerk Biblis)

Primérenergie Endenergie / Umwandlung Verbrauchssektoren
Kohle Industrielle KW, HKW und HW Wérme/ProzeBwérme
26.000 [E 16.370 Industrie

10.530
sonst. feste
Heizwérme aus:
Erdgas Heizenergieeinsatz Kohle o MHund GHD
HH und GHD ‘ Erduas
37.400 % 12.250
- l Heizd|
5.200 %E_I 4.040
’ Holz
1.410 Holz/ Biomasse 80
’ Eernwarme 2.860
Heizstrom
Umweltwarme und 220
30 Solarthermie Geothermie, Wé‘g(r)nepumpen, Solarthermie
Kraftwerke
Heizkraftwerke
und Heizwerke
Stro Licht und Kraft
= 7500

o0 VVasserkraft
80 Sonstige Erneuerbare

630 Stromimporte EEG 460 Verkehr (Bahnstrom)
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4.740 1.660
Endnutzung ges.:
Input ges.. Verluste te Verluste ges.: 54.400 GWhra
79.200 GWh/a
3.080 21.720 GWh 24.800 GWh/a

Bild 5 5 : Priméarenergiebilanz Metropolregion Rhein-Neckar flir das Jahr 2006
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5.2  Energiebedarfsprognose bis zum Jahr 2030

Fur eine fundierte und aussagekréftige Prognose sind sowohl die politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen als auch die absehbaren Energiepreisentwicklungen zu bertcksichti-
gen. Durch die ,Meseberger Beschlisse* der Bundesregierung vom Juli 2007 und die dar-
aufhin vom Kabinett im Dezember 2007 beschlossenen Gesetzesvorhaben ist eine neue
Lage entstanden: Energieeinsparung, Kraft-Warme-Kopplung, regenerative Energietrager als
Grundlagen fur den Klimaschutz haben einen viel héheren politischen Stellenwert als bisher
erhalten.

Weiterhin ist festzustellen, dass die aktuell sehr hohen Energiepreise Anreize zum Sparen
bei allen Verbrauchern geben.

Nach den aktuellen Einwohnerprognosen wird sich die Bevdlkerungszahl in der MRN in etwa
auf heutigem Niveau stabilisieren. Aber auch in den nachsten Jahren und Jahrzehnten wer-
den die Komfort-Anspriiche weiter steigen und - ausgehend von dem heute spezifischen
Wohnflachenbedarf von 42 m2 je Kopf muss mit einer Steigerung in Richtung 50 m2 je Kopf
gerechnet werden. Daraus ist ein Netto-Zubau in der MRN in der GréBenordnung von 20%
der heutigen Bausubstanz zu erwarten. Dies entspricht einem Netto-Zubau von knapp 1%

p.a.

Bei der Prognose werden folgende Aspekte betrachtet :

(1) Reduzierung des Energiebedarfs

e  Gebdudeddmmung

e sparsamere Gerate in Haushalten, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsbetrie-
ben und der Industrie

e gparsameres Verbraucherverhalten

(2) Optimierung der Umwandlungsprozesse

o  Abwarme der Heizkraftwerke als Fernwarme nutzen

e Vorhandene Fernwarmesysteme verdichten und ausbauen
e Dezentrale Kraft-Warme-Kopplung auBerhalb der Ballungsgebiete
e Hocheffiziente Heizungsanlagen ( Brennwerttechnik ) férdern

(8) Konsequenter Ausbau der regenerativen Energietrager

Flr das Szenario "Fernwarme-Ausbau" ist in Bild 5-6 die erwartbare Entwicklung des Heiz-
energie-verbrauchs im Zeitraum 2006 - 2030 dargestellt.
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25.000

Entwicklung des Heizenergieverbrauchs HH+GHD in der MRN bis 2031
Szenario "Fernwarme-Ausbau"

Reduzierung

Fernwérme + _ ) h
| Heizenergie

Regenerative

20. b
0.000 2006: 13,6%
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Bild 5-6 : Prognose zur Entwicklung des Heizenergieverbrauchs in der MRN bis 2030

Die Prognose zeigt, dass zukinftig mit Verbrauchsrickgangen in der GréBenordnung 1%
p.a. und damit rd. — 21 % bis zum Jahr 2030 zu rechnen sein wird — trotz der unterstellten
Steigerung der Bausubstanz | Ursachen hierfir sind die zunehmend strengeren Vorgaben
zur Energieeinsparung.

In Kiirze wird das Erneuerbare-Energien-Warme-Gesetz (EEWarmeQG) in Kraft treten mit der
Folge, dass der Anteil erneuerbarer Energietrager im Warmemarkt bis zum Ende des Be-
trachtungszeitraums auf rd. 14% ansteigen wird. Das Potenzial der Geothermie und War-
mepumpen wird auf gut 3 % Marktanteil abgeschatzt. Dieser Ausbau regenerativer Ener-
gietrager wird aller Voraussicht nach im Wesentlichen zu Lasten von Heizdl, aber auch von
Erdgas gehen.

Bei der Fernwarme kann der Absatz durch sinnvolle Arrondierung heutiger Versorgungen
und durch konsequenten Ausbau auf Gber 25 % Anteil gesteigert werden ( siehe hierzu
Kap. 5-4).

Der Marktanteil des Heizéls wird von rd. 80 % im Jahr 1980 nach den Berechnungen bis zum
Jahr 2030 auf rd. 10 % absinken — das Ende des ,Ol-Zeitalters* ist in Sicht.

Der Erdgaseinsatz wird in Folge der Einsparbemihungen der Verbraucher deutlich von -
ber 63% Marktanteil zurickgehen auf rd. 46%.
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5.3 Konzepte zum Ausbau der regionalen Fernwarmeversorgung

Eine Steigerung des Fernwarme-Absatzes ist im Gebaudebestand nur mdglich durch die
Substitution anderer konventioneller Heizenergietrager (im wesentlichen Ol und Erdgas).
Trotz des bereits hohen Marktanteils der Fernwarme in den groBen Stadten bieten sich zu-
séatzliche Absatzpotentiale an durch :

(1) Verdichtung entlang vorhandener Fernwarme-Trassen:
Substitutionspotentiale
a) Ol (nur wenig Festbrennstoffe vorhanden)
b) Erdgas

(2) ErschlieBung neuer Gebiete
a) in der N&he vorhandener Trassen
b) Bau neuer Transportleitungen

Eine Ausweitung der "groBen Fernwarme" in die Flache der MRN hat aufgrund der groBen
Entfernungen bei gleichzeitig geringen Siedlungsdichten keine Aussicht auf Wirtschaftlich-
keit.

Fur die Versorgungsgebiete der Kernteamunternehmen wurden auf Basis des gebaude-
scharfen Warmeatlasses Auswertungen bzgl. der méglichen Fernwéarme-Verdichtung entlang
vorhandener Trassen vorgenommen.

Dariiber hinaus wurde im Rahmen der Studie Teilkonzepte untersucht :
(1) Ludwigshafen: Verdichtung Zentralnetz, Erweiterung Richtung Berufsgenossenschaft-

liche Unfallklinik (BGU) und Oggersheim

(2) Heidelberg: Neubaugebiet Bahnstadt, Verdichtung Pfaffengrund, Rohrbach, Ausbau-
optionen Richtung Wieblingen, Eppelheim, Kirchheim

(83) Mannheim: Sandhofen, Casterfeld Mitte, Feudenheim Ost, Schénau Mitte + Nord, Un-
termUhlaustraBe

(4) Schwetzingen: ErschlieBung ehemaliges Bundesbahn-Ausbesserungswerk

(5) Speyer: Fernwarme-Verbund Mannheim < Speyer als Alternative fur ein neues Fern-
warme-Erzeugungskonzept am Standort Speyer

(6) Weinheim: Warmeversorgung aus dem Industrieheizkraftwerk Freudenberg flr den
neuen Technologiepark Weinheim in Kooperation mit den Stadtwerken Weinheim
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Technische Knnnpte:
Beispiele Potentiale FW-Ausbau
Schwetzingen und Heidelberg

Neubaugebiet 185
. Bahnstadt ¥

AR

i

ruFalrlok-Haniy-Siedlung

Bild 5-7: Fallbeispiel Fernwarmeausbau im Bereich Schwetzingen und Heidelberg

Grundvoraussetzung fiir den Fernwarme-Ausbau ist immer, dass fir die Nutzer der An-
schluss an die Fernwarme-Versorgung nicht nur ékologisch, sondern auch finanziell attraktiv
ist: daher wurden eine Fortfiihrung der heutigen attraktiven Fernwarme-Preismodelle der
einzelnen Versorgungsunternehmen angesetzt.
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Die wirtschaftliche Bewertung der 0.g. Teilkonzepte zum Fernwarme-Ausbau dient dazu, den
moglichen Umfang des Fernwarme-Ausbaus zu bestimmen: eine Investition in eine neue
Fernwarme - Leitung kann den Versorgern nur dann empfohlen werden, wenn dieses Pro-
jekt auch langfristig rentabel ist. Unter diesen Pramissen zeigt sich, dass die Fernwéarme in
der MRN von z.Z. knapp 2.900 GWh/a auf knapp 4.500 GWh/a ausgebaut werden kann
— eine Steigerung von 50% ! Dazu werden die Versorgungsunternehmen im Untersu-

chungszeitraum 3-stellige Millionenbetrage investieren missen.

4.500
Entwicklung des Fernwérmeverbrauchs in der MRN bis 2030
" St Tomuinre o filll """"'""""""WW
\
I |||||||||||||||||||||||||||||II|IIIII|III \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
% .

2.000

1.500

O Ausbau Fernwarme Ubrige (2006 => 2030: +105 GWh/a)
M Ausbau Fernwarme Ludwigshafen (2006 => 2030: +313 GWh/a)
B Ausbau Fernwéarme Schwetzingen/Oftersheim, Brihl (2006 => 2030: +89 GWh/a)
N Ausbau Fernwarme Heidelberg (2006 => 2030: +288 GWh/a)
500 @ Ausbau Fernwérme Mannheim (2006 => 2030: +340 GWh/a)
@ Fernwarme MRN (Basis-Entwicklung) (2006: 2.857GWh/a => 2030: 3.295 GWh/a)
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Bild 5-8: Entwicklung des Fernwarmeverbrauchs in der MRN bis 2030
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5.4 CO, -Bilanz fiir die MRN bis zum Jahr 2030

Die dargestellten Veranderungen in der Energieversorgung der MRN bis zum Jahr 2030
werden eine erhebliche Entlastung von mehr als einem Drittel bei den CO ,-Emissionen von
4.6 Mio.t/a auf 2,9 Mio.t/a mit sich bringen ( Bild 5-9 ). Der konsequente Fernwarme - Aus-
bau bringt eine zusétzliche Entlastung von rd. 100.000 t/a CO, — und verbindet damit Oko-

nomie und Okologie !

5,0 : — : o -
Entwicklung der CO,-Emissionen nach Heizenergietragern bis 2031

Bereich HH+GHD, Szenario "Fernwarme-Ausbau"

4,5

4,0

3,5

3,0

Mio. t CO, /a

25 m Holz/Biomasse (2006: 0,00 Mio.t/a => 2030: 0,00 Mio.t/a)
I Geothermie und Warmepumpen (2006: 0,00 Mio.t/a => 2030: 0,07 Mio.t/a)
2,0 1 22 gezielter Ausbau Fernwérme (2006 => 2030: +0,14 Mio.t/a)
== Fernwarme (2006: 0,35 Mio.t/a => 2030: 0,40 Mio.t/a)
1,5+ mmm Kohle (2006: 0,01 Mio.t/a => 2030: 0,00 Mio.t/a)
mmm Ol (2006: 1,26 Mio.t/a => 2030: 0,46 Mio.t/a) I
1,0 = Flussiggas (2006: 0,02 Mio.t/a => 2030: 0,01 Mio.t/a) |
—1Gas (2006: 2,81 Mio.t/a => 2030: 1,62 Mio.t/a)
I Heizstrom (2006: 0,12 Mio.t/a => 2030: 0,03 Mio.t/a) I
0.5 1 == Summe im Basis-Szenario (2006: 4,57 Mio.t/a => 2030: 2,85 Mio.t/a) |
|

Basis-Szenario:
2,85 Mio.t CO,/a

Einsparung:
L1oo.ooo tCO,a

FW-Ausbau:
2,75 Mio.t CO,/a

Bild 5-9: Entwicklung der CO, - Emissionen in der MRN bis zum Jahr 2030
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5.5 Empfehlungen zum Fernwarme-Ausbau in der MRN

Die Untersuchungen im Rahmen der Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar haben
gezeigt, dass die Energieversorgung in der Metropolregion auf einem hohen Niveau erfolgt.
Einsparerfolge im Heizenergieverbrauch durch verbesserte Gebdudedammung und effizien-
tere Heizungstechnik und der gezielte Ausbau der leitungsgebundenen Heizenergieversor-
gung mit Erdgas und Fernwarme haben in den vergangenen 25 Jahren zu erheblichen Ent-
lastungen bei den Emissionen und beim Primarenergieeinsatz gefuhrt.

Der spezifische Heizenergieverbrauch je m2 Wohnflache in den Bereichen Haushalte (HH)
und Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) hat sich seit 1980 etwa halbiert, der absolute
Heizenergieverbrauch ist — bei steigenden Ansprichen der Nutzer - um 28% gesunken.

Wichtigster Heizenergietrager in der Region ist inzwischen Erdgas mit 63% Marktanteil ge-
folgt von Heizdl mit gut 21%. Die Fernwarme hat einen Marktanteil von gut 13% erreicht und
liegt damit weit Uber dem Bundesdurchschnitt von rd. 7%. Die Versorgungsunternehmen in
der Metropolregion setzen seit Uber 30 Jahren konsequent auf den Fernwarmeausbau und
haben den Fernwarme-Absatz um mehr als den Faktor 4 gesteigert. Dabei konzentriert sich
die Fernwarmeversorgung im Wesentlichen auf die groBen Stadte Heidelberg, Ludwigsha-
fen, Mannheim, Schwetzingen, Speyer und Viernheim.

Die Fernwarmerzeugung erfolgt zu mehr als 95% in hocheffizienter Kraft-Warme-Kopplung.
Dieselbe dominierende Rolle spielt die Kraft-Warme-Kopplung in der industriellen Strom- und
Prozesswarmeversorgung. Dies fuhrt dazu, dass der Strom fur die Metropolregion zu 58% in
Kraft-Warme-Kopplung erzeugt wird und dieser Wert damit deutlich héher liegt als der bun-
desdeutsche Durchschnitt von 12%.

Regenerative Energietrager spielen bisher in der MRN erst eine kleine Rolle mit rd. 1% im
Bereich der Heizenergie und rd. 6% im Bereich der Stromerzeugung.

Aufgrund der zunehmend strengeren Vorgaben zur Energieeinsparung, der steigenden
Heizenergiepreise und der politischen Vorgaben zur Etablierung der regenerativen Energie-
trager im Heizenergiemarkt ist in den kommenden Jahren mit einem weiter ricklaufigen
Heizenergieeinsatz — GréBenordnung rd. 1%p.a. bzw. -21% bis 2030 — bei gleichzeitig stei-
gendem Anteil der regenerativen Energietrager (Solarthermie, Biomasse, Geothermie) zu
rechnen.

Einen wichtigen Beitrag zur Effizienzsteigerung in der Heizenergieversorgung und damit
auch zur CO,-Vermeidung kann die weitere Verdichtung und der Ausbau der Fernwarmever-
sorgung in heute 6l- und gasversorgte Bereiche leisten. Alleine die Umsetzung der identifi-
zierten Ausbaupotentiale an der Rheinschiene Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen und
Ludwigshafen wird zusatzliche CO,-Einsparungen von jahrlich bis zu 100.000 t CO, ermdgli-
chen.
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Insgesamt haben die Untersuchungen zum Fernwarme-Ausbau in der Metropolregion Rhein-
Neckar gezeigt :

1. Der Fernwadrme-Ausbau kann einen deutlichen Beitrag zur CO,-Reduzierung
und Effizienzsteigerung leisten.

2. Fernwarme ist fiir die Birger kostengiinstig.

3. Fernwarme ist fur die Energieversorger unternehmerisch - trotz Investitionen in
Millionen-Héhe - in dem o0.g. Umfang vorteilhaft.

4. Der Fernwarme-Ausbau in den Kerngebieten muss zur Erreichung der Klima-
schutzziele in der MRN begleitet werden durch den vermehrten Einsatz regene-
rativer Energietrager und dezentraler KWK-Systeme in der Flache.

Daher ist der konsequente weitere Ausbau der Fernwarme zu empfehlen. Die Met-
ropolregion kann so ihre Vorreiter-Rolle bei Effizienzsteigerung und Klimaschutz
ausbauen.
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Anzahl Gemeinden

Einwohner in der Gemeindg

Ifd. Nr.|EVU-Name Gas Strom Gas Strom
EVU Kernteam
1 Freudenberg Service KG: Strom, Warme-, Kélte-, Medienversorgung im Industriepark Freudenberg
2 |MVV Energie AG 22 1 481.911 306.729
3 |Heidelberger Stadtwerke GmbH 7 2 242.262 154.231
4 |Stadtwerke Schweizingen GmbH & Co KG 3 42.245
5 |Stadtwerke Speyer GmbH 2 1 58.581 49.776
6 |Stadtwerke Viernheim GmbH 1 1 32.427 32.427
7 |Stadtwerke Weinheim GmbH 3 1 60.696 42.520
8 Technische Werke Ludwigshafen AG 1 1 162.233 162.233
Weitere EVU
9  [Elektrizitdtsgenossenschaft Dirmstein eG 1 3.068
10 |Elektrizitatsversorgung (EVU) Otterstadt 1 3.254
11 |Elekirizititswerk Herxheim 1 10.146]
12 |EnBW Regional AG 60 459.990
13 |Energieried GmbH & Co. KG 1 32.231
14 |EnergieSudwest AG 5 1 45.719 41.122
15 |Energieversorgung Rheinzabern 1 4.419
16 |Erdgas Siidwest GmbH 9 62.203
17 [EVU der Ortsgemeinde Waldsee 1 5.303
18 |EVU Gerolsheim 1 1.771
19 |EVU Wattenheim c/o VG Hettenleidelheim 1 1.641
20 |EWR Netz GmbH 1 5 80.361 140.240
21 |Gasversorgung Unterland GmbH 1 5.425
22 |Gebrlder Eirich GmbH & Co KG 1 7.436
23 |Gemeindewerk FuBgdnheim 1 2.578
24 |Gemeindewerk Hordt c/o Gemeindewerke Rillzheim 1 2.329
25 |Gemeindewerk Obrigheim c/o Verbandsgemeindewerke Griinstadt-Land 1 2.840
26 |Gemeindewerke Bobenheim 1 10.072
27 |Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH 1 10.072
28 |Gemeindewerke Dudenhofen 1 5.629
29 |Gemeindewerke HaBloch GmbH 1 1 20.781 20.781
30 |Gemeindewerke Hettenleidelheim 1 3.080,
31 |Gemeindewerke Lambsheim 1 5.920
32 |Gemeindewerke Meckenheim 1 3.368
33 |Gemeindewerke Rilzheim 1 8.018
34 |Gemeindewerke Weidenthal 1 1 2.091 2.091
35 |GGEW Gruppen Gas und Elektrizitdtswerk 3 2 52.701 45.334
36 |HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) 11 16 109.957 126.613
37 |Ortsgemeinde Winden Elektrizitatswerk 1 1.033
38 |PFALZGAS GmbH 63 128.661
39 |Pfalzwerke AG 143 288.258
40 |Stadtwerke Annweiler am Trifels 1 7.436
41 |Stadtwerke Bad Bergzabern Gmbh 1 8.101
42 |Stadtwerke Bad Dirkheim GmbH 1 1 18.533 18.533
43 |Stadtwerke Buchen GmbH 3 1 29.316 18.581
44 |Stadtwerke Deidesheim GmbH 1 2 3.717 6.090
45 |Stadtwerke Eberbach 1 1 15.692 15.692
46 |Stadtwerke Frankenthal GmbH 5 4 54.114 53.228
47 |Stadtwerke Germersheim GmbH 2 1 25.418 20.134
48 |Stadtwerke Grinstadt GmbH 1 1 13.046 13.046
49 |Stadtwerke Hockenheim 1 20.155
50 [Stadtwerke Hockenheim Strom-, Gas- und Wasserversorgung 1 20.155
51 [Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH 6 1 11.553 4.125
52 [Stadiwerke Mosbach GmbH 5 1 42.753 25.045
53 [Stadtwerke Neckargemiind GmbH 1 14171
54 |Stadtwerke Neustadt an der WeinstraBe GmbH 1 1 53.917 53.917
55 [Stadtwerke Schifferstadt 1 18.893
56 [Stadtwerke Walldorf 1 1 14.077 14.077
57 [Stadtwerke Walldiirn GmbH 1 22.613 11.950
58 [Siwag Netz GmbH 12 48.018,
59 [Thiiga Rheinhessen-Pfalz 72 236.956
60 |Verbandsgemeinde Kandel 1 8.377,
61 [Verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim 3 13.232
62 [Verbandsgemeindewerke Hettenleidelheim 1 3.080
keine 50 1 123.212 0
Gesamtsumme 291 291 2.332.880 2.332.880
davon Kernteamunternehmen 39 7 1.080.355 747.916
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BL Kreis PLZ Gemeinde Gasversorger (aktueller Grundversorger) Stromversorger (aktueller Grundversorger)
69518|Abtsteinach keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64625|Bensheim GGEW Gruppen Gas und Elektrizitatswerk GGEW Gruppen Gas und Elektrizitdtswerk
68647|Biblis HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) EWR Netz GmbH
69488|Birkenau keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
68642|Blrstadt HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) EWR Netz GmbH
64683|Einhausen, Hess HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64658 |Fiirth HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Sidhessische Energie AG (HSE)
69517|Gorxheimertal keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64689|Grasellenbach keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)

4 ] 68649|GroB-Rohrheim HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) EWR Netz GmbH

w E 64646|Heppenheim (BergstraHEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)

3 ‘g 69434|Hirschhorn (Neckar) |HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Sidhessische Energie AG (HSE)

w ° 68623|Lampertheim Energieried GmbH & Co. KG EWR Netz GmbH

T m 64686 |Lautertal (Odenwald) |GGEW Gruppen Gas und Elektrizitatswerk HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64678|Lindenfels HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64653|Lorsch HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
69509|Mérlenbach HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
69239|Neckarsteinach keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64668|Rimbach, Odenw HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
68519|Viernheim Stadtwerke Viernheim GmbH Stadtwerke Viernheim GmbH
69483|Wald-Michelbach keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
64673|Zwingenberg (Bergstral GGEW Gruppen Gas und Elektrizitdtswerk GGEW Gruppen Gas und Elektrizitdtswerk

0|Michelbuch, gem.fr. Ge|keine

krsfr.Stadt | 67227|Frankenthal (Pfalz), krs{Stadtwerke Frankenthal GmbH Stadtwerke Frankenthal GmbH
krsfr.Stadt | 76829|Landau in der Pfalz, krd EnergieSiidwest AG EnergieSiidwest AG
krsfr.Stadt | 67059|Ludwigshafen am Rheil Technische Werke Ludwigshafen AG Technische Werke Ludwigshafen AG
krsfr.Stadt | 67433|Neustadt an der Weinst|Stadtwerke Neustadt an der WeinstraBe GmbH Stadtwerke Neustadt an der WeinstraBe GmbH
krsfr.Stadt | 67346|Speyer, krsfr. Stadt Stadtwerke Speyer GmbH Stadtwerke Speyer GmbH
krsfr.Stadt | 67547|Worms, krsfr. Stadt EWR Netz GmbH EWR Netz GmbH

67317|Altleiningen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

67098 |Bad Diirkheim, verband Stadtwerke Bad Dirkheim GmbH Stadtwerke Bad Dirkheim GmbH

67271|Battenberg (Pfalz) PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

67281 |Bissersheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

67273|Bobenheim am Berg |PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

67278|Bockenheim an der We]PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

67316|Carlsberg keine Pfalzwerke AG

ﬁ 67273|Dackenheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

< 67146|Deidesheim Stadtwerke Deidesheim GmbH Stadtwerke Deidesheim GmbH

[T 67246|Dirmstein PFALZGAS GmbH Elektrizitdtsgenossenschaft Dirmstein eG

o 67280|Ebertsheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

Q. 67158|Ellerstadt PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

= 67471|Elmstein Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH Pfalzwerke AG

< § 67167|Erpolzheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

| _“:’ 67472|Esthal Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH Pfalzwerke AG

= =< 67147|Forst an der WeinstraB{Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

E S 67468|Frankeneck Stadtwerke Frankenthal GmbH Pfalzwerke AG

T g 67251|Freinsheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

o m 67159|Friedelsheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67229|Gerolsheim PFALZGAS GmbH EVU Gerolsheim
67161|Génnheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67229|GroBkarlbach PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67269|Griinstadt, verbandsfr. {Stadtwerke Griinstadt GmbH Stadtwerke Griinstadt GmbH
67454|HaBloch, verbandsfr. Gi{Gemeindewerke HaBloch GmbH Gemeindewerke HaBloch GmbH
67273|Herxheim am Berg PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67310|Hettenleidelheim Verbandsgemeindewerke Hettenleidelheim Gemeindewerke Hettenleidelheim
67169|Kallstadt PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67271|Kindenheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67281 |Kirchheim an der Wein{PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67271|Kleinkarlbach PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67466|Lambrecht (Pfalz) Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH
67229|Laumersheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
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67473|Lindenberg, Pfalz HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) Pfalzwerke AG
67149|Meckenheim, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Gemeindewerke Meckenheim
67271|Mertesheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67468 |Neidenfels Stadtwerke Lambrecht (Pfalz) GmbH Pfalzwerke AG
67271|Neuleiningen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

£ 67150|Niederkirchen bei DeiddThiiga Rheinhessen-Pfalz Stadtwerke Deidesheim GmbH
E 67271|0bersiilzen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
= 67283|Obrigheim (Pfalz) PFALZGAS GmbH Gemeindewerk Obrigheim c/o Verbandsgemeindey
E 67280|Quirnheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
g 67152|Ruppertsberg Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
[11] 67311 |Tiefenthal, Pfalz keine Pfalzwerke AG
67157|Wachenheim an der We Thiiga Rheinhessen-Pfalz EnBW Regional AG
67319|Wattenheim PFALZGAS GmbH EVU Wattenheim c/o VG Hettenleidelheim
67475|Weidenthal Gemeindewerke Weidenthal Gemeindewerke Weidenthal
67273|Weisenheim am Berg |PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67256|Weisenheim am Sand |PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76756|Bellheim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76768|Berg (Pfalz) Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76872|Erlenbach bei Kandel |Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76872 |Freckenfeld Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67361|Freisbach Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76726|Germersheim, verbandgStadtwerke Germersheim GmbH Stadtwerke Germersheim GmbH
76767 |Hagenbach Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76770|Hatzenbiihl Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

N 76771|Hordt Thiiga Rheinhessen-Pfalz Gemeindewerk Hordt c/o Gemeindewerke Riilzheir|

- 76751|Jockgrim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

< 76870|Kandel Thiiga Rheinhessen-Pfalz Verbandsgemeinde Kandel

:‘ 76879|Knittelsheim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

B 76773|Kuhardt Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

o .qg’ 76774|Leimersheim keine Pfalzwerke AG

= ﬁ 67360|Lingenfeld Stadtwerke Germersheim GmbH Pfalzwerke AG

< ® 67363|Lustadt Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

= E 76872[Minfeld Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

E 8 76776|Neuburg am Rhein keine Pfalzwerke AG

w 76777|Neupotz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

I 76879|Ottersheim bei Landau |Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

o 76764 |Rheinzabern Thiiga Rheinhessen-Pfalz Energieversorgung Rheinzabern
76761|Rilzheim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Gemeindewerke Riilzheim
76779|Scheibenhardt Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67365|Schwegenheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76872|Steinweiler Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76744|Vollmersweiler Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67366|Weingarten (Pfalz) Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67368|Westheim (Pfalz) Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76872|Winden, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Ortsgemeinde Winden Elektrizitatswerk
76744|Worth am Rhein, verbaj Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67378|Zeiskam Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76857 | Albersweiler EnergieSiidwest AG Pfalzwerke AG
67482|Altdorf, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76855|Annweiler am Trifels |PFALZGAS GmbH Stadtwerke Annweiler am Trifels

g 76887|Bad Bergzabern PFALZGAS GmbH Stadtwerke Bad Bergzabern Gmbh
g 76889|Barbelroth Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
2 76831 |Billigheim-Ingenheim |Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
g 76889|Birkenhérdt keine Pfalzwerke AG
© 76831 |Birkweiler EnergieSiidwest AG Pfalzwerke AG
'E, 67482|Bobingen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
3 76833|Bdchingen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
a 76887|Bollenborn keine Pfalzwerke AG
76879|Bornheim, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76835|Burrweiler PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76857|Dernbach, Pfalz keine Pfalzwerke AG
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76889|Dierbach '?hiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76889|Dorrenbach PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67480|Edenkoben PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67483|Edesheim PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76831|Eschbach, Pfalz PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76879|Essingen, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76857 |EuBerthal keine Pfalzwerke AG
76835|Flemlingen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76833 |Frankweiler PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67482 |Freimersheim, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76835|Gleisweiler PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76889|Gleiszellen-GleishorbadPFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76831|Gocklingen EnergieSiidwest AG Pfalzwerke AG
67377|Gommersheim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76857 |Gossersweiler-Stein  |keine Pfalzwerke AG
67483|GroBfischlingen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76835|Hainfeld PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76872|Hergersweiler Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76863 |Herxheim bei Landau/P|Thiiga Rheinhessen-Pfalz Elektrizititswerk Herxheim
76863 |Herxheimweyher Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76831|Heuchelheim-Klingen |Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76879|Hochstadt (Pfalz) Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76831 |libesheim bei Landau ifPFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76831|Impflingen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

N 76865|Insheim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

-1 76889|Kapellen-Drusweiler |Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

< [y 76889|Kapsweyer Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

:‘ § 67489|Kirrweiler (Pfalz) PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

g ® 67483|Kleinfischlingen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

o 'qE) 76889|Klingenmiinster PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

= = 76833|Kndringen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

< g 76829|Leinsweiler PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
= g 67487 |Maikammer PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG

E g 76857 |Miinchweiler am Klinghtkeine Pfalzwerke AG

w " 76889|Niederhorbach Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

I 76889|Niederotterbach Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG

o 76887|Oberhausen b Bad BerdThiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76889|Oberotterbach PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76889|Oberschlettenbach keine Pfalzwerke AG
76877|Offenbach an der QueidThiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76889|Pleisweiler-Oberhofen |PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76857|Ramberg keine Pfalzwerke AG
76829|Ranschbach PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76835|Rhodt unter Rietburg |PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76857 |Rinnthal keine Pfalzwerke AG
76865|Rohrbach, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76835|Roschbach PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67487|Sankt Martin PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76889|Schweigen-Rechtenbad PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
76889|Schweighofen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76833|Siebeldingen EnergieSiidwest AG Pfalzwerke AG
76857|Silz, Pfalz keine Pfalzwerke AG
76889|Steinfeld, Pfalz Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67482|Venningen Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76857|Volkersweiler keine Pfalzwerke AG
76889|Vorderweidenthal keine Pfalzwerke AG
76857 |Waldhambach keine Pfalzwerke AG
76857 |Waldrohrbach keine Pfalzwerke AG
76833|Walsheim Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
76857 |Wernersberg keine Pfalzwerke AG
76835|Weyher in der Pfalz keine Pfalzwerke AG
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67122|Altrip, verbandsfr. Gem'?hﬁga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67259|Beindersheim Stadtwerke Frankenthal GmbH Pfalzwerke AG
67134|Birkenheide PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
67240|Bobenheim-Roxheim, vJGemeindewerke Bobenheim Gemeindewerke Bobenheim-Roxheim GmbH
67459|Bohl-lggelheim, verban|Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67125|Dannstadt-Schauernhei] Thiiga Rheinhessen-Pfalz Verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim
N 67373|Dudenhofen PFALZGAS GmbH Gemeindewerke Dudenhofen
-l 67136|FuBgénheim PFALZGAS GmbH Gemeindewerk FuBgénheim
< 67259|GroBniedesheim Stadtwerke Frankenthal GmbH Stadtwerke Frankenthal GmbH
:‘ .g 67374|Hanhofen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
3 ; 67376|Harthausen PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
(=] N 67258|HeBheim PFALZGAS GmbH Stadtwerke Frankenthal GmbH
=z 8 67259|Heuchelheim bei Frank{Thiiga Rheinhessen-Pfalz Stadtwerke Frankenthal GmbH
< n'é 67126|Hochdorf-Assenheim |Thiiga Rheinhessen-Pfalz Verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim
= ) 67259|Kleinniedesheim Stadtwerke Frankenthal GmbH Pfalzwerke AG
E é 67245|Lambsheim, verbandsfi|PFALZGAS GmbH Gemeindewerke Lambsheim
w 67117|Limburgerhof, verband{Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
I 67133|Maxdorf PFALZGAS GmbH Pfalzwerke AG
o 67112|Mutterstadt, verbandsfr]Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67141|Neuhofen, verbandsfr. {Thiiga Rheinhessen-Pfalz Pfalzwerke AG
67166 |Otterstadt Thiiga Rheinhessen-Pfalz Elektrizitdtsversorgung (EVU) Otterstadt
67127|Rodersheim-Gronau | Thiiga Rheinhessen-Pfalz Verbandsgemeindewerk Dannstadt-Schauernheim
67354|Rémerberg, verbandsfr|Stadtwerke Speyer GmbH Pfalzwerke AG
67105|Schifferstadt, verbands| Thiiga Rheinhessen-Pfalz Stadtwerke Schifferstadt
67165|Waldsee Thiiga Rheinhessen-Pfalz EVU der Ortsgemeinde Waldsee
krsfr.Stadt | 69117|Heidelberg, Stadtkreis |Heidelberger Stadtwerke GmbH Heidelberger Stadtwerke GmbH
krsfr.Stadt | 68159|Mannheim, Stadtkreis |MVV Energie AG MVV Energie AG
74740|Adelsheim Gasversorgung Unterland GmbH EnBW Regional AG
74858|Aglasterhausen MVV Energie AG EnBW Regional AG
74842|Billigheim keine EnBW Regional AG
74862|Binau keine EnBW Regional AG
74722|Buchen (Odenwald) Stadtwerke Buchen GmbH Stadtwerke Buchen GmbH
o 74834|Elztal Stadtwerke Mosbach GmbH EnBW Regional AG
o 74864 |Fahrenbach keine EnBW Regional AG
I: 74736|Hardheim Stadtwerke Walldiirn GmbH Gebriider Eirich GmbH & Co KG
= ® 74855|HaBmersheim Stadtwerke Mosbach GmbH EnBW Regional AG
w 'é 74746|Hopfingen Stadtwerke Walldiirn GmbH EnBW Regional AG
[ :Ic 74928 |Huffenhardt keine EnBW Regional AG
- S 74838|Limbach, Baden keine EnBW Regional AG
o E 74821|Mosbach Stadtwerke Mosbach GmbH Stadtwerke Mosbach GmbH
i 5 69427|Mudau keine EnBW Regional AG
= 8 69437|Neckargerach keine EnBW Regional AG
Zl % 74865|Neckarzimmern Stadtwerke Mosbach GmbH EnBW Regional AG
w f, 74867|Neunkirchen, b Mosbagkeine EnBW Regional AG
a é’ 74847|0brigheim PFALZGAS GmbH EnBW Regional AG
< 74706]|Osterburken Stadtwerke Buchen GmbH EnBW Regional AG
m 74747|Ravenstein keine EnBW Regional AG
74749|Rosenberg, Baden keine EnBW Regional AG
74850|Schefflenz keine EnBW Regional AG
74869|Schwarzach MVV Energie AG EnBW Regional AG
74743|Seckach Stadtwerke Buchen GmbH EnBW Regional AG
69429|Waldbrunn, Odenw keine EnBW Regional AG
74731|Walldiirn Stadtwerke Walldiirn GmbH Stadtwerke Walldiirn GmbH
69439]Zwingenberg GGEW Gruppen Gas und Elektrizitdtswerk EnBW Regional AG
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68804 |AltluBheim Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
74918/ Angelbachtal Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
69245|Bammental MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
68782|Briihl, Baden MVV Energie AG EnBW Regional AG
69234|Dielheim Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
69221|Dossenheim Heidelberger Stadtwerke GmbH EnBW Regional AG
69412|Eberbach Stadtwerke Eberbach Stadtwerke Eberbach
68535|Edingen-Neckarhausen|MVV Energie AG EnBW Regional AG
74925|Epfenbach keine Siiwag Netz GmbH
69214 |Eppelheim Heidelberger Stadtwerke GmbH Heidelberger Stadtwerke GmbH
74927|Eschelbronn MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
69251|Gaiberg keine Siiwag Netz GmbH
69434 |Heddesbach keine HEAG Siidhessische Energie AG (HSE)
68542|Heddesheim keine EnBW Regional AG
69253 |Heiligkreuzsteinach keine EnBW Regional AG
74921 |Helmstadt-Bargen MVV Energie AG EnBW Regional AG
69502 |Hemsbach Stadtwerke Weinheim GmbH EnBW Regional AG
69493 |Hirschberg an der Berg|HEAG Siidhessische Energie AG (HSE) EnBW Regional AG
68766|Hockenheim Stadtwerke Hockenheim Strom-, Gas- und WasseryStadtwerke Hockenheim
0] 68549]llvesheim MVV Energie AG EnBW Regional AG
o 68775|Ketsch MVV Energie AG EnBW Regional AG
w 68526|Ladenburg MVV Energie AG EnBW Regional AG
(11] 69514|Laudenbach, Bergstr |Stadtwerke Weinheim GmbH EnBW Regional AG
= .g 69181|Leimen, Baden Heidelberger Stadtwerke GmbH EnBW Regional AG
w ; 74931 |Lobbach keine Siiwag Netz GmbH
ll: % 69254 |Malsch, b Wiesloch Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
o f, 69256 |Mauer MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
= é’ 74909|Meckesheim MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
= é 69242|Miihlhausen, KraichgayErdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
g 2 74924 |Neckarbischofsheim |MVV Energie AG EnBW Regional AG
b4 o 69151 |Neckargemiind Stadtwerke Neckargemiind GmbH Siiwag Netz GmbH
w 74933|Neidenstein MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
=] 68809|NeuluBheim Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
< 69226|NuBloch Heidelberger Stadtwerke GmbH EnBW Regional AG
@ 68723 | Oftersheim Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co KG EnBW Regional AG
68723|Plankstadt Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co KG EnBW Regional AG
69231|Rauenberg Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
74934|Reichartshausen keine EnBW Regional AG
68799|Reilingen Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
69207|Sandhausen Heidelberger Stadtwerke GmbH EnBW Regional AG
69250|Schénau keine EnBW Regional AG
69436|Schénbrunn keine EnBW Regional AG
69198|Schriesheim MVV Energie AG EnBW Regional AG
68723|Schwetzingen Stadtwerke Schwetzingen GmbH & Co KG EnBW Regional AG
74889|Sinsheim MVV Energie AG EnBW Regional AG
74937|Spechbach keine Siiwag Netz GmbH
68789|St. Leon-Rot Erdgas Siidwest GmbH EnBW Regional AG
74915|Waibstadt MVV Energie AG EnBW Regional AG
69190|Walldorf, Baden Stadtwerke Walldorf Stadtwerke Walldorf
69469|Weinheim Stadtwerke Weinheim GmbH Stadtwerke Weinheim GmbH
69257|Wiesenbach, Baden MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
69168|Wiesloch Heidelberger Stadtwerke GmbH EnBW Regional AG
69259|Wilhelmsfeld keine EnBW Regional AG
74939]|Zuzenhausen MVV Energie AG Siiwag Netz GmbH
Gesamt MRN
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Anlage 2-12: Luftbild MRN mit den DEHST-Anlagen in der Region
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Anlage 2-13/1: Luftbild mit FW-Netz und Erzeugungsanlagen Mannheim
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Anlage 2-13/2: Luftbild mit FW-Netz und Erzeugungsanlagen Ludwigshafen
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Anlage 2-13/3: Luftbild mit FW-Netz und Erzeugungsanlagen Speyer
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Anlage 2-13/4: Luftbild mit FW-Netz und Erzeugungsanlagen Viernheim
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Anlage 2-13/5: Luftbild mit FW-Netz und Erzeugungsanlagen Freudenberg Weinheim
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Anlage 2-13/6: Luftbild mit FW-Netz und Erzeugungsanlagen Heidelberg
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Anlage 2-13/7: Luftbild mit FW-Netz Schwetzingen / Oftersheim
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Gradttagzahl G 20/15 kd / a

2.800
2.700
2.600
2.500
2.400

Auswertung der Gradtagzahlen 1990 bis 2006 *)

N A U 7777777777777777777777777777::7.7::7.7A7777

—— Jahrliche Gradtagzahlen
—O0=— Gleitendes Mittel der jeweils letzten 10 Jahre
= A= langjahriges Mittel 1970 - 2006

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Jahr

*) Daten fir Karlsruhe, Quelle: IWU Darmstadt (auf Basis der Daten des DWD Offenbach)

Anlage 2-15: Auswertung der Gradtagzahlen 1990 bis 2006
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Stadt Schwetzingen; Haufigkeitsverteilung Fernwarme

kum. Verbauch [MWh]

120 50.000
1 45.000
100 e
1 40.000
1 35.000
80t - - - -
_ 1 30.000
3
2 e0fll-------—- e — ] L 25.000
=]
(©
I
1 20.000
a0 M- N oSS S
1 15.000
1 10.000
20 1M~ - N i B B I |
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Anlage 2-16/1: Haufigkeitsverteilung SW Schwetzingen, Fernwéarme-Verbraucher 2006
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Anlage 2-16/2: Haufigkeitsverteilung SW Schwetzingen, Gasverbraucher 2006
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Stadt Schwetzingen: Haufigkeitsverteilung Strom
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Anlage 2-16/3: Haufigkeitsverteilung SW Schwetzingen, Stromverbraucher 2006
Stadt Schwetzingen; Haufigkeitsverteilung Wasser
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Anlage 2-16/4: Haufigkeitsverteilung SW Schwetzingen, Wasserverbraucher 2006
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Stadt Heidelberg; Haufigkeitsverteilung Fernwéarme
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Anlage 2-16/5: Haufigkeitsverteilung SW Heidelberg, Fernwérme-Verbraucher 2006

Stadt Heidelberg; Haufigkeitsverteilung Gas
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Anlage 2-16/6: Haufigkeitsverteilung SW Heidelberg, Gasverbraucher 2006
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Stadt Heidelberg: Haufigkeitsverteilung Strom
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Anlage 2-16/7: Haufigkeitsverteilung SW Heidelberg, Stromverbraucher 2006
Stadt Heidelberg; Haufigkeitsverteilung Wasser
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Anlage 2-16/8: Haufigkeitsverteilung SW Heidelberg, Wasserverbraucher 2006
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Stadt Schwetzingen; Korrelation Wasserverbrauch - Fernwarme
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Anlage 2-17M1: Korrelationsanalyse Wasserverbrauch = Femwirmeverbrauch (5W Schwetzinoen)

Heidelberg; Korrelation Stromverbrauch - Fernwiirmeverbrauch
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Anlage 2-17/2; Korrelationsanalvse Stromverbrauch = Fernwarmeverbrauch (SW Heidelbera)
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Kernteam-Gemeinden

spez. Heizenergieverbr. je EW in Abhéangigkeit von Anzahl Besch. / EW
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Anlage 2-18: Korrelation spez. Heizenergie je EW <& Anzahl Beschéftigter je Anzahl EW
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Flussiggas Sonst.
BL| Kreis PLZ Gemeinde Gas " Mwh/al6 Mwh/a| Kohle ? Holz® |Regenerative ¥| Fernwarme|  Strom Gesamt
MWh/a (Hu) (Hu) (Hu) MWh/a (Hu)| MWh/a (Hu)] MWh/a (Hu) MWh/a MWh/a MWh/a
69518|Abtsteinach 0 330 16.499 92 255 38 0 128] 17.343
64625|Bensheim 385.828 795 39.755 222 615 380 2.387 3.761 433.743
68647|Biblis 42.467 285 14.228 80 220 352 1.162 499 59.291
69488|Birkenau 0 1.335 66.749 373 1.032 311 0 516 70.316]
68642|Biirstadt 97.304 199 9.956 56 154 589 0 942 109.200
64683|Einhausen, Hess 16.406 409 20.456 114 316 95 973 314 39.083
64658|Firth 8.085 1.344 67.184 376 1.039 465 350 595 79.436)
69517|Gorxheimertal 0 520 25.981 145 402 65 0 201 27.314
64689|Grasellenbach 0 584 29.184 163 451 62 0 226 30.671
= é) 68649|GroB-Rohrheim 39.247 80 4.016 22 62 59 0 380 43.867
w © 64646|Heppenheim (Bergstraf] 134.505 1.338 66.871 374 1.034 847 6.831 1.782] 213.581
g 'g 69434|Hirschhorn (Neckar) 8.930 398 19.908 111 308 58 0 233] 29.947,
w o 68623|Lampertheim 172.023 874 43.671 244 675 634 2.667, 1.894] 222.682
T m 64686|Lautertal (Odenwald) 30.392 281 14.065 79 217 58 252 381 45.726
64678|Lindenfels 7.604 618 30.882 173 477 41 0 306 40.101
64653|Lorsch 48.773 710 35.492 198 549 174 679 715 87.290
69509|Mérlenbach 1.766 1.411 70.506 394 1.090 71 0 561 75.799
69239|Neckarsteinach 0 579 28.920 162 447 62 0 224 30.393
64668|Rimbach, Odenw 9.274 119 5.964 33 92 500 31.654, 448 48.085
68519|Viernheim 265.072 601 30.052 168 465 340 25.200 2.843 324.741
69483|Wald-Michelbach 0 1.657 82.825 463 1.280 117 0 640 86.982
64673|Zwingenberg (Bergstral 49.214, 101 5.036 28 78 80 0 476 55.013]
0|Michelbuch, gem.fr. Ge] 0 0 0 0 0 0 0 0] 0]
krsfr.Stadt | 67227]|Frankenthal (Pfalz), krs| 753.122 1.542 77.096 43 119 751 315 7.294 840.282
krsfr.Stadt | 76829]Landau in der Pfalz, krg 465.170 954 47.710 267 2.250 661 980 4.514J 522.505
krsfr.Stadt | 67059]Ludwigshafen am Rhei 939.440 3.696 184.770 179 1.700 774 218.900 9.668|| 1.359.128
krsfr.Stadt | 67433|Neustadt an der Weinst 482.332 1.013 50.635 61 3.100 852 11.039 4.790] 553.822
krsfr.Stadt | 67346|Speyer, krsfr. Stadt 386.696 964 43.655 8 22 542 44.627, 15.203(|  491.717]
krsfr.Stadt | 67547|Worms, krsfr. Stadt 847.802 1.739 86.935 486 1.344 1.284 1.617 8.225 949.431
67317]|Altleiningen 18.121 37 1.854 10 29 30 0 175 20.257
67098]Bad Diirkheim, verband 80.533 1.509 75.449 565 1.563 296 133 1.301 161.350]
67271|Battenberg (Pfalz) 3.147, 6 322 2 5 6 0 30 3.519
67281|Bissersheim 3.791 8 388 2 6 7 0 37 4.239
67273|Bobenheim am Berg 6.873 14 703 4 11 13 0 67| 7.685)
67278|Bockenheim an der Wej 18.426 38 1.885 11 29 36 0 178] 20.602
N 67316|Carlsberg 0 438 21.879 122 850 56 0 169 23.515
a 67273|Dackenheim 0 49 2.470 14 38 6 0 19 2.597
< 67146|Deidesheim 39.355 81 4.027, 9 24 60 0 381 43.935
18 67246|Dirmstein 25.274 52 2.586 14 40 49 0 245 28.260
o 67280|Ebertsheim 11.414 24 1.199 7 19 22 266 113 13.064
Q. 67158|Ellerstadt 0 341 17.032 95 263 36 0 132 17.899
= 67471|Elmstein 11.328 86 4.322 52 144 43 0 134 16.111
< § 67167|Erpolzheim 9.751 20 998 6 15 19 0 94:| 10.903
-l _‘:’ 67472|Esthal 7.379 25 1.230 7 19 25 0 75] 8.760)
4 f 67147|Forst an der Weinstrafy 8.439 17 864 3 8 13 0 82) 9.426
E S 67468|Frankeneck 3.652 34 1.715 10 27 14 0 46 5.497|
T g 67251|Freinsheim 40.708 83 4.165 23 64 79 0 394 45.517
o 1] 67159]Friedelshei 16.163 33 1.654) 9 26 24 0 156" 18.065
67229]|Gerolsheim 13.819 28 1.414) 8 22 27 0 134J 15.452
67161]Gonnheim 13.817, 28 1.414 8 22 24 0 134 15.446
67229|GroBkarlbach 9.620 20 984 6 15 19 0 93 10.757
67269|Griinstadt, verbandsfr. 160.876 333 16.665 93 258 210 1.754) 1.577 181.765]
67454 |HaBloch, verbandsfr. G 322.933 673 33.641 0 0 328 5.145 3.183] 365.902
67273|Herxheim am Berg 4.264 9 436 2 7 12 0 41 4.771
67310|Hettenleidelheim 35.919 74 3.675 21 57 49 0 348] 40.142
67169|Kallstadt 10.716 22 1.096 6 17 19 0 104 11.980f
67271|Kindenheim 8.642 18 884 5 14 17 0 841 9.663|
67281|Kirchheim an der Wein: 14.162 29 1.449 8 22 27 0 137] 15.835)
67271|Kleinkarlbach 7.484 15 766 4 12 15 0 72 8.369
67466|Lambrecht (Pfalz) 65.892 135 6.742 0 0 64 0 638 73.471
67229|Laumersheim 7.207 15 737 4 11 14 0 70] 8.059
1) Flussiggas: Anteil 2,3% an Nicht leitungsgeb. Energietragern, Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wdrttemberg [12]
2) Kohle: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietrdgern, davon Kohle 27% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wiirttemberg [12])
3) Holz: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragem, davon Holz 73% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wurttemberg [12])
4) Sonst.Regenerative: Solarthermie, Warmepumpen und Geothermié gem. den Angaben im Klimaschutzatlas MRN [7] (umgerechnet in PE-Aquivalent)

Anlage 2-19/1: Ergebnisse Warmeatlas MRN auf Gemeindeebene
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Flussiggas Sonst.
BL| Kreis PLZ Gemeinde Gas | Mwhaldl Mwhal Kohle ? Holz® | Regenerative ¥| Fernwarme|  Strom Gesamt
MWh/a (Hu) (Hu) (Hu) MWh/a (Hu)| MWh/a (Hu)] MWh/a (Hu) MWh/a MWh/a MWh/a
67473|Lindenberg, Pfalz 12.600 26 1.289 7 20 19 0 122 14.083]
67149|Meckenheim, Pfalz 33.217 68 3.399 3 8 53 0 322 37.070
67271|Mertesheim 3.286 7 336 2 5 6 0 32 3.674
67468|Neidenfels 9.205 19 942 5 15 15 0 89 10.290}
67271|Neuleiningen 7.461 15 763 4 12 14 0 72 8.342
§ 67150]Niederkirchen bei Deid. 21.683 44 2.219 7 20 38 0 210] 24.221
_":-‘ 67271|Obersiilzen 4.411 9 451 3 7 9 0 43 4.932
= 67283|Obrigheim (Pfalz) 23.048 47 2.358 13 36 45 0 223 25.771
E 67280]|Quirnheim 5.927 12 606 3 9 11 0 57| 6.627|
g 67152| Ruppertsberg 16.293 33 1.667 1 4 22 0 158 18.178]
1] 67311]Tiefenthal, Pfalz 0 100 4.979 28 77 14 0 39 5.236)
67157|Wachenheim an der W¢ 57.907 119 5.925 19 53 75 0 561 64.659
67319|Wattenheim 1.974 139 6.933 39 107 26 0 71 9.288]
67475|Weidenthal 22.801 47 2.333 49 136 32 0 221 25.618
67273|Weisenheim am Berg 13.958 29 1.428 8 22 27, 0 135 15.607|
67256|Weisenheim am Sand 35.816 73 3.665 20 57 69 0 347 40.047|
76756|Bellheim 67.562 138 6.913 39 700 134 0 654] 76.140
76768|Berg (Pfalz) 8 288 14.408 81 223 34 0 111|| 15.153]
76872|Erlenbach bei Kandel 0 87 4.367 24 68 12 0 34 4.592]
76872|Freckenfeld 1.568 170 8.481 47 131 26 0 80| 10.503]
67361|Freisbach 1.245 102 5.113 29 79 17| 0 51 6.635
76726|Germersheim, verband; 264.574 542 27.071 151 418 330 0 2.561 295.648
76767|Hagenbach 27.115 224 11.178 62 173 86 0 327| 39.165
76770|Hatzenbiihl 0 425 21.262 119 329 43 0 164 22.342
N 76771|Hérdt 22.863 47 2.339 13 36 39 0 221 25.558
-~ 76751|Jockgrim 15.493 555 27.739 155 429 109 0 352 44.832
: 76870|Kandel 35.166 604 30.172 169 466 133 840 554 68.103
o 76879|Knittelsheim 25 122 6.102 34 94 15 0 47 6.441
' 76773|Kuhardt 0 242 12.091 68 187 30 0 93] 12.711
[a] .% 76774|Leimersheim 0 336 16.810 94 260 41 0 130 17.672)
= ﬁ 67360|Lingenfeld 47.338 97 4.844 27 75 85 0 458| 52.924
< ° 67363| Lustadt 18.435 40 2.024 11 31 53 0 180 20.774
; § 76872|Minfeld 2.351 146 7.298 41 113 26 0 77| 10.051
= 8 76776|Neuburg am Rhein 0 316 15.795 88 244 40 0 122) 16.606}
w 76777|Neupotz 20 228 11.398 64 176 28 0 88| 12.003,
I 76879|Ottersheim bei Landau 0 231 11.552 65 179 29 0 89|l 12.145)
o 76764|Rheinzabern 41.760 85 4.273 24 66 74 0 404  46.687
76761|Riilzheim 103.474 245 12.232 68 189 124 14.140 1.1 57" 131.629
76779]Scheibenhardt 0 84 4.217 24 65 11 0 33| 4.434)
67365|Schwegenheim 24.133 49 2.469 14 4.850 47 0 234J 31.796}
76872]Steinweiler 6.171 84 4.181 23 65 28 0 87| 10.639)
76744 |Vollmersweiler 504 16 788 4 12 4 0 11 1.339
67366|Weingarten (Pfalz) 5.427 77 3.866 22 60 25 0 78] 9.554]
67368| Westheim (Pfalz) 736 216 10.813 60 167 28 0 90| 12.111
76872|Winden, Pfalz 468 119 5.934 33 92 17 0 50) 6.712]
76744|Worth am Rhein, verbal 226.460 464 23.171 130, 4.850 277 0 2.192 257.543
67378|Zeiskam 9.909 62 3.098 17 48 36 0 112 13.282]
76857| Albersweiler 8.215 78 3.876 22 60 32 0 103 12.385]
67482]Altdorf, Pfalz 1.706 58 2.893 16 45 12 0 38 4.767]
® 76855| Annweiler am Trifels 48.491 99 4.962 28 77 114 0 469 54.240
ﬁ 76887|Bad Bergzabern 84.764 174 8.673 48 134 127 0 821 94.741
ﬁ 76889|Barbelroth 678 60 2.995 17 46 10 0 29 3.834
£ 76831|Billigheim-Ingenheim 15.929 158 7.903 44 122 63 0 203] 24.422
g 76889 | Birkenhordt 0 85 4.235 24 65 11 0 33| 4.453
© 76831|Birkweiler 2.994 25 1.225 7 19 11 0 36 4.317
'E 67482|Bobingen 1.966 33 1.663 9 26 10 0 30) 3.738
% 76833|Bdchingen 6.335 13 648 4 10 12 0 61 7.083
3 76887|Bollenborn 0 33 1.653 9 26 4 0 13 1.738]
76879|Bornheim, Pfalz 10.163 96 4.794 27 74 20 0 127 15.301
76835|Burrweiler 7.191 15 736 4 11 14 0 70 8.040]
76857|Dernbach, Pfalz 0 55 2.766 15 43 8 0 21 2.908
1) Flissiggas: Anteil 2,3% an Nicht leitungsgeb. Energietragern, Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wrttemberg [12]
2) Kohle: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragern, davon Kohle 27% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-W rttemberg [12])
3) Holz: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragern, davon Holz 73% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wrttemberg [12])
4) Sonst.Regenerative: Solarthermie, Warmepumpen und Geothermié gem. den Angaben im Klimaschutzatlas MRN [7] (umgerechnet in PE-Aquivalent)

Anlage 2-19/2: Ergebnisse Warmeatlas MRN auf Gemeindeebene
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Flussiggas Sonst.
BL| Kreis PLZ Gemeinde Gas " Mwh/al& Mwh/a| Kohle ? Holz® |Regenerative ¥| Fernwarme|  Strom Gesamt
MWh/a (Hu) (Hu) (Hu) MWh/a (Hu)| MWh/a (Hu)] MWh/a (Hu) MWh/a MWh/a MWh/a
76889|Dierbach 1.407 34 1.712 10 26 9 0 26 3.224
76889|Dérrenbach 0 118 5.902 33 91 15 0 46] 6.206)
67480|Edenkoben 66.813 137 6.836 38 106 106 0 647 74.683]
67483|Edesheim 19.062 39 1.950 11 30 37 0 185 21.313
76831]Eschbach, Pfalz 0 86 4.298 24 66 11 0 33 4.519
76879|Essingen, Pfalz 2.964 185 9.236 52 143 32 0 98] 12.709)
76857|EuBerthal 0 127 6.344 35 98 15 0 49 6.668]
76835|Flemlingen 3.457, 7 354 2 5 7 0 33| 3.865
76833|Frankweiler 7.656 16 783 4 12 15 0 74 8.560
67482]|Freimersheim, Pfalz 2.173 67 3.328 19 51 15 0 45" 5.697
76835|Gleisweiler 0 88 4.398 25 68 9 0 34 4.621
76889|Gleiszellen-Gleishorba( 0 104 5.216 29 81 13 0 40] 5.483
76831]Gockli 1 4.011 28 1.411 8 22 15 0 47| 5.542]
67377|Gommersheim 0 170 8.507, 48 132 20 0 66) 8.942
76857]|Gossersweiler-Stein 0 182 9.082 51 140 23 0 70] 9.548]
67483|GroBfischlingen 971 55 2.769 15 43 11 0 30] 3.894
76835|Hainfeld 6.025 12 616 3 10 12 0 58] 6.737
76872|Hergersweiler 124 22 1.086 6 17 3 0 10 1.268]
76863|Herxheim bei Landau/P} 36.271 842 42.094 235 651 166 455 652 81.367
76863|Herxheimweyher 1.954 13 649 4 10 8 0 22 2.659
76831|Heuchelheim-Klingen 5.104 10 522 3 8 15 0 49| 5.711
76879|Hochstadt (Pfalz) 8.002 158 7.880 44 122 40 0 132 16.378
76831 |llbesheim bei Landau i 10.126 21 1.036 6 16 20 0 98| 11.322
76831|Impflingen 526 88 4.393 25 68 13 0 39 5.151
N 76865|Insheim 7.418 102 5.090 28 79 35 0 105} 12.857|
- 76889|Kapellen-Drusweiler 2.232 69 3.442 19 53 15 0 46] 5.876
: g 76889|Kapsweyer 1.316 90 4.506 25 70 16 0 47| 6.070
o [ 67489 |Kirrweiler (Pfalz) 6.965 122 6.106 34 94 32 0 109 13.462f
[ ] 67483|Kleinfischlingen 893 16 821 5 13 5 0 14] 1.767|
(a] £ 76889 |Klingenmiinster 34.116 70 3.491 20 54 38 0 330 s8.118
=z ; 76833]|Knéringen 0 61 3.061 17 47 7 0 24 3.218]
< _‘c’ 76829|Leinsweiler 0 59 2.924 16 45 6 0 23] 3.074
; 2 67487|Mail 37.351 76 3.822 21 59 65 0 362 41.756
— g 76857 |Miinchweiler am KlingH 0 25 1.263 7 20 4 0 10 1.329
w ] 76889|Niederhorbach 585 46 2.293 13 35 8 0 23] 3.003
I 76889|Niederotterbach 595 22 1.103 6 17 5 0 14] 1.762)
o 76887|Oberhausen b Bad Ber 647 41 2.038 11 32 7 0 22 2.798
76889|Oberotterbach 631 147 7.341 41 113 20 0 62} 8.355]
76889|Oberschlettenbach 0 16 791 4 12 2 0 6] 832
76877|Offenbach an der Queig 47.418 97 4.852 27 75 95 0 459 53.024
76889|Pleisweiler-Oberhofen 1.716 73 3.656 20 57 13 0 44 5.578]
76857|Ramberg 0 146 7.314 41 113 16 0 57| 7.687|
76829|Ranschbach 5.405 11 553 3 9 10 0 52 6.044
76835|Rhodt unter Rietburg 9.033 18 924 5 14 18 0 87| 10.101
76857|Rinnthal 0 82 4.095 23 63 11 0 32 4.305
76865|Rohrbach, Pfalz 6.923 112 5.612 31 87 27 0 105} 12.897|
76835|Roschbach 6.702 14 686 4 11 13 0 65) 7.493]
67487|Sankt Martin 7.587 87 4.333 24 67 30 0 101 12.228
76889]|Schweigen-Rechtenbad 245 184 9.204 51 142 23 0 73] 9.923]
76889]Schweighofen 227 68 3.419 19 53 9 0 28] 3.824
76833|Siebeldingen 4.373 53 2.656 15 41 17 0 59 7.214]
76857|Silz, Pfalz 0 118 5.900 33 91 13 0 46] 6.201
76889|Steinfeld, Pfalz 2.932 190 9.492 53 147 30 0 99 12.943f
67482]|Venningen 1.808 78 3.881 22 60 15 0 46 5.910]
76857|Volkersweiler 0 87 4.332 24 67 10 0 33| 4.554]
76889|Vorderweidenthal 0 78 3.882 22 60 10 0 30] 4.082
76857|Waldhambach 0 48 2.395 13 37 6 0 19 2.518
76857|Waldrohrbach 0 49 2.439 14 38 6 0 19 2.565
76833|Walsheim 4.368 9 447 2 7 8 0 42 4.884
76857|Wernersberg 0 139 6.950 39 107 18 0 54 7.307|
76835|Weyher in der Pfalz 0 67 3.358 19 52 9 0 261 3.530)
1) Flissiggas: Anteil 2,3% an Nicht leitungsgeb. Energietragern, Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wirttemberg [12]
2) Kohle: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietrédgern, davon Kohle 27% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wdrttemberg [12])
3) Holz: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragem, davon Holz 73% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wirttemberg [12])
4) Sonst.Regenerative: Solarthermie, Warmepumpen und Geothermié gem. den Angaben im Klimaschutzatlas MRN [7] (umgerechnet in PE-Aquivalent)

Anlage 2-19/3: Ergebnisse Warmeatlas MRN auf Gemeindeebene
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Flussiggas Sonst.
BL| Kreis | PLZ Gemeinde Gas |" Mwh/a|Ol Mwh/a| Kohle ? Holz® | Regenerative ¥| Fernwarme|  Strom Gesamt
MWh/a (Hu) (Hu) (Hu) MWh/a (Hu)]|MWh/a (Hu)| MWh/a (Hu) MWh/a MWh/a MWh/a
67122|Altrip, verbandsfr. Gem 33.429 231 11.529 37 102 124 0 386 45.838
67259]|Beindersheim 22.716 46 2.324 13 36 46 0 220 25.402
67134|Birkenheide 16.974 35 1.737 10 27 52 0 164] 18.998|
67240|Bobenheim-Roxheim, v 81.421 167 8.331 0 0 160 0 788 90.867
67459|Bohl-lggelheim, verban) 104.559 214 10.698 31 1.700 170 0 1.012 118.384]
67125|Dannstadt-Schauernhe| 77.190 158 7.898 6 17 112 0 747 86.129
N 67373|Dudenhofen 53.096 109 5.433 32 88 92 0 514 59.363
- 67136|FuBgénheim 26.848 55 2.747 15 42 39 0 260 30.007
< 67259|GroBniedesheim 7.034 14 720 4 11 22 0 68 7.873]
:‘ g 67374|Hanhofen 18.996 39 1.944 11 30 37 0 184 21.241
f 7 67376]|Harthausen 24.516 50 2.508 14 39 48 0 237 27.412
[a] N 67258|HeBheim 30.299 62 3.100 17 48 48 0 293 33.868
= S 67259|Heuchelheim bei Frank] 5.201 28 1.401 8 22 19 0 57| 6.736]
< n"': 67126|Hochdorf-Assenheim 18.277 37 1.870 1 2 48 0 177] 20.412
; 'g 67259|Kleinniedesheim 3.875 17 865 5 13 14 0 41 4.831
_— [ 67245|Lambsheim, verbandsf{ 54.020 111 5.527 31 85 96 0 523] 60.393
w 67117|Limburgerhof, verbandf| 129232 265 13.223 6 16 169 0 1.251 144.162
I 67133|Maxdorf 50.532 103 5.170 29 80 109 0 489 56.513
o 67112|Mutterstadt, verbandsfi] 121.271 250 12.494 70 193 197 735 1.182] 136.391
67141|Neuhofen, verbandsfr. 71.844 147 7.351 4 114 116 0 695 80.308
67166|Otterstadt 32.155 66 3.290 18 51 52 0 311 35.943
67127|Rodersheim-Gronau 32.584 67 3.334 19 52 46 0 315 36.417
67354|Rémerberg, verbandsfr 42.843 231 11.566 4 113 145 0 470 55.409
67105|Schifferstadt, verbands| 233.115 478 23.905 53 147 303 455 2.262) 260.718
67165|Waldsee 54.509 112 5.577| 31 86 84 0 528 60.928
krsfr.Stadt | 69117|Heidelberg, Stadtkreis 686.995 3.554 177.635 993 2.746 678 624.892 13.600f] 1.511.093
krsfr.Stadt | 68159|Mannheim, Stadtkreis 802.768 6.164 308.127| 1.723 4.763 1.458] 1.730.000 63.541|| 2.918.544
74740|Adelsheim 18.744 218 10.874 61 168 88 5.852 310 36.314
74858]Aglasterhausen 173 712 35.590 199 550 78 0 277 37.580
74842|Billighei 0 760 37.990 212 587 93 0 294| 39.936
74862]Binau 0 186 9.299 52 144 22 0 72 9.774]
74722|Buchen (Odenwald) 214.963 453 22.646 127 350 299 5.600 2.142] 246.580
o 74834 |Elztal 7.115 661 33.064 185 511 96 0 319 41.951
E 74864|Fahrenbach 0 375 18.758 105 290 46 0 145 19.719]
o 74736|Hardheim 66.141 135 6.768 38 105 118 0 640 73.945)
s » 74855|HaBmersheim 5.834) 631 31.560 176 488 78 0 296 39.064
w 'Q 74746|Hépfingen 5.470 316 15.788 88 244 52 0 171 22.130
[ X 74928|Hiiffenhardt 0 268 13.378 75 207 33 0 103] 14.063]
[l =/ 74838|Limbach, Baden 0 694 34.702 194 536 73 0 268 36.468
o g 74821|Mosbach 143.373 973 48.631 272 752 398 19.537 1.848] 215.783
2 % 69427|Mudau 0 711 35.525 199 549 81 0 275 37.339
; 8 69437|Neckargerach 0 317 15.823 88 325 38 0 122] 16.713
Z. é 74865|Neckarzimmern 1.851 239 11.944 67 185 25 0 109 14.418
w f 74867|Neunkirchen, b Mosbaq 0 241 12.029 67 186 28 0 93 12.644
o g 74847]|Obrigheim 6.265 665 33.232 186 514 84 0 313 41.257|
< 74706|Osterburken 17.973 722 36.096 202 558 102 0 439 56.092
1] 74747]|Ravenstein 0 423 21.149 118 327 49 0 164 22.230)
74749|Rosenberg, Baden 0 363 18.126 101 280 36 0 140 19.046f
74850|Schefflenz 0 561 28.042 157 433 69 0 217 29.478
74869|Schwarzach 29.618 61 3.031 17 47 50 0 287 33.110
74743|Seckach 5.616 490 24.478 137 378 119 0 239 31.458
69429|Waldbrunn, Odenw 0 708 35.379 198 547 79 0 274 37.185]
74731|Walldiirn 81.439 167 8.333 47 129 191 0 788 91.003
69439|Zwingenberg 0 113 5.640 32 87 12 0 44)| 5.927]
1) Flissiggas: Anteil 2,3% an Nicht leitungsgeb. Energietragern, Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wiirttemberg [12]
2) Kohle: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietrédgern, davon Kohle 27% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wurttemberg [12])
3) Holz: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragem, davon Holz 73% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wiirttemberg [12])
4) Sonst.Regenerative: Solarthermie, Warmepumpen und Geothermié gem. den Angaben im Klimaschutzatlas MRN [7] (umgerechnet in PE-Aquivalent)

Anlage 2-19/4: Ergebnisse Warmeatlas MRN auf Gemeindeebene
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Flissiggas Sonst.
BL| Kreis PLZ Gemeinde Gas |" Mwh/a|]Ol Mwh/a| Kohle ? Holz® | Regenerative ¥| Fernwarme|  Strom Gesamt
MWh/a (Hu) (Hu) (Hu) MWh/a (Hu)]MWh/a (Hu)| MWh/a (Hu) MWh/a MWh/a MWh/a
68804|AltluBheim 11.415 507 25.318 142 391 84 0 297 38.153
74918]Angelbachtal 15.974 308 15.383 86 238 77 0 261 32.326
69245|Bammental 17.819 521 26.064 146 403 103 552 365) 45.973
68782|Briihl, Baden 25.199 1.181 59.016 330 912 226 6.233 743] 93.840
69234|Dielheim 14.023 819 40.949 229 633 143 0 441 57.237|
69221|Dossenheim 56.486 116 5.793 32 90 184 114 548] 63.362
69412|Eberbach 119.726 249 12.452 70 192 245 1.733 1.178 135.844]
68535|Edingen-Neckarhausen 89.714 195 9.756 55 151 330 2.351 662) 103.214]
74925|Epfenbach 0 342 17.071 95 264 39 0 132 17.943
69214|Eppelheim 134.413 1.018 50.861 284 786 227 6.266 936 194.792]
74927|Eschelbronn 5.831 241 12.052 67 186 41 0 145 18.564]
69251|Gaiberg 0 299 14.948 84 231 39 0 116 15.717]
69434|Heddesbach 0 66 3.316 19 51 8 0 26 3.486)
68542|Heddesheim 41.366 789 39.416 220 609 183 0 672 83.256)
69253|Heiligkr: h 0 410 20.485 115 350 49 0 158 21.567]
74921|Hel dt-Bargen 10.995 358 17.888 100 277 63 0 236 29.917
69502|Hemsbach 29.106 937 46.833 262 724 195 595 627 79.279
69493|Hirschberg an der Berg 22.934 800 39.989 224 618 150 0 513] 65.227|
68766|Hockenheim 157.533 339 16.965 95 262 327 7.280 1.605" 184.406]
0] 68549|llveshei 33.477 69 3.466 19 54 122 350 328" 37.885
o 68775|Ketsch 42.762 918 45.901 257 710, 205 0 735“ 91.487|
1] 68526|Ladenburg 72.071 384 19.208 107 297 181 410 793" 93.452
m 69514] Laudenbach, Bergstr 14.261 517, 25.856 145 400 96 0 327 41.601
= % 69181|Leimen, Baden 102.881 215 10.768 60 166 425 2.078 1.019" 117.613]
w Q 74931|Lobbach 0 332 16.578 93 256 38 0 128“ 17.425)
= % 69254|Malsch, b Wiesloch 70.568 144 7.220 40 112 53 0 683} 78.821
E % 69256|Mauer 12.837 166 8.299 46 128 57 497 183 22.213
=) % 74909|Meckesheim 9.381 638 31.898 178 493 86 775 338 43.787|
= é 69242|Miihlhausen, Kraichgay 16.168 683 34.158 191 528 129 0 408" 52.266)
T © 74924 Neckarbischofsheim 6.566 488 24.415 137 377 63 613 253l 32.914
-4 o 69151|Neckargemiind 77.318 295 14.744 82 228 225 350 805||  94.048]
w 74933 | Neidenstein 3.868 180 8.995 50 139 29 0 104] 13.365)
a 68809|NeuluBheim 12.613 543 27.166 152 420 103 0 322 41.320
< 69226|NuBloch 46.218 101 5.039 28 78 233 1.095 461 53.253
(e 68723]Oftersheim 42.532 497 24.827 139 384 160 4.685 617] 73.840
68723|Plankstadt 75.770 155 7.753 43 120 148 0 733] 84.722
69231|Rauenberg 95.529 196 9.774 55 151 58 0 925 106.688|
74934|Reichartshausen 0 277 13.848 77| 214 262 0 107 14.785
68799|Reilingen 25.587 407, 20.336 114 314 111 0 385 47.254
69207|Sandhausen 67.345 171 8.525 48 132 225 1.067] 675 78.188]
69250|Schénau 0 725 36.260 203 561 77 0 280 38.107]
69436]Schénbrunn 0 376 18.807 105 291 48 0 145 19.772)
69198|Schriesheim 25.051 1.485 74.234 415 2.900 227 0 797] 105.109)
68723|Schwetzingen 110.975 691 34.515 193 534 356 44.097| 1.699 193.059
74889|Sinsheim 110.222 3.328 166.369 930 2.572 558 23 2.266" 286.269
74937|Spechbach 0 217 10.844 61 168 27 0 84 11.400
68789|St. Leon-Rot 64.760 491 24.543 137| 379 91 9.833 865) 101.100]
74915|Waibstadt 21.143 368 18.372 103 284 91 0 330} 40.690
69190|Walldorf, Baden 93.786 1.516 75.774 424 1.171 231 4.492 1.465] 178.860)
69469|Weinheim 335.609 697 34.823 195 538 1.910 4.157, 3.294] 381.223
69257|Wiesenbach, Baden 9.844 178 8.914 50 138 49 0 156-| 19.329
69168| Wiesloch 158.169 326 16.320 91 10.000 411 1.168| 1 .544" 188.029
69259] Wilhelmsfeld 0 425, 21.255 119 329 53 0 164 22.344
74939|Zuzenhausen 10.774 84, 4.193 23 65 33 0 128 15.300)
Gesamt MRN 13.918.571 95.110] 4.754.105) 24.455 96.905 32.938] 2.857.319 222.424] 22.001.828|
1) Flissiggas: Anteil 2,3% an Nicht leitungsgeb. Energietrdgern, Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wirttemberg [12]
2) Kohle: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragern, davon Kohle 27% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wiirttemberg [12])
3) Holz: Anteil Festbrennstoffe 2,2% an nicht leitungsgeb. Energietragern, davon Holz 73% (Ansatz wie Energiebilanz Baden-Wurttemberg [12])
4) Sonst.Regenerative: Solarthermie, Warmepumpen und Geothermié gem. den Angaben im Klimaschutzatlas MRN [7] (umgerechnet in PE-Aquivalent)

Anlage 2-19/5: Ergebnisse Warmeatlas MRN auf Gemeindeebene



Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar — Endbericht Anlagen

Enerko GmbH

Biag|apiaH pun wiayuuely ‘uayeysbBimpnT anj auagajia}sUO Jne gHO+HH Yoneigqiaaaibiauaziay :0z-z abejuy

=
| [ \ums
e \ I i
\ )
BUMO 6SE'L  Jwesa |
7| TSI EUMD 102 sUos |

e (9691) UMD BLZ  2Wiemuiad
(9469) B/UMD BEB sebpi3
u=ajeysbmpni

E/UMO 0LS')

JWES3D

(%E 1) E[UMD 861
.ﬂ (% 1%) BUMOD GZ9 awuemuIay
LA

(959%) BUMD 289
BGiaqiepieH

abnsung

sebpig

/

uepungefisfivnyeyay [l
avgmsy Bl

sefpg
OS2

[emas]
(s [ yaneiqieeBisuapus

E/[UMD 8L6'C  JWESeD
(%€ L) B/UMD SBE abnsuog
(%BG) BUMD DEL’L BULBMUIBS
(%82) B/UMD £08 sebpig |

wayuuey _.VJ__

BIaG3pIoH /WIS UUEH/USIEqSBIMpNT 14oISIaar
3U3qa|191SHO JNE QHO+HH YoNeiqiaAs|biausazioH — 9002 NYI SERESULEM .




Enerko GmbH

Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar — Endbericht Anlagen

Warmeatlas MRN 2006 - Heizenergieverbrauch HH+GHD

auf Ortsteilebene - Ludwigshafen

]

Erdgas
Fernw.
Ol
Strom
Sonst.

939 GWh/a (69,1%)
219 GWhia (16,1%)
185 GWh/a (13,7%)
10 GWhia ( 0,7%)
6 GWhia (_0,4%)

Gesamt  1.359 GWh/a

Anlage 2-21: Heizenergieverbrauch HH+GHD auf Ortsteilebene flur Ludwigshafen
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Warmeatlas MRERN 2006 — Heizenergieverbrauch HH+GHD
auf Ortsteilebene - Mannheim

Endenargievarbrauch  Oristedl

[=Snhia]
330

165

i3

B Heirstrom

[ Egas

[l Feermwarma

B Mchilesungspebundan

=y

Erdgas 803 GWh/a (27,5%)
Fernw. 1.730 GWh/a (59,3%)
o] 308 GWh/a (10,6%)
Strom 64 GWh/a ( 2,2%)
Sonst. 13 GWhia ( 0,4%)

Gesamt _2.918 GWh/a 918 GWh/a /—r - % ; |
z’ﬂf’ \_ 5 km P ?\\H‘“- uw-

Anlage 2-22: Heizenergieverbrauch HH+GHD auf Ortsteilebene fiir Mannheim
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Warmeatlas MRN 2006 — Heizenergieverbrauch HH+GHD
auf Ortsteilebene - Heidelberg

Endenargievaibaaieh | Qstail
[l

Erdgas 687 GWh/a (45,5%)
Fernw. 625 GWh/a (41,4%)

(]| 178 GWh/a (11,8%)
Strom 14 GWh/a ( 0,9%)
Sonst. 6 GWh/a ( 0,4%)

Gesamt 1.510 GWh/a

Anlage 2-23: Heizenergieverbrauch HH+GHD auf Ortsteilebene fiir Heidelberg
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Gemeinden in der MRN, spez. Stromverbrauch je EW in Abhdngigkeit
von der Anzahl Beschéftgter Prod.Gewerbe / Anzahl EW

6.000

Mannheim, Stadtkreis

=

5.000

4.000

3.000
GraseW
2.000

[ Heidelberg, Stadtkreis y = 33216x - 494
-

1.000 Einhausen, Viernheimin els Wald-Michelbach R2 = 0,8831 ||
Mérlenbach g @ @ = Lorsch
0 Rimbach,

Furt‘F T T T T T
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%

Anzahl Besch. im Prod. Gewerbe / Anzahl EW

spez. Stromverbrauch kWh / EW x a

Anlage 2-24: Korrelation spez. Stromverbr.Industrie je EW < Anzahl Besch. Prod. Gew je Anzahl EW
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Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar — Endbericht Anlagen

Enerko GmbH
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Enerko GmbH Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar — Endbericht Anlagen

Entwicklung des Heizenergieverbrauchs HH+GHD in Mannheim bis 2031
3000 --------- Szenario 2 : "weiter wie bisher"mit Einfluss EEW&rmeG/ EWarmeG —— -~~~ -~~~ -

B Solarthermie (2006: 0,0% => 2030: 1,1%)

M Holz/Biomasse (2006: 0,2% => 2030: 4,0%)
m Kohle (2006: 0,1% => 2030: 0,0%)

m Ol (2006: 10,55754653077% => 2030: 4,4%)
@ Fernwarme (2006: 59,3% => 2030: 67,4%)

GWh/a

DOFlussiggas (2006: 0,2% => 2030: 0,1%)
O Gas (2006: 27,5% => 2030: 21,1%)
B Heizstrom (2006: 2,2% => 2030: 1,1%)

Anlage 3-3: Prognose zur Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Warmemarkt HH+GHD fiir Mannheim bis 2031

1.800 Entwicklung des Heizenergieverbrauchs HH+GHD in Heidelberg bis 2031

Szenario 2 : "weiter wie bisher" mit Einfluss EEWarmeG / EWarmeG
1600 [~~~ —— - m st e o

1.400

1.200

1.000

GWh/a

800

B Solarthermie (2006: 0,0% => 2030: 1,6%)
600 - B Holz/Biomasse (2006 0,2% => 2030: 6,0%)
m Kohle (2006: 0,1% => 2030: 0,0%)

m Ol (2006: 11,8% => 2030: 5,0%)

@ Fernwarme (2006: 41,4% => 2030: 50,0%)
DOFlussiggas (2006: 0,2% => 2030: 0,1%)
200 - O Gas (2006: 45,5% => 2030: 35,7%)

W Heizstrom (2006: 0,9% => 2030: 0,5%)

400 -

0
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Anlage 3-4: Prognose zur Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Warmemarkt HH+GHD fiir Heidelberg bis 2031
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1.600
Entwicklung des Heizenergieverbrauchs HH+GHD in Ludwigshafen bis 2031

Szenario 2 : "weiter wie bisher" mit Einfluss EEWarmeG / EWarmeG
1400 + - —— - — -~ m

1.200

1.000 -
s
S 800 -
(Y

600 -

B Solarthermie (2006: 0,0% => 2030: 2,4%)
B Holz (2006: 0,1% => 2030: 8,7%)

400 - M Kohle (2006: 0,0% => 2030: 0,0%)

w0l (2006: 14% => 2030: 6%)

@ Fernwarme (2006: 16,1% => 2030: 24,3%)
OFlussiggas (2006: 0,3% => 2030: 0,1%)

200 - OGas (2006: 69,1% => 2030: 56,6%)
B Heizstrom (2006: 0,7% => 2030: 0,4%)
0 ‘ — —
O QA X OO O A 0 95 &0 .08 3 9 O N VD™D a0 A ® O D N
S NN Q]I NNNIIRNNJDIINPPIL IS PP SO
O S R N R S S S D S Sl Sl S i
Jahr

Anlage 3-5: Prognose zur Entwicklung des Endenergieverbrauchs im Warmemarkt HH+GHD fiir Ludwigshafen bis 2031
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€/ MWh (netto)
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Aachen, Stadtwerke - STAWAG,-AG,
Annaberg-Buchholz, Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energ e

Bad Harzburg, Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe G
Berlin, Vattenfall Europe AG& Co.KG, VG: West

Bochum, Stadtwerke Bochum GmbH

Borna, Stadtische Werke Borna GmbH

Braunschweig, Braunschweiger Versorgungs-Aktienges.& C
Coburg. SUC Energie und H20 GmbH

Crimmitschau, Stadtwerke Crimmitschau GmbH

Dortmund, Energie u. Wasserversorgung GmbH
Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG

Erlangen, Erlanger Stadtwerke AG

Finsterwalde, Stadtwerke Finsterwalde GmbH
Frankfurt /Oder, Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Freising, Femwéarmeversorgung Freising GmbH
Geesthacht, Stadtwerke Geesthacht GmbH

Gotha, Femwarmestadtwerke Gotha GmbH

Hagen, Mark-E AG VG: Hagen-Ernst

Hamburg, FAVORIT Untemehmens-Verwalt.-GmbH
Hamm, Stadtwerke Hamm GmbH

Heidenau, Technische Dienste Heidenau GmbH
Hoyerswerda, Versorgungsbetr. Hoyerswerda GmbH
Ismaning. GWI Gemeindewerke Ismaning

Kassel, Kasseler Femwéarme GmbH

Kéln, RheinEnergie AG

Leek, Gemeindewerk Leek GmbH

Lubeck, Stadtwerke Libeck GmbH

Magdeburg, Statische Werke Magdeburg GmbH
Meiningen, Stadtwerke Meiningen GmbH

Miinchen, E.ON Bavem AG VG: Zolling/Hallbergmoos
Neu-Isenburg, Dalkia Energie Service GmbH
Neustrelitz, Stadtwerke Neustrelitz GmbH
Oberhausen, Energieversorgung Oberhausen AG
Oranienburg, Stadtwerke Oranienburg GmbH
Pinneberg, Stadtwerke Pinneberg GmbH

Rathenow, Rathenower Warrmeversorgung GmbH
Reutlingen, FairEnergie GmbH

Rottweil, ENRW Energieversorgung GmbH & Co.KG
Saarbriicken, STEAG Saar Energie AG

Schwabisch Hall, Stadtwerke Schwabisch Hall GmbH
Soltau, Stadtwerke Soltau GmbH

Stein, Stadtwerke Stein GmbH & Co.KG

Strausberg, Stadtwerke Strausberg GmbH

/002 /!.ldV qo!a/ﬁja/\s!ajd-auugmwa_-/ MDY 8jlenpd

Torgau, Stadtwerke Torgau GmbH
Waiblingen, Stadtwerke Waiblingen GmbH
Willich, Stadtwerke Willich GmbH

Wouppertal, Wuppertaler Stadtwerke AG
Zwickau, Zwickauer Energieversorgung GmbH
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Aachen, Stadtwerke - STAWAG,-AG,

Bad Harzburg, Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe G
Berlin, Vattenfall Europe AG& Co.KG, VG: West
Bochum, Stadtwerke Bochum GmbH
Borna, Stédtische Werke Borna GmbH
Braunschweig, Braunschweiger Versorgungs-Aktienges.& C
Coburg. SUC Energie und H20 GmbH
Crimmitschau, Stadtwerke Crimmitschau GmbH
Dortmund, Energie u. Wasserversorgung GmbH
Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG

Erlangen, Erlanger Stadtwerke AG %
Finsterwalde, Stadtwerke Finsterwalde GmbH " 070 ———r——
Frankfurt /Oder, Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Freising, Femwéarmeversorgung Freising GmbH
Geesthacht, Stadtwerke Geesthacht GmbH
Gotha, Femwarmestadtwerke Gotha GmbH
Hagen, Mark-E AG VG: Hagen-Ernst
Hamburg, FAVORIT Untemehmens-Verwalt.-GmbH m——0— 2 ——
Hamm, Stadtwerke Hamm GmbH

Heidenau, Technische Dienste Heidenau GmbH
Hoyerswerda, Versorgungsbetr. Hoyerswerda GmbH
Ismaning. GWI Gemeindewerke Ismaning

Kassel, Kasseler Femwéarme GmbH

Kéln, RheinEnergie AG

Leek, Gemeindewerk Leek GmbH

Lubeck, Stadtwerke Libeck GmbH

Magdeburg, Statische Werke Magdeburg GmbH
Meiningen, Stadtwerke Meiningen GmbH

Miinchen, E.ON Bavem AG VG: Zolling/Hallbergmoos
Neu-Isenburg, Dalkia Energie Service GmbH
Neustrelitz, Stadtwerke Neustrelitz GmbH
Oberhausen, Energieversorgung Oberhausen AG
Oranienburg, Stadtwerke Oranienburg GmbH
Pinneberg, Stadtwerke Pinneberg GmbH

Rathenow, Rathenower Warrmeversorgung GmbH
Reutlingen, FairEnergie GmbH

Rottweil, ENRW Energieversorgung GmbH & Co.KG
Saarbriicken, STEAG Saar Energie AG

Schwabisch Hall, Stadtwerke Schwabisch Hall GmbH
Soltau, Stadtwerke Soltau GmbH

Stein, Stadtwerke Stein GmbH & Co.KG

Strausberg, Stadtwerke Strausberg GmbH
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Torgau, Stadtwerke Torgau GmbH
Waiblingen, Stadtwerke Waiblingen GmbH
Willich, Stadtwerke Willich GmbH

Wouppertal, Wuppertaler Stadtwerke AG
Zwickau, Zwickauer Energieversorgung GmbH
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Aachen, Stadtwerke - STAWAG,-AG,

Bad Harzburg, Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe G
Berlin, Vattenfall Europe AG& Co.KG, VG: West
Bochum, Stadtwerke Bochum GmbH
Borna, Stédtische Werke Borna GmbH
Braunschweig, Braunschweiger Versorgungs-Aktienges.& C =

Coburg. SUC Energie und H20 GmbH
Crimmitschau, Stadtwerke Crimmitschau GmbH E
Dortmund, Energie u. Wasserversorgung GmbH
Duisburg, Stadtwerke Duisburg AG
Erlangen, Erlanger Stadtwerke AG
Finsterwalde, Stadtwerke Finsterwalde GmbH
Frankfurt /Oder, Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
Freising, Femwérmeversorgung Freising GmbH
Geesthacht, Stadtwerke Geesthacht GmbH
Gotha, Femwarmestadtwerke Gotha GmbH
Hagen, Mark-E AG VG: Hagen-Ernst
Hamburg, FAVORIT Untemehmens-Verwalt.-GmbH
Hamm, Stadtwerke Hamm GmbH

Heidenau, Technische Dienste Heidenau GmbH
Hoyerswerda, Versorgungsbetr. Hoyerswerda GmbH
Ismaning. GWI Gemeindewerke Ismaning

Kassel, Kasseler Femwéarme GmbH

KdlIn, RheinEnergie AG

Leek, Gemeindewerk Leek GmbH

LUbeck, Stadtwerke Libeck GmbH

Magdeburg, Stétische Werke Magdeburg GmbH
Meiningen, Stadtwerke Meiningen GmbH

Minchen, E.ON Bavem AG VG: Zolling/Hallbergmoos
Neu-Isenburg, Dalkia Energie Service GmbH
Neustrelitz, Stadtwerke Neustrelitz GmbH
Oberhausen, Energieversorgung Oberhausen AG
Oranienburg, Stadtwerke Oranienburg GmbH
Pinneberg, Stadtwerke Pinneberg GmbH

Rathenow, Rathenower Warrmeversorgung GmbH
Reutlingen, FairEnergie GmbH

Rottweil, ENRW Energieversorgung GmbH & Co.KG
Saarbriicken, STEAG Saar Energie AG

Schwabisch Hall, Stadtwerke Schwabisch Hall GmbH
Soltau, Stadtwerke Soltau GmbH

Stein, Stadtwerke Stein GmbH & Co.KG

Strausberg, Stadtwerke Strausberg GmbH
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Torgau, Stadtwerke Torgau GmbH
Waiblingen, Stadtwerke Waiblingen GmbH

Wuppertal, Wuppertaler Stadtwerke AG
Zwickau, Zwickauer Energieversorgung GmbH

Willich, Stadtwerke WilichGmbH —————— |
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Enerko GmbH

Fernwarmestudie Metropolregion Rhein-Neckar — Endbericht Anlagen

Beispielrechnung Heizkostenvergleich
Heizkostenvergleich (incl. MWST. + Energiesteuern)

20 kW Anlage

Ol Gas Fernwarme Pellet
Zentralheizung Zentralheizung 2007 Zentralheizung
Nenndaten der Anlage:
AnschluBwert Objekt 20 kw 20 kw 20 kw 20 kw
Nutzenergiebedarf: (incl. WWB) 29 MWh/a 29 MWh 29 MWh 29 MWh
Nutzungsgrad: 87 % 92 % 99 % 82 %
Brennstoffeinsatz / FW-Einsatz 33 MWh Hu /a 35 MWh Ho /a 29 MWh th /a 35 MWh Hu/a
Benutzungsstunden: 1.450 h/a 1.450 h/a 1.450 h/a 1.450 h/a
Investitionen:
Anlagenkosten 7.700 € 6.000 € 4170 € 12.000 €
Brennstofflager 2.500 € 0 € 0 € 2.300 €
Hausanschlusskosten HAK 0 € 0 € 1.500 € 0 €
Baukostenzuschuss BKZ 0 € 0 € 1.500 € 0 €
Gesamtinvestitionen 10.200 € 6.000 € 7.170 € 14.300 €
abzgl. Investitionszuschuss 36 €/kW 1.500 €
spez Investkosten (inkl. Zuschuss) 510 €kW 300 €kW 0 €KkW 640 €kW
Kostenstrukturdaten, Preise:
Nutzungsdauer 15 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 15 Jahre
Zins 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Arbeitspreis (inkl. Energiesteuer) 59,50 €/MWh 5,47 ct/kWh Ho 4,26 ct/kWh 190,00 €/to
Leistungspreis 0 €kwW 0 €/kW 38,9 €/kW 0 €/kW
Grundbetrag (Z&hlermiete) 0,00 €/a 182,50 €/a 84,5 €/a 0 €/a
Betéatigung (Bedieng.)/Reinigen 5 Stunden 3 Stunden Stunden 5 Stunden
Lohnkosten Bedienung 40 €/h 40 €/h 40 €/h 40 €/h
Kundendienst 2,0 % Invest. 1,5 % Invest. 0,5 %lnvest. 3,0 %lInvest.
Jahres- | Spezifische| Jahres- [ Spezifische| Jahres- | Spezifische Jahres- Spezifische
kosten Kosten kosten Kosten kosten Kosten kosten Kosten
Kostengruppe nach VDI 2076 [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh]
A Kapitalgebundene Kosten 1.050 36,2 618 21,3 625 21,6 1.318 454
B Verbrauchsgebundene Kosten
1 Energiekosten Arbeitspreis 1.983,3 68,4 1.917,3 54,7 1.247,9 42,6 1.399,9 39,6
2 Energiekosten Grundpreis 0,0 182,5 5,2 7781 26,6 0,0 0,0
3 Kosten fir el. Hilfsenergie 60,7 45,5 29,6 60,7
4 Kosten f.sonstige Betriebsstoffe 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme B1 bis B4 2.044,0 70,5 2.145,4 61,3 2.055,5 70,2 1.460,6 41,3
C Betriebsgebundene Kosten
1 Betéatigung (Bedieng.)/Reinigen 200,0 120,0 0,0 200,0
2 Kundendienst 204,0 90,0 35,9 429,0
3 Tankreinigung, Olschadenvers. 80,0 0,0 0,0 0,0
4 Schornsteinfegergebihr 72,2 31,9 0,0 144,5
5 Heizkostenabrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme C1 bis C5 556,2 19,2 242 €/a 8,3 36 €/a 1,2 773 €/a 26,7
D Jahreskosten incl. MwSt 3.650 125,9 3.005 103,6 2.717 93,7 3.553 122,5
(SUMME A+B+C)

Anlage 4-3/1: Heizkostenvergleich Abnahmefall 20 kW (Einfamilienhaus)
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Beispielrechnung Heizkostenvergleich
Heizkostenvergleich (incl. MWST. + Energiesteuern)

50 kW Anlage

[0)] Gas Fernwarme
Zentralheizung Zentralheizung 2007 Pellet Zentralheizung
Nenndaten der Anlage:
AnschluBwert Objekt 50 kw 50 kw 50 kw 50 kw
Nutzenergiebedarf: (incl. WWB) 73 MWh/a 73 MWh 73 MWh 73 MWh
Nutzungsgrad: 87 % 92 % 99 % 82 %
Brennstoffeinsatz / FW-Einsatz 83 MWh Hu /a 88 MWh Ho /a 73 MWh th /a 88 MWh Hu/a
Benutzungsstunden: 1.450 h/a 1.450 h/a 1.450 h/a 1.450 h/a
Investitionen:
Anlagenkosten 12.000 € 9.500 € 4760 € 15.050 €
Baukosten (Heizungsraum / Ollager) 4.200 € 0 € 0 € 3.600 €
Hausanschlusskosten HAK 0 € 0 € 1.500 € 0 €
Baukostenzuschuss BKZ 0 € 0 € 3.000 € 0 €
Gesamtinvestitionen 16.200 € 9.500 € 9.260 € 18.650 €
abzgl. Investitionszuschuss 36 €/kW 1.800 €
spez Investkosten (inkl. Zuschuss) 324 €/KkW 190 €/kw 0 €/kW 337 €/KkW
Kostenstrukturdaten, Preise:
Nutzungsdauer 15 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 15 Jahre
Zins 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Arbeitspreis 59,50 €/ MWh 5,47 ct/kWh Ho 4,26 ct’/kWh 186,20 €/to
Leistungspreis 0 €kwW 0 €/kW 38,90 €/kW 0 €kW
Grundbetrag (Z&hlermiete) 0,00 €/a 182,50 €/a 84,5 €/a 0 €/a
Betétigung (Bedieng.)/Reinigen 7 Stunden 4 Stunden 0 Stunden 8 Stunden
Lohnkosten Bedienung 40 €/h 40 €/h 40 €/h 40 €/h
Kundendienst 1,5 % Invest. 1,5 % Invest. 0,5 %lInvest. 3,0 %lInvest.
Jahres- | Spezifische| Jahres- | Spezifische Jahres- Spezifische Jahres- Spezifische
kosten Kosten kosten Kosten kosten Kosten kosten Kosten
Kostengruppe nach VDI 2076 [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh]
A Kapitalgebundene Kosten 1.668 23,0 978 13,5 807 11,1 1.735 23,9
B Verbrauchsgebundene Kosten
1 Energiekosten Arbeitspreis 4.958,3 68,4 4.793,4 54,7 3.119,7 42,6 3.429,8 38,8
2 Energiekosten Grundpreis 0,0 182,5 2,1 1.753,8 23,9 0,0 0,0
3 Kosten fir el. Hilfsenergie 183,3 1374 89,3 183,3
4 Kosten f.sonstige Betriebsstoffe 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme B1 bis B4 5.141,6 70,9 5.113,3 58,4 4.962,9 67,8 3.613,0 40,9
C Betriebsgebundene Kosten
1 Betatigung (Bedieng.)/Reinigen 280,0 140,0 0,0 300,0
2 Kundendienst 243,0 142,5 46,3 559,5
3 Tankreinigung, Olschadenvers. 200,0 0,0 0,0 0,0
4 Schornsteinfegergebiihr 72,2 31,9 0,0 1445
5 Heizkostenabrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme C1 bis C5 795,2 11,0 314 €/a 4,3 46 €/a 0,6 1.004 €/a 13,8
D Jahreskosten incl. MwSt 7.605 104,9 6.406 88,4 5.817 80,2 6.353 87,6
(SUMME A+B+C)

Anlage 4-3/2: Heizkostenvergleich Abnahmefall 50 kW (Mehrfamilienhaus
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Beispielrechnung Heizkostenvergleich
Heizkostenvergleich (incl. MWST. + Energiesteuern)

200 kW Anlage

[0)] Gas Fernwarme
Zentralheizung Zentralheizung 2007 Pellet Zentralheizung
Nenndaten der Anlage:
AnschluBwert Objekt 200 kw 200 kw 200 kw 200 kW
Nutzenergiebedarf: (incl. WWB) 290 MWh/a 290 MWh 290 MWh 290 MWh
Nutzungsgrad: 87 % 92 % 99 % 82 %
Brennstoffeinsatz / FW-Einsatz 333 MWh Hu /a 350 MWh Ho /a 293 MWh th /a 354 MWh Hu/a
Benutzungsstunden: 1.450 h/a 1.450 h/a 1.450 h/a 1.450 h/a
Investitionen:
Anlagenkosten 29.000 € 21.500 € 10.710 € 50.000 €
Baukosten (Heizungsraum / Ollager) 9.500 € 0 € 0 € 8.000 €
Hausanschlusskosten HAK 0 € 0 € 0 € 0 €
Baukostenzuschuss BKZ 0 € 0 € 0 € 0 €
Gesamtinvestitionen 38.500 € 21.500 € 10.710 € 58.000 €
abzgl. Investitionszuschuss 36 €/kW 7.200 €
spez Investkosten (inkl. Zuschuss) 193 €/kwW 108 €/kwW 0 €kW 254 €KW
Kostenstrukturdaten, Preise:
Nutzungsdauer 15 Jahre 15 Jahre 20 Jahre 15 Jahre
Zins 6,0 % 6,0 % 6,0 % 6,0 %
Arbeitspreis 58,31 €/ MWh 5,47 ct/kWh Ho 4,26 ct’/kWh 184,34 €/to
Leistungspreis 0 €kW 0 €/kW 34,62 €/kW 0 €kW
Grundbetrag (Zahlermiete) 0,00 €/a 481,95 €/a 142,8 €/a 0 €/a
Betatigung (Bedieng.)/Reinigen 13 Stunden 7 Stunden 0 Stunden 20 Stunden
Lohnkosten Bedienung 40 €/h 40 €/h 40 €/h 40 €/h
Kundendienst 1,5 % Invest. 1,5 % Invest. 0,5 %lInvest. 3,0 %lInvest.
Jahres- | Spezifische| Jahres- [ Spezifische Jahres- Spezifische Jahres- Spezifische
kosten Kosten kosten Kosten kosten Kosten kosten Kosten
Kostengruppe [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh] [€/a] [€/MWh]
A Kapitalgebundene Kosten 3.964 13,7 2.214 7,6 934 3,2 5.231 18,0
B Verbrauchsgebundene Kosten
1 Energiekosten Arbeitspreis 19.436,7 67,0 19.173,5 54,7 12.478,8 42,6 13.581,8 38,4
2 Energiekosten Grundpreis 0,0 482,0 1,4 5.911,5 20,2 0,0 0,0
3 Kosten fir el. Hilfsenergie 400,0 250,0 162,5 400,0
4 Kosten f.sonstige Betriebsstoffe 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme B1 bis B4 19.836,7 68,4 19.905,4 56,8 18.552,8 63,3 13.981,8 39,5
C Betriebsgebundene Kosten
1 Betatigung (Bedieng.)/Reinigen 520,0 260,0 0,0 800,0
2 Kundendienst 577,5 322,5 53,6 1.740,0
3 Tankreinigung, Olschadenvers. 800,0 0,0 0,0 0,0
4 Schornsteinfegergebiihr 72,2 31,9 0,0 1445
5 Heizkostenabrechnung 0,0 0,0 0,0 0,0
Zwischensumme C1 bis C5 1.969,7 6,8 614 €/a 2,1 54 €/a 0,2 2.684 €/a 9,3
D Jahreskosten incl. MwSt 25.770 88,9 22.733 78,4 19.540 67,4 21.898 75,5
(SUMME A+B+C)

Anlage 4-3/3: Heizkostenvergleich Abnahmefall 200 kW
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Gebdudescharfe Darstellung Strakenscharfe Darstellung

Anlage 4-4: Beispiel fir die gebaudescharfe und die strafenscharfe Auswertung des Warmeatlasses
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Auswertung Warmeatlas Bereich HH+GHD fiir Ludwigshafen auf Stadtteilebene
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Anlage 4-5/1: Heizenergieeinsatz nach Energietragern auf Stadtteilebene fiir Ludwigshafen

Ausbau-/Verdichtungspotenzial FW fiir Ludwigshafen
in Abhéngigkeit von der spez. ErschlieBungsinvestition [€/(MWh/a)]
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Anlage 4-5/2: FW-Ausbau und Verdichtungspotenzial in Abhéngigkeit von der ErschlieBungsinvestition - Ludwigshafen
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Auswertung Warmeatlas Bereich HH+GHD fiir Heidelberg auf Stadtteilebene
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Anlage 4-5/3: Heizenergieeinsatz nach Energietrdgern auf Stadtteilebene fiir Heidelberg

Ausbau-/Verdichtungspotenzial FW fiir Heidelberg
in Abhéngigkeit von der spez. ErschlieBungsinvestition [€/(MWh/a)]
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Anlage 4-5/4: FW-Ausbau und Verdichtungspotenzial in Abhéngigkeit von der ErschlieBungsinvestition - Heidelberg
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Auswertung Wiarmeatlas Bereich HH+GHD fiir Mannheim auf Stadtteilebene
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Anlage 4-5/5: Heizenergieeinsatz nach Energietragern auf Stadtteilebene fiir Mannheim

Ausbau-/Verdichtungspotenzial FW fiir Mannheim
in Abhéngigkeit von der spez. ErschlieBungsinvestition [€/(MWh/a)]
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Anlage 4-5/6: FW-Ausbau und Verdichtungspotenzial in Abhéngigkeit von der ErschlieBungsinvestition - Mannheim
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Auswertung Warmeatlas Bereich HH+GHD fiir
Schwetzingen, Oftersheim, Briihl, Weinheim und Speyer
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Anlage 4-5/7: Heizenergieeinsatz nach Energietrégern auf Stadtteilebene fiir Schwetzingen, Oftersheim, Briihl,
Weinheim und Speyer

Ausbau-/Verdichtungspotential FW fiir Schwetzingen, Oftersheim und Briihl
in Abhangigkeit von der spez. ErschlieBungsinvestition [€/(MWh/a)]
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Anlage 4-5/8: FW-Ausbau und Verdichtungspotenzial in Abhéngigkeit von der ErschlieBungsinvestition fir
Schwetzingen, Oftersheim, und Briihl
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Anlage 4-6/1: Luftbild mit Kennzeichnung der Fernwidrme-Potenziale in Ludwigshafen
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Anlage 4-6/2: Luftbild mit Kennzeichnung der Fernwarme-Potenziale in Heidelberg
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Anlage 4-6/3: Luftbild mit Kennzeichnung der Fernwiirme-Potenziale in Mannheim
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Anlage 4-6/4: Luftbild mit Kennzeichnung der Fernwarme-Potenziale in
Schwetzingen und Oftersheim



